Mesacna sprava ES SR
za mesiac Oktober 2022

Energia na
spravnom mieste




A.) CELKOVY PREHLAD

1. DEN MAXIMALNEHO ZATAZENIA

Maximum zatazZenia ES SR bolo diia 28.10.2022 (piatok) vo vyske 3 554 MW o 12:00 hod. pri
frekvencii 50,022 Hz. Prepoéitané na 50 Hz je to 3 550 MW. Spotreba na precerpanie v danom
dni bola mimo hodiny maximalneho zatazenia.

Minimum zatazenia ES SR bez spotreby na ¢erpanie v tento den bolo vo vyske 2 415 MW
0 2:00 hod pri frekvencii 50,003 Hz. Prepocditané na 50 Hz je to 2 414 MW.

Absolutne minimum zatazenia ES SR v mesiaci bolo dia 31.10.2022 (pondelok) vo vyske
2 109 MW o0 4:00 hod pri frekvencii 50,009 Hz. Prepoéitané na 50 Hz je to 2 108 MW.

Spotreba elektriny v den maximalneho zataZzenia bez spotreby na ¢erpanie bola 72 941 MWh,
s Casom vyuzitia maxima 20,53 hodin. Spotreba elektriny v def maximalneho zatazenia so
spotrebou na ¢erpanie bola 74 184 MWh, s ¢asom vyuZitia maxima 20,88 hodin.
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2. CHARAKTERISTIKA TYZDENNYCH MAXIM

Tyzden 40 41 42 43
den 06.10. 11.10. 21.10. 28.10.
Cas tyzdenného maxima 19:00 9:00 9:00 12:00
Maximum (bez ¢erp.) 3377 3 502 3474 3 554
Minimum (bez cerp.) (MW) 2374 2 401 2458 2415
Spotreba (bez cerp.) (MWh) 71219 72 230 72764 72 941
Vyuzitie maxima (hod) 21,09 20,63 20,95 20,53
Spotreba na ¢erpanie (MWh) 1453 518 647 1243
Vyroba v ¢ase maxima (MW)

JE 1926 1966 1979 1959
TE 266 279 311 259
VE 1087 706 426 382
FVE 1 54 87 64
Ostatné 496 365 397 383
Celkova vyroba 3776 3371 3 200 3 047
Saldo -399 131 273 507
Denna vyroba a spotreba (MWh)

JE 46 676 46 927 47 452 47 057
TE 5671 7 229 7453 6 636
VE 11 243 10 900 8182 9 963
FVE 1464 1136 810 382
Ostatné 8 782 8 572 8443 8 411
Vyroba 73 835 74763 72 340 72 450
Saldo -1163 -2016 1071 1734
Spotreba 712672 72748 73411 74 184

Saldo: Import (+), Export (-).



Vvvoj teploty v SR

Priemerne hodnoty [°C] Mesiac

Tyzden. 40 41 42 43

Rok 2021 12,2 7.7 9.0 7.2 9.4
Rok 2022 12,6 12,3 10,8 11,9 11,9

Vyhodnotenie priemernegj teploty je 2 merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj teploty v SR" — kalendarny, od pondelka do nedele.
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ST N\ 3. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)
Tyzder v roku 2022 40. | 1. 42. 43.
den 6.10. | 11.10. | 21.10. | 28.10.
hodina 19:00 | 9:00 9:00 | 12:00
FCR + planovana 28,0 28,0 28,0 28,0
skutoéna 15,0 28,0 28,0 26,0
aFRR + planovana | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0
skutoéna 74,6 76,0 72,0 66,0
aFRR - planovana | -130,0| -130,0 | -130,0 | -130,0
skutocna || -130,0| -129,0 | -101,0 | -104,0
TRV3MIN+ planovana | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0
skutotna 354,6 | 355,0 | 355,0 | 355,0
TRV3MIN- planovana | -235,0 | -235,0 | -235,0 | -235,0
skutocna || -235,0 | -235,0 | -235,0 | -235,0
mERR+ planovana | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0
skutocna 99,0 | 185,0 | 164,0 | 155,0
MERR- planovana | -115,0| -115,0 | -115,0 | -115,0
skutocna -87,0 | 97,0 | -77,0 | -97,0

Planovana: vykon pozadovany na nakup.
Skutocna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdévodnenie rozdielu skutocnosti oproti planu viac ako 15 %.
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4. POCET AKTIVACIi TRV V PRIEBEHU MESIACA

Pocet Aktivacii TRV a mFRR v roku 2022
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B.) STRUCNA CHARAKTERISTIKA PREVADZKY

1. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne InStalovany | Dostupny T
(lokalita) Zariadenie vykon vykon v?rﬁiay Zaciatok Koniec
[MW] [MW]
Vojany 7G5 110 0 TE 133—8828%2 ! ?;_gfggz
MalZenice TG1 419 6 0 TE 19.5.2022 18:46 trva

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktore sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedene planované odstavky).
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\ 2. VODNE ELEKTRARNE
Vodné Pritok [ m¥s™] Qdtok [ m’s™]
pomery min. max. priemer priemer
VE Orava 4,2 178.9 18.1 18.9
VE L. Mara 12,1 83,5 27,7 16,3
VE HriCov 72,7

\V porovnani s minulym mesiacom stupli pritoky v priemere o0 8,8 m¥s.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli pritoky vyssie v priemere o 25,9 m?/s.

Stav 1.10. 2022 1.11. 2022 1.11.2021
Vodnych Zas. vody | Naplnenie Kota Zas. vody | Naplnenie | Napinenie
Nadrzi [mil.m?] [ %] [mil.m?] [ % ] [ % ]
Orava
L. Mara 226,93 65,66 559,72 245,25 70,96 75,76
Dobsina 9,98 87.49 785,27 9,70 84,99 78,42
Ruzin
Spolu zas.

vody [mil.m?3

485,20 539,73

Jaloveé prepady z dévodu zvysenych pritokov sme nezaznamenali.



3. SPOTREBA ELEKTRINY

Mesacna spotreba elektriny v porovnani s rovhakym obdobim minulého roka bola v oktébri nizSia
s indexom 84,4 %. Oproti minulému roku je index kumulativnej spotreby elektriny od zaciatku roka
93,1 %. Uvedené indexy su predbezné hodnoty.
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4. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY|

Oktober 2022 Od zaciatku roka 2022
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 3017 203 90,3 27 748 250 106, 1
Straty 33 088 85,6 270 063 104,3
Podiel strat na prenose (%) 1,10 0,97
Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.
5. FREKVENCIA ES SR
Frekvencia v roku 2022 (Hz) Datum a cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,868 50,136 50,000 3.1. 22:00 3.1. 6:01
2 49,865 50,128 50,000 13.2. 22:00 7.2. 7:01
3 49,870 50,114 50,000 11.3. 10:01 21.3. 18:03
4 49,841 50,113 50,001 21.4. 0:05 16.4. 21:54
5 49,882 50,106 49,999 16.5. 1:31 9.5. 6:01
6 49,855 50,099 50,000 14.6. 23:05 1.6. 23:55
7 49,862 50,088 50,000 12.7. 23:00 9.7.15:05
8 49,870 50,097 50,000 15.8. 18:55 27.8.17:00
9 49,887 50,097 50,000 13.9. 0:05 16.9. 18:01
10 49,875 50,112 50,000 5.10. 22:00 6.10. 6:02




Prilohy
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotreby dna 28.10.2022 (MWh

JE: 47 057 TE: 6 636 VE: 8 596 Ostatné: 8 411 FVE: 382 PVE: 1 367 Saldo (dovoz): 1 734
Vyroba : 72 450 MWh Spotreba: 74 184 MWh (z toho na precerpanie: 1 243 MWh)

Ostatné O Saldo PVE
11.3% 2.3% 1.8%

_,I—‘

O JE
63.4%
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Mesacna bilancia vyroby a spotreby v roku 2022 - predbeiné udaje (MWh)

Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 Spolu
Jadrowva energia 1476073 1290010( 1429491) 1153008 1209802 1145892| 1333073| 1426855 1109003 1447138 1] 0] 13020345
Cierne uhlie 119731 B2 315 40 574 23527 29 403 23330 19 259 37537 26523 52 355 V] [i] 453 956
Hnedé uhlie 95554 82 509 104 769 82147 58 350 69394 65 7BE 34 529 73851 76633 V] 0 743 524
Zemny plyn 366 351 2BB 208| 213623 195 284 156 782 109671 116 839 94 453 107 538 142 143 0 0 1790 893
Hutny plyn 31137 38033 35 949 41 4317 42 967 40 326 40 506 47 460 36177 30080 1] o 384 063
Taikey wykurovaci olej 52833 36 585 3B 5936 31737 34 763 38957 38 105 48 264 56 954 G& 785 i] i} 436 523
Motorovd nafta 1 15 ] 8 254 128 i} 5 334 185 [i] i} 1048
Iné pevné fosilne paliva a7 42 53 65 41 54 77 B5 T4 79 0 0 618
Iné ropné produkty 937 7TER 1322 7064 a4 36 52 23 ] a7 0 o 26 699
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE)} 675 D46 535495 435714 380 259 322 g45 281 856 B0 626 263016 301 457 361 206 i] 0] 3837363
Vodnd enargia 431 404 429295 366581 421391 399 515 309032 238729 215763 271620 312316 i] 0] 335056
Biomasa 50066 47 209 49 949 49 001 48 147 43 563 36 434 38 202 373 46 385 1] o d446 276
Kvapaliny ziskané z biomasy 44 138 38 334 47 482 43 674 44 952 39121 36876 34 570 9753 31 6495 0 0 370 585
Bioplyn 359712 35 839 38190 36063 36 651 35163 34 451 31011 2B 269 30 468 1] o 345 B1E
Fotovoltika 25 600 37339 67 426 57 855 79 389 85353 79 B1g 73485 47 636 40 655 i] i} 554 653
Vieterna energia 615 E60 163 248 110 134 68 139 222 373 1] i} 2634
Sekundarne plynne paliva 2030 64 2313 2779 2389 1851 2 803 2634 1854 2681 0 0 21399
Sekundarne kvapalng paliva 13 o 12 11 12 1 il 1 FJ a i} il 52
Sekunddmme pevné paliva 5910 531 L 283 L7337 5541 4 865 6088 5817 T ] 5959 i] i} 56121
Soldrna termalna energia 1 i} 0 1 2 2 2 1 1 1 V] 4] 10
Hydrotermalna energia 15 14 14 15 31 33 ad 39 17 1 0 0 225
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 168 099 164 729 2103831 195 484 217 224 210086 196 583 185 %00 130 585 158 260 1] o 1837 782
Komundlny odpad 7694 7 645 927 BE719 7876 2473 7676 8652 7672 6020 1] 4] 79 659
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu i} il 0 a a i} il o [i] a i} il a
Sklddkowy phym 739 B55 786 o2 774 700 761 757 838 765 V] o T478
Plyn z Eistifiek odpadowvych vod 723 B0S 888 853 934 B74 Bad4 205 824 822 0 0 8302
Spolu - Ostatné 9157 9106 10945 10314 9635 10047 9121 10214 9333 7607 1] o 95 479
VYROBA SR 2758779 2428639 2453962 2160457 2158824 1556960| 2058132 2101748 1821998 2286527 i] 0| 22187025
ZAHRAMICIE SR |Saldo, Import +) 76927 S0 984 155 &B6 257333 157 234 304 349 142 692 103 2845 186 622 -73 858 1] 4] 1442013
SPOTREBA SR 2B36706| 2479622 2649848 2417790| 2356059 2261309 2200824| 2205593 2008620| 2212668 0 0 23829038
Spotreba PVE na prederpavanie 45931 40 252 33167 33934 23336 22022 34573 28411 29120 29274 1] o 320 430

Komentdr:
‘Wyroba: Gdaje z merani na svorkach generatora, dodavka wyrobne do sistavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni {resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasené vwyrobcami na OKTE.

Zahranitie 5K (Saldo): namerané cezhranitné prenosy P5 a cezhranicngé wwmeny DS; Import (+), Export [-).
Spotreba S5R: wratane spotreby PVE na prederpdvanie.

Oktober 2022
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR
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Jadrové Fosilne Vodné Obnovitel'né Ostatné /+Imp, -Exp/
w2021 /GWh/ 1304 538 269 207 58 276
w2022 /GWh/ 1447 361 312 158 7.6 74

Fosilne ~
21,3%

Poznamka: za rok 2022 predbezné hodnoty

Mesacny podiel zdrojov (2021)

Jadrové
49,8%

e

Mesacny podiel zdrojov (2022)

Jadrové
63,3% |
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PORUCHY V PRENOSOVWVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2022

i I Vvedenia I Elektrické stanice .
Mesiac Sucet
I 400 | 220 | 110 | sucet I 400 | 220 | 110 | Siuéet
1 pofet 1 0 0 1 o 0 ] ) 1
MWW 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
2 pofet 1 0 0 1 1 0 0 1 2
MWW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
3 pofet o 0 0 ] o 0 0 o o
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 pofet o 0 0 ] o 0 0 o o
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 pofet 0 0 0 0 2 0 0 2 2
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 pofet 2 1 0 3 o 1 0 1 4
MWV 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 3.2 0.0 3,2 3,2
7 potet 0 1 0 1 1 0 0 1 2
MWV 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
8 potet 0 0 0 0 1 0 ] 1 1
MW 0,0 0.0 0,0 0,0 4.0 0.0 0,0 4,0 4,0
9 pofet 0 0 0 0 1 0 ] 1 1
MWWHh 0,0 0.0 0,0 0,0 0,2 0.0 0,0 0,2 0,2
10 potet 1 0 0 1 o 1 0 1 2
MWW 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 pofet (1] 1] 1]
MWW h 0,0 0,0 0,0
12 podet ] ] ]
MWh 0,0 0,0 0,0
Sadet potet I 5 2 O 7 I 5] 2 0 8 15
MW h I 0,0 0,0 0,0 0,0 I 4,2 3,2 0,0 7,4 7,4
Poznamka:

Tabulka chsahuje prehlfad pordch iba za zariadenia a prviky prenosove] sustavy SR (aj v pripadoch ak

bola pricina poruchy mimo prenosovej sastawy).

MWh — obmedzenie spotreby elekiriny ES SR zapricinend poruchou.
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CR HU A
1185 221 342 27
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Slovenska \ CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Cezhranicna odchylka prenosovej sustavy SR je rozdiel nameranych cezhranicnych prenosov oproti obchodnym vwmenam spolu za vietky hranice.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vykon)
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N

{obchodne uznany vykon)

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

Deii FCR * aFRR + aFRR - TRV3MIN+ TRV3MIN- mMFRR+ mMERR-
1 140 36 70 355 235 167 &7
2 149 34 71 355 235 181 60
3 145 45 34 355 235 168 73
4 16.0 58 100 355 235 151 78
5 147 62 123 355 235 157 88
6 16.5 56 122 355 235 150 82
7 20,2 50 116 355 235 146 03
] 240 52 110 355 235 188 80
9 239 52 110 355 235 190 78
10 26,4 60 114 355 235 179 82
11 274 67 110 355 235 181 o7
12 27.7 90 120 355 235 188 92
13 27.1 60 17 355 235 184 80
14 27.0 67 115 344 225 101 o7
15 27.0 67 108 355 235 105 100
16 26,9 66 100 355 235 105 03
17 274 61 106 355 235 177 107
18 274 68 118 355 235 179 101
19 276 85 114 355 235 176 112
20 27.0 81 115 355 235 166 111
21 274 81 108 355 235 175 104
22 27.7 83 100 355 235 187 110
23 27,6 84 110 255 235 102 102
24 26,2 60 85 255 235 163 98
25 26,9 63 T 255 235 182 o1
26 27.3 78 104 255 235 178 107
77 27.8 77 105 255 235 185 114
28 27.8 79 106 255 235 182 04
29 26,0 80 104 255 235 178 86
30 26,8 91 110 255 235 181 85
37 258 88 116 355 235 181 88

Priemer 24,4 68 108 355 235 177 .02
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Slovenska DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zapoma RE
FCR 550 552
aFRR 6949 3968
IGCC 10 608 4648
TRV3MIN 356 19
mFRR 252 0
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) — 4
Spolu 18716 9191 B i6Cc- O FCR+ O FCR-

16,7% 2,0% 2,0%

® aFRR+
24,9%

@ IGCC+
38,0%

B SRN (KP)-
0,01%

= TRV3MIN- B TRV3MIN+
0,9% 0,1% 1,3% 14,2%
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