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Urad pre reguldciu sietovych odvetvi, odbor regulacie elektroenergetiky, ako organ
prislusny na konanie podla § 9 ods. 1 pism. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 pism. ¢) prvého bodu
vspojeni s § 15 ods. 4 zakona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni
neskorsich predpisov vo veci zmeny rozhodnutia ¢. 0005/2021/E-EU zo dna 21.12.2021,
ktorym urad schvalil navrh na urcenie a vyuzivanie osobitnych produktov podla ¢l. 26 ods. 1
nariadenia Komisie (EU) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie
o zabezpeceni rovnovahy v elektrizacnej sustave

r oz hodol

podl'a § 17 ods. 2 pism. g) zakona ¢. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni
neskorsich predpisov tak, ze pre prevadzkovatela prenosovej sustavy Slovenska elektriza¢na
prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ICO: 35829141 meni
rozhodnutie ¢. 0005/2021/E-EU zo dna 21.12.2021, ktorym urad schvalil na obdobie
maximalne 2 rokov, a to od 1. janudra 2022 do momentu pripojenia k europskym platformam
na vymenu regulanej energie na vymenu rezerv naobnovenie frekvencie alebo
do 31. decembra 2023 podla toho, ktord skutocnost’ nastane skor, navrh naurcenie
a vyuzivanie osobitnych produktov, takto:

Urad pre reguliciu sietovych odvetvi | Tomai3ikova 28C | 82101 Bratislava3 | Slovenskd republika
tel.: +4212 581004 11 | e-mail: urso@urso.gov.sk | www.urso.gov.sk



, Ur€enie a vyuZivanie osobitnych produktov
pre regulacnu energiu a disponibilitu

1 Uvod

V ramci plnenia cielov vytvorenia jednotného eurdpskeho trhu nielen s elektrinou, ale aj s regula¢nou
energiou a pripadne aj disponibilitou podpornych sluZieb (dalej len ,PpS“), maju prevadzkovatelia
prenosovych sustav povinnost Standardizovat produkty regulacnej energie a disponibility PpS. Spolo¢nost
Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s. (dalej len ,SEPS“) uZ zahdjila proces Standardizacie
narodnych produktov pre regulac¢nu energiu a platné Technické podmienky pristupu a pripojenia, pravidla
prevadzkovania prenosovej sustavy (dalej len , TP“) uZ obsahuji ustanovenia k uprave parametrov
produktov smerom k naplneniu poZiadaviek na Standardné produkty pre regulaénu energiu a disponibilitu
podla metodiky ,Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency
restoration reserves and replacement reserves” (dalej len ,metodika SPBC“) a implementacnych ramcov.
Tieto ustanovenia vstupuju do tcinnosti od 01.01.2022.

V prvom kroku od 15.01.2020 SEPS presla na aktivaciu sluzby sekundarnej regulacie vykonu (dalej len
»SRV“) podla cenového rebricku a od 01.10.2020 SEPS pristupila a zaviedla rozdelenie SRV na kladnu
a zapornu. Zaroven SEPS zadefinovala nové nazvoslovie pre standardizaciu vybranych PpS s ucinnostou od
01.01.2022 spolocne s Upravou parametrov produktov podla metodiky SPBC, medzi ktoré patri najma
Uprava celkovej doby aktivacie (full activation time), znizenie minimalnych vykonov pre certifikaciu,
premenovanie produktov a dalSie. Realizacia uUprav spojenych so Standardizaciou vybranych PpS
v obchodnych a riadiacich IT systémoch je planovana zo strany SEPS v 4Q 2021 pre platné kontrakty na rok
2022 ako aj denny nakup PpS od 01.01.2022, ktoré si vyZaduju zmeny v nastaveni jednotlivych funkcionalit
a parametrov vybranych PpS a v neposlednom rade sucinnost poskytovatelov PpS pri ich testovani.

Jednym z dalSich kld€ovych parametrov pre plnu Standardizaciu produktov podla metodiky SPBC je prechod
z hodinového obchodného intervalu pre zaddvanie ponuk regulaénej energie na 15 min. interval. Ciefom
SEPS je zavedenie Uplnej Standardizacie produktov spolo¢ne s pripojenim k eurdpskym platformam pre
aktivaciu regulaénej energie od 01.01.2024.

Standardizacia produktov je podmienkou pre pripojenie k eurépskym platformam (aFRR a mFRR) a pre
cezhraniénud vymenu alebo zdielanie disponibility medzi prevadzkovatelmi prenosovych sustav.

2 Legislativny ramec

SEPS v postaveni prevadzkovatela prenosovej ststavy na tzemi SR (dalej len ,,PPS“) ma v zmysle ¢lanku 6
metodiky SPBC povinnost:

All TSOs that intend to use standard balancing capacity products for frequency restoration reserves or
replacement reserves or exchange balancing capacity in accordance with Article 33 of the EB Regulation
shall implement the SPBC methodology no later than 18 months after its approval by the European Union
Agency for the Cooperation of Energy Regulators in accordance with Article 5(2) of Regulation (EU)
2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union
Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
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Vyssie uvedena metodika SPBC bola vypracovana vsetkymi prevadzkovatelmi prenosovych sustav v zmysle
¢lanku 25, ods. 2 NARIADENIA KOMISIE (EU) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorym sa stanovuje
usmernenie o zabezpecovani rovnovahy v elektrizacnej sustave (dalej len ,,EBGL”). Metodika SPBC bola
schvdlena zo strany European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (dalej len ,,ACER®)
dna 17.06.2020. K ndvrhu metodiky SPBC bola v obdobi od 19.02. do 10.03.2020 organizovana verejna
konzultacia pod zastitou ACER, oznamenie verejnej konzultéacie bolo zverejnené na webovom sidle SEPS?.

Dalej v zmysle ¢lanku 25., ods. 1 EBGL mé SEPS povinnost:

1. Standardné produkty pre requlac¢nu energiu sa vyvini ako stcast ndvrhov implementacného rdmca
eurdpskych platforiem podla &ldnkov 19, 20 a 21. Po schvdleni kaZdého implementacného rdmca a
najneskdr odvtedy, ked' PPS vyuZije prislusnu eurdpsku platformu, musi dany PPS pouZivat iba Standardné
produkty a v odbvodnenych pripadoch osobitné produkty regulacnej energie s cielom zachovdvat
rovnovdhu v sustave v stlade s ¢ldnkami 127, 157 a 160 nariadenia (EU) 2017/1485.

Prislusné implementacné ramce a $pecifikacie boli schvalené ACER (nahradzujice rezervy podla ¢lanku 19
SEPS nepouziva):

ods. . Y .. schvalenie Specifikacia
implementacny ramec . ;

EBGL ACER Standardného produktu

20 Implementation framework for the European | 24.01.2020 | ¢lanok 7 ,Definition of
platform for the exchange of balancing energy from the standard mFRR
frequency restoration reserves with manual balancing energy
activation (dalej len ,mFRR IF)“ product”

21 Implementation framework for the European | 24.01.2020 | ¢lanok 7 ,Definition of
platform for the exchange of balancing energy from the standard  aFRR
frequency restoration reserves with automatic balancing energy
activation (dalej len ,,aFRR IF)“ product”

K ndvrhu implementaéného rdmca spolo¢nej eurdpskej platformy na vymenu regulaénej elektriny z rezerv
na obnovenie frekvencie s automatickou aktivaciou bola v obdobi od 26.04. do 29.06.2018 organizovana
verejna konzultdcia ENTSO-E, oznamenie verejnej konzultacie bolo zverejnené na webovom sidle SEPS?. K
navrhu implementaéného ramca spolo¢nej eurdpskej platformy na vymenu regulacnej elektriny z rezerv
na obnovenie frekvencie s manudlnou aktivaciou bola v obdobi od 05.05. do 16.07.2018 organizovana
verejna konzultacia ENTSO-E, oznamenie verejnej konzultacie bolo zverejnené na webovom sidle SEPS3.

V nadvaznosti na schvalenie implementacnych ramcov eurdpskych platforiem podfa ¢lankov 19, 20 a 21
EBGL ma SEPS v pripade navrhu vyuZitia osobitnych produktov povinnost v zmysle ¢lanku 26 EBGL, ods. 1:

Po schvdleni implementacnych radmcov eurdpskych platforiem podla ¢ldnkov 19, 20 a 21 méZe kaZdy PPS
vypracovat ndvrh na urcenie a vyuZivanie osobitnych produktov pre regulacnu energiu a disponibilitu.
Tento ndvrh musi obsahovat asporni:

a) vymedzenie osobitnych produktov a casového obdobia ich pouZivania;

b) dbkaz, Ze Standardné produkty nie su dostatocné na efektivne zaistenie prevddzkovej
bezpecnosti a zachovanie rovnovdhy v sustave alebo dékaz, Ze niektoré regulacné zdroje sa
prostrednictvom Standardnych produktov nemdZu zucastnit na vyrovndvacom trhu;

c) opis opatreni navrhnutych na minimalizovanie vyuZitia osobitnych produktov s prihliadnutim na
hospoddrsku efektivnost;

Lhttps://www.sepsas.sk/VerKon 2020 02 24b.asp?kod=642
2 https://www.sepsas.sk/VerKon_2018_ 04 26.asp?kod=642
3 https://www.sepsas.sk/VerKon_2018_05_15.asp?kod=642
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d) pripadne pravidld konverzie ponuk regulacnej energie z osobitnych produktov na ponuky
regulacnej energie zo Standardnych produktov;

e) pripadne informdcie o postupe konverzie ponuk regulacnej energie z osobitnych produktov na
ponuky regulacnej energie zo standardnych produktov a informdcie o tom, na ktorom spolo¢nom
zozname prednostného poradia sa konverzia zrealizuje;

f) dbkaz, Ze osobitné produkty nespdsobuju zdsadnu neefektivnost a nenarusaji vyrovndvaci trh v
ramci pldnovacej oblasti i mimo nej.

SEPS planuje v obdobi najmenej do 31.12.2023 vyuZivat osobitné produkty, a preto sa na fiu vztahuja
povinnosti v zmysle ¢lanku 26 EBGL a ¢lanku 6 metodiky SPBC.

V zmysle ¢lanku 10, ods. 5 EBGL mal PPS povinnost pred zaslanim navrhu na uréenie a vyuZivanie osobitnych
produktov pre regulacnui energiu a disponibilitu narodnému regulacnému organu podrobit tento navrh
poCas obdobia najmenej jedného mesiaca verejnej konzultacii v dotknutom clenskom State
so zainteresovanymi subjektmi vratane prislusnych organov.

Je vhodné tiez spomenut, Ze uZ v priebehu trvania konzultacii medzi ENTSO-E a ACER v priebehu
vypocuvania ku schvalovaniu metodiky SPBC prevddzkovatelia prenosovych sustav upozoriiovali na
obtaznost Standardizacie produktov disponibility a konzekventne produktov regulacnej energie, ktoré
musia byt prakticky zavedené spolo¢ne do 18 mesiacov po ich schvaleni. Tieto pripomienky su tiez
spomenuté v recitaloch (16) az (18) DECISION No 11/2020 OF THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE
COOPERATION OF ENERGY REGULATORS of 17 June 2020 on the Methodology for a list of standard products
for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves (dalej jen ,,rozhodnutie
ACER“):

(16) ENTSO-E, on behalf of all TSOs, agreed with the proposed implementation timeline of 18 months
after approval. ENTSO-E noted that TSOs should be able, within this timeline, to define which product
they will use (standard or specific) but that they were not responsible of the approval process by
regulatory authorities at national level and could not therefore guarantee that the approval and
subsequent use of standard balancing capacity products could be done within the proposed 18 months.

(17) The feedback from CEPS requested an implementation of at least 36 months to complete also the
national approval process by the regulatory authority, which is a requirement for them to start the actual
procurement of either standard or specific balancing capacity products in accordance with the EB
Regulation.

(18) The third feedback from MAVIR contained a request to link the implementation of standard balancing
capacity products with the start of using standard balancing energy products through the European
platforms6 in accordance with Articles 20 and 21 of the EB Regulation. This would result in an
implementation close to 25 months after approval or later.

ACER potom tieto pripomienky vyhodnotil nasledovne, recital (42) rozhodnutia ACER:

With regard to the implementation timeline to implement the SPBC methodology, ACER notes that TSOs’
feedback was that one existing cooperation7 of TSOs exchanging balancing capacity would require at
least 18 months to become compliant with the SPBC methodology. During the discussion, regulatory
authorities also explained that, should the existing balancing capacity products require an adaption to be
compliant with the standard balancing capacity products defined by this Decision, they could imagine
approving an amendment to national terms and conditions for balancing in accordance with Article 18 of
the EB Regulation or approve a proposal in accordance with Article 26 of the EB Regulation within the 18
months deadline.
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3 Navrh na urCenie a vyuzivanie osobitnych produktov pre
regulacnu energiu a disponibilitu

Na zaklade poZiadaviek vyplyvajucich z platnej legislativy, SEPS navrhuje pristupit v prvej faze k formalnemu
prevedeniu produktov pre disponibilitu a regulaénd elektriny na osobitné produkty ato bez upravy
parametrov jednotlivych produktov. NiZsie st uvedené zdévodnenia na vyuZivanie osobitnych produktov
podla poziadaviek v zmysle ¢lanku 26 EBGL, ods. 1.

3.1 Vymedzenie osobitnych produktov a casové obdobie ich pouZivania
(zdbévodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods. 1, pismeno a)

Na tvod je potrebné zdoéraznit, Ze PpS typu FCR nespada v zmysle EBGL do standardnych produktov a nie je
ani predmetom metodiky SPBC. Ztohto dévodu nebude predmetom Standardizacie produktov pre
disponibilitu a regulacna energiu, a preto bude uvadzana ako narodny produkt.

SEPS navrhuje vymedzenie osobitnych produktov a ¢asového obdobia ich pouZivania v nasledujucich
fazach:

do 31.12.2021 Obdobie platnosti narodnych produktov pre regulacni energiu
a disponibilitu podla aktudlne platnych TP.

Fazal od 1.1.2022 do | Formalne prevedenie narodnych produktov pre regulacnu energiu
osobitné 31.12.2023% a disponibilitu na osobitné produkty supravou parametrov
produkty produktov podla kapitoly ¢. 5 tohto Nariadenia smerom kich

Standardizacii podla platnych TP.

Koniec Fazy 1 je podmieneny UspeSnym pripojenim spolo¢nosti SEPS
k Eurdpskej platforme na vymenu rezerv na obnovenie frekvencie s
manualnou aktivaciou (dalej len ,mFRR platforma“) a Eurdpskej
platforme na vymenu rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou
aktivaciou (dalej len ,,aFRR platforma“), pricom je ako indikativny
termin mozného pripojenia stanoveny 1.1.2024. V pripade, Ze sa
spolocnosti SEPS nepodari prepojit k mFRR a aFRR platformam do
uvedeného terminu, tak sa Faza 1 predlZuje az do doby k pripojenia
k tymto platformam.

Faza 2 od 1. 1. 20244 Uplna $tandardizacia parametrov produktov disponibility PpS a
Standardné regulacnej energie podla metodiky SPBC a implementacénych ramcov
produkty eurdpskych platforiem, pravdepodobne vsak s vynimkou osobitnych

produktov.  TRV3MIN+ aTRV3MIN-  (samostatna  Ziadost
a odovodnenie). Standardizécia bude vy?adovat zmeny v TP spolo¢ne
s predpokladanym terminom pripojenia SEPS k mFRR a/alebo aFRR
platforme.

V zmysle €l. 26, ods. 2 EBGL musi kazdy PPS, ktory pouziva osobitné produkty, aspon kazdé dva roky
preskumat potrebu ich pouZivania. Na zdklade tohto bodu je spolo¢nost SEPS povinna zaslat aktualizovany

4 indikativny termin vo vdzbe na termin predpokladaného pripojenia k eurdpskym platformam podla élankov 20
a 21 EBGL
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Navrh na uréenie a vyuzivanie osobitnych produktov pre regulaénu energiu a disponibilitu na obdobie od
01.01.2024.

Detailné vymedzenie parametrov osobitnych produktov v jednotlivych ¢asovych fazach je Specifikované
v kapitole €. 5 tohto Navrhu.

Kritickym faktorom pre potrebu zavedenia osobitnych produktov najmenej do 31.12.2023 je predovsetkym
Uprava obchodného systému PPS, ktora je limitovana procesom obstardvania, pricom SEPS vyvija
maximalne usilie s ciefom pripojit sa k aFRR a mFRR platformam od 01.01.2024.

Uplna $tandardizécia produktov bude vy?adovat najma prechod z hodinového na 15 min. obchodny interval
pri obstaravani a aktivacii disponibility PpS a zaddvani ponuk regulacnej energie poskytovatelmi v priprave
prevadzky. Daldou technicky naro¢nou Upravou je potreba konceptudlnej upravy zadévania ponuk
regulacnej energie. Doposial su tieto ponuky suéastou centralneho modulu ,priprava prevadzky”
obchodného systému SEPS. Pre ponuky bude nutné umoznit ich zadavanie v minimalnom vykone po 1 MWh
(minimalne pre mFRR). Doposial bola minimalna velkost ponuky previazana s velkostou vyrobnej (pripadne
spotrebnej) jednotky evidovanej v centralnom dCiselniku obchodného systému. Prechod na 15 min.
obchodny interval a konceptudlna Uprava zadavania ponuk regulaénej energie bude vyzadovat zasadnu
systémovu Upravu sucasného obchodného informaéného systému a nadvazujicu upravu riadiaceho
informacného systému.

Prave len vysSie uvedené dva parametre, t. j. 15 min. obchodny interval a minimalny objem ponuky
regulacnej energie (spoloéne s moZnostou previazania ponuk, tento parameter je vSak spojeny s pripojenim
k mFRR eurdpskej platforme), nebudu vo faze 1 standardizované. Ostatné parametre podla metodiky SPBC
a implementacnych rdmcov eurépskych platforiem budu od tohto datumu standardizované. Predovsetkym
dojde ku standardizacii kfucového parametra ,full activation time”. Tato Standardizacia je uz ukotvena
v prislusnych ustanoveniach aktualne platnych TP s G¢innostou od 01.01.2022.

Podla vyssie uvedeného vyjadrenia ACER je predpokladana potreba pripadného docasného schvélenia
osobitnych produktov podla ¢l. 26 EBGL narodnymi regulacnymi organmi (o¢akdvanym dévodom je potreba
technického zabezpecdenia najma informacnych systémov).

3.2 dobkaz, ze Standardné produkty nie sU dostatocné na efektivne zaistenie
prevadzkovej bezpecnosti a zachovanie rovnovahy v sustave alebo dbkaz, Ze
niektoré regulacné zdroje sa prostrednictvom Standardnych produktov
nemozu zucastnit na vyrovnavacom trhu (zdovodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods.
1, pismeno b)

Spoloc¢nost SEPS uZ zadefinovala nové nazvoslovie pre Standardizaciu vybranych PpS s Gcinnostou od
01.01.2022 spoloctne s Upravou parametrov produktov podla metodiky SPBC, medzi ktoré patri najma
uprava celkovej doby aktivacie (full activation time), znizenie minimalnych vykonov pre certifikaciu,
premenovanie produktov a dalSie. Nakolko SEPS zatial nevyuZivala a do doby pripojenia k platformam ani
nemodze vyuzivat standardné produkty regulacnej elektriny a tym ani standardné produkty disponibility,
posudenie efektivity zaistenia prevadzkovej bezpec¢nosti a zachovania rovnovahy v sustave vyuZivanim iba
Standardnych produktov je zatial nevykonatelné. Elektrizacnd sustava SR je Specifickd z pohladu
zabezpecovania disponibility PpS najma tym, Ze je podiel medzi inStalovanym vykonom najvacsej jednotky
v sustave a celkovym inStalovanym vykonom zdrojov je vyssi, ako je to typické pre vacsie sustavy v rdmci
EU. Z tohto vyplyva aj povinnost zabezpecenia pomerne velkého objemu disponibility v kladnom smere,
ktoré presahuje disponibilitu tzv. toivych rezerv. Z tohto dévodu su pre zaistovanie potrieb disponibility
velmi napomocné a ddblezité aj tzv. netocivé zdroje, ktoré predstavuju rychlu Startujucu zalohu pre
precerpdvacie vodné elektrarne a rézne iné typy elektrarni, ktoré v sti¢asnosti poskytuju disponibilitu pre
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sluzby TRV3MIN+ a TRV3MIN-, ktoré su zadefinované v bode 5.5 tohto Ndvrhu a ktoré SEPS vyuZiva pre
potreby riadenia prenosovej sustavy od roku 2009. Vo vacSine tychto zdrojov vsak existuje technologické
obmedzenie v zmysle obmedzenej doby poskytovania regulacnej elektriny v ramci jedného diia.

Nevyhnutnou povinnostou SEPS ako prevadzkovatela prenosovej sustavy dodriat kvalitu regulacie
elektrizacnej sustavy. V zmysle SOGL ¢lanku 128, sa vyhodnocuju dve urovne dodrzania ACE (FRCE), pricom
sa kvalita regulacie vyhodnocuje na zéklade $tvrthodinovych priemerov ACE. Urovne pre jednotlivé PS sa
uréuju vypoctom v zmysle SAFA (Annex 1: Policy on Load-Frequency Control and Reserves) pre kazdy
kalendarny rok zvlast v ramci pracovnej skupiny ENTSO-E, pricom:

e Uroven 1 (Level 1) je povolené prekro¢it 30 % ¢asovych intervalov za rok,
e Uroven 2 (Level 2) je povolené prekro¢it 5 % ¢asovych intervalov za rok.

Hodnoty rozsahu FRCE tGrovne stanovené pre SEPS v rdmci synchrénnej oblasti CE:

Level 1 (MW) Level 2 (MW)
2019 49,993 94,546
2020 54,401 102,881
2021 55 104
2022 (zatial iba navrh) 55 104

Dimenzovanie FRR (aFRR a mFRR) vychédza z pravidiel dimenzovania FRR schvalenych Rozhodnutim URSO
¢. 0006/2019/E-EU vypracovanych vzmysle SOGL ¢l. 119, ods. 1, pism. h), ktoré presli verejnou
konzultaciou (08.08. - 08.09.2018) z dovodu vypracovania Prevadzkovej dohody pre LFC blok (ES SR), kde
museli byt vybrané ¢asti pravidiel verejne konzultované v trvani minimalne 1 mesiac. Implementacia do TP,
Dok. F, kap. 4, bola s uc¢innostou od 01.01.2019.

Zakladné Pravidla dimenzovanie velkosti FRR su nasledovné:

1. vypadok vyroby elektriny - velkost kladného referencného incidentu sa stanovi na zdklade urcenia
najvacSej mozinej nerovnovahy vyplyvajucej z okamzitej zmeny c&inného vykonu samostatnej
jednotky na vyrobu elektriny pri jej poruche, t. j. velkost kladného referencného incidentu je rovna
najvacsiemu dosiahnutelnému vykonu samostatnej jednotky na vyrobu elektriny v ES SR v kazdom
¢asovom okamihu.

2. vypadok spotreby elektriny - velkost zaporného referencného incidentu sa stanovi na zaklade
uréenia najvacSej moznej nerovnovahy vyplyvajucej z okamiZitej zmeny <¢&inného vykonu
samostatného zariadenia spotreby elektriny pri jeho poruche, t. j. velkost zaporného referenéného
incidentu je rovna najvacSiemu odberu ¢inného vykonu samostatnej jednotky spotreby elektriny v
ES SR v kazdom ¢asovom okamihu.

3. vypoditana kladna rezervna kapacita FRR musi byt dostatocna na pokrytie kladnych nerovnovah v
bloku LFC aspon v 99 % ¢asu, pricom ¢asové obdobie historickych zaznamov kladnych nerovnovah
musi byt najmenej dve celé ro¢né obdobia, s najmensim moZnym vzorkovanim nerovnovahy,
minimalne vSak 15 min. Dostatoc¢nost sa overi softvérovou simulaciou, pricom cielové parametre
FRCE (Level 1 a Level 2) nesmu byt prekrocené.

4. vypocitana zaporna rezervna kapacita FRR musi byt dostatocna na pokrytie zapornych nerovnovah
v bloku LFC aspofi v 99 % casu, pricom casové obdobie historickych zdznamov zdpornych
nerovnovah musi byt najmenej dve celé ro¢né obdobia, s najmensim mozinym vzorkovanim
nerovnovahy, minimalne vSak 15 min. Dostato¢nost sa overi softvérovou simuldciou, pricom
cielové parametre FRCE (Level 1 a Level 2) nesmu byt prekrocené.

V sucasnosti su kladny/zaporny referenény incident v ES SR stanovené nasledovne:

Str.7



e Kladny referencny incident v ES SR — vypadok najvacsieho vyrobného bloku = 1 blok JE, t.j.
512 MW.

e Zaporny referencny incident v ES SR — vypadok najvac¢sieho odberatela z PS = SLOVALCO, t.j.
285 MW.

Tieto referenéné incidenty su rozhodujtce pre urcenie najmensieho objemu mFRRgs s, ktory musi SEPS
zabezpedit. Pri dimenzovani mFRRes sk sa vychadza z poZziadavky na pokrytie kladného a zadporného
referenéného incidentu. Metodika SOGL, ktora bola transformovana do TP Dok. F kap. 4, poZaduje stanovit
celkovu hodnotu FRR (aFRR a mFRR) minimalne na tieto incidenty. Z technického hladiska je vSak potrebné
pri odregulovani existujiceho referencného incidentu mat k dispozicii este regulaény vykon, ktory slizi na
odregulovanie beznych odchylok medzi vyrobou a spotrebou elektriny v ststave.

Z tohto dévodu sa hodnota mFRR+essg @ mFRR-gs sg Vypocitava z velkosti tychto incidentov a hodnota aFRR+
a aFRR- bude slizit na odregulovanie beznych odchylok pocas incidentu. Tymto sa zabezpedi aj pripadny
narast/pokles zdrojovej zakladne ako aj narast/pokles odberov z PS v budicnosti aj pri vypoctoch na
konkrétne obdobia.

V ramci mFRR v zmysle (SAFA LFC&R Article B-1) musi byt dodrzané, aby pri referenénom incidente priemer
FRCE za 15 minuat neprekrocil stanovenu hodnotu kvality regulacie Level 2 pre PPS, t.j. hodnotu 104 MW
stanovenu pre SEPS.

Z realizovanych simuldcii pokrytia vypadku vo vyske referenénych incidentov vyplyva, Ze v pripade kladného
referenéného incidentu je potrebna rychla mFRR, v naSom pripade uZ historicky pouZivand TRV3MIN+ v
objeme minimalne 322 MW, ¢o zabezpeci neprekrocenie kvality reguldcie Level 2. Na samotny Standardny
produkt mFRR+ bude v tomto pripade vyZzadovany objem 190 MW (=512 MW - 322 MW).

V pripade zdporného referen¢ného incidentu je potrebna hodnota TRV3MIN- v objeme minimalne 100 MW.
Na samotny Standardny produkt mFRR- bude v tomto pripade vyzadovany objem 185 MW (= 285 MW —
100 MW). Sluzby TRV3MIN+ a TRV3MIN- v ramci mFRR+es sg @ mMFRR-gs sg technicky zabezpedi v priemernej
hodnote rychle odregulovanie odchylky FRCE pri mensom objeme ako v pripade mFRR, za sucasného
dodrzania kvality regulacie podla dovolenych kritérii RGCE.

Dalsie dévody pre opodstatnenost a podporu existencie TRV3MIN+ a TRV3MIN- v rdmci mFRR+s sk a
MFRR-gs sg SU:

a) elimindcia negativneho prispevku k deterministickym odchylkam frekvencie (DFD), kde podla SAFA
LFC&R Article C-9 je stanoveny limit pre SEPS vo vyske 94 MW, ktory nemoze byt prekroceny vo
viac ako 30 % pripadoch vyskytu deterministickych odchylok frekvencie,

b) zabezpecenie vykonu na pokrytie vykonu z recipro¢nych zmluv o havarijnej vypomoci SAFA LFC&R
Article B-12,

c) zabezpedenie rychlej rezervy vykonu v zmysle Planu obrany ,Defence plan“ pre rychle pripojenie,
alebo odpojenie vykonu pri rieSeni havarijnych zmien frekvencie SAFA E&R Article C-4-5.

V suvislosti s uvedenou analyzou SEPS, ako PPS ES SR, dospela k zaveru, Ze vzhladom na zdrojovy mix,

velkosti referencnych incidentov, bezpecnosti dodavok elektriny a dodrZiavania kvality regulacie ES SR
v ramci RGCE je nevyhnutné pozadovat zachovanie osobitého produktu TRV3MIN+ a TRV3MIN- v ES SR.
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3.3 opis opatreni navrhnutych na minimalizovanie vyuzitia osobitnych
produktov s prihliadnutim na hospodarsku efektivnost (zdévodnenie ¢lanku
26 EBGL, ods. 1, pismeno c)

Na zaklade poziadaviek vyplyvajucich z ¢l. 6 metodiky SPBC spolo¢nost SEPS navrhla formalne prevedenie
narodnych produktov pre regulacnu energiu a disponibilitu na osobitné produkty pre obdobie od
01.01.2022 do 31.12.2023, alebo do terminu pripojenia k platformam podla ¢lankov 20 a 21 EBGL, podla
toho ktora udalost nastane skor. Aktualizovany harmonogram pripdjania sa k platformam aFRR a mFRR je
uvedeny v Prilohe €. 2 tohto Navrhu.

Nakolko vsetky existujice produkty budid formalne prevedené na osobitné produkty, SEPS pre potreby
zachovania bezpecnosti a stability prevadzky elektrizacnej sustavy SR nemoze v Ziadnom pripade
minimalizovat vyuZivanie tychto produktov. Naopak, SEPS bude tieto produkty vyuZivat hospodarne ako aj
doposial na vykrytie nerovnovahy medzi vyrobou a spotrebou v rdmci SR.

3.4 pripadne pravidla konverzie ponuk regulacnej energie z osobitnych
produktov na ponuky regulacnej energie zo Standardnych produktov
(zdovodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods. 1, pismeno d a pismeno e)

Vzhlfadom na skutocnost, Ze SEPS nebude vo faze 1 (t. j. najmenej do 31. 12. 2022) pripojena k aFRR alebo
mFRR platforme, je otdzka moZného vyuzitia konverzie ponuk irelevantna.

3.5 dobkaz, Ze osobitné produkty nespdsobuju zasadnu neefektivnost a
nenarusaju vyrovnavaci trh v ramci planovacej oblasti i mimo nej
(zdovodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods. 1, pismeno f)

V minulosti SEPS aj vdaka sucasnej skladbe a rozdeleniu typov PpS nemala bezpecnostné incidenty
a zaistenie vykonovej rovnovdahy fungovalo aj pri mimoriadnych technickych a obchodoch prevadzkovych
stavoch. V ramci prepojenych ststav ENTSO-E neustale narasta pocetnost velkych odchylok, ¢o spésobuje
potrebu aktivacie rychlych sluzieb. Navrhovanou skladbou sluZieb a zdrojov je zo strany SEPS zabezpelené
splnenie kritérii kvality regulacie v ramci RGCE (Level 1 a Level 2), ¢o je zavazok uvadzany v Prilohe ¢. 1
Zmluvy SAFA. Bez rychlych sluzieb TRV3MIN+ a TRV3MIN- SEPS v pripade stavu kladného alebo zaporného
referencného incidentu (vypadok najvacsej vyroby alebo spotreby v ES SR) nedokaze splnit kritéria kvality
regulacie.

V roku 2021 boli taktieZ zaznamenané prevadzkové situacie, pri ktorych z obchodnych dévodov dochadzalo
k aktivacii velkého mnozstva regulacnej elektriny. V niektorych pripadoch bola cena ztu¢tovania odchylok
nizsia ako je cena na energetickych trhoch, o umoznilo export elektriny bez zabezpecéenia domacej vyroby
¢oho nasledkom bola velka potreba aktivacie regulaénej elektriny na pokrytie nevybilancovanej pozicie
subjektov. Priebeh aktivovanej regulacnej elektriny zo dia 14.09.2021 je uvedena v prilohe &. 3 tohto
Navrhu.

Prechod na 15 min. obchodny interval na trhu s disponibilitou PpS a regula¢nou energiou a koncepéna
Uprava minimalneho objemu ponuky regulacnej energie (zruSenie vazby na vyrobni/spotrebni jednotku)
bude tiez vyzadovat nezanedbatelné nutné Gpravy informacnych systémov na strane poskytovatelov
podpornych sluzieb. Okrem samotnej implementacie tychto uprav je nutné, vzhladom k zaisteniu
bezpecnosti a spolahlivosti prevadzky prenosovej sustavy, rezervovat tiez primerany Cas pre ich riadne
otestovanie.
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Vzhladom ktejto skutoCnosti atiez skuto€nosti, Zze len v parametri 15 min. obchodného intervalu
a minimalnej velkosti ponuky nebudu produkty vo faze 1 standardizované, je zrejmé, Ze osobitné produkty
nespdsobuju zasadnu neefektivnost a nenardsaju vyrovnavaci trh v ramci planovacej oblasti ani mimo ne;j.

4 Zhrnutie, otazky k verejnej konzultacii

SEPS si je vedoma, Ze tento navrh na uréenie a vyuZivanie osobitnych produktov pre regulaénu elektrinu
a disponibilitu neobsahuje vela otvorenych otdzok kladicich dévod na verejnd konzultaciu, avsak
uskutocnenie verejnej konzultacie bolo povinnostou SEPS vyplyvajicou z vysSie uvedenych pravnych
predpisov. Verejnd konzultacia bola zorganizovana zo strany SEPS a to od 19.02. do 19.03.2021, pricom
vboli vramci verejnej konzultdcie prijaté pripomienky od dvoch subjektov. Zoznam
pripomienok, vyjadrenie a vyhodnotenie pripomienok zo strany SEPS je uvedené v Prilohe ¢. 1 tohto
Navrhu.
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Odovodnenie:

Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi, odboru regulacie elektroenergetiky (d’alej len
,urad®) bola dia 12.01.2023 prevadzkovatelom prenosovej sustavy Slovenska elektriza¢na
prenosova sustava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, ICO: 35 829 141 (dalej
len ,,regulovany subjekt) doruc¢ena Ziadost’ vo veci zmeny rozhodnutia ¢. 0005/2021/E-EU
zo dna 21.12.2021, ktorym turad schvalil ndvrh na ur¢enie a vyuzivanie osobitnych produktov
podla &l. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EU) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorym sa
stanovuje usmernenie o zabezpeceni rovnovahy v elektriza¢nej stistave, ktora bola zaevidovana
pod podacim ¢islom uradu 1221/2023/BA (d’alej len ,,navrh™).

Dnom dorucenia navrhu uradu zacalo v sulade s §18 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,spravny
poriadok®) v spojeni s § 15 ods. 2 zdkona ¢. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach
v zneni neskorsich predpisov konanie o vecnej regulacii vo veci schvalenia zmeny rozhodnutia
uradu ¢. 0005/2021/E-EU zo dna 21.12.2021, ktorym urad schvalil navrh na uréenie
a vyuZivanie osobitnych produktov podla &l. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EU) 2017/2195
z 23. novembra 2017, ktorym sa stanovuje usmernenie o zabezpeceni rovnovahy v elektriza¢ne;j
sustave (d’alej len ,,zmena rozhodnutia ¢. 0005/2021/E-EU).

Regulovany subjekt predlozil navrh, na zdklade ktorého pozaduje upravit minimalne
mnozstvo pre podporné sluzby TRV3MIN+ a TRV3MIN- z30 MW na 10 MW za tcelom
roz§irenia okruhu moznych poskytovatel'ov uvedenej sluzby v elektriza¢nej sustave Slovenskej
republiky, ¢o by viedlo k zvySeniu tlaku na zniZenie ceny v ramci planovanych vyberovych
konani na obstaranie podpornych sluzieb.

Urad predloZeny navrh preskimal a vyzval diia 18.01.2023 regulovany subjekt listom
zaevidovanym pod podacim ¢islom tradu 1875/2023/BA na doplnenie navrhu o informéciu
ohl'adom uskuto¢nenej verejnej konzulticie a stiCasne konanie vo veci schvéalenia zmeny
rozhodnutia uradu ¢. 0005/2021/E-EU rozhodnutim udradu ¢. 0002/2023/E-PK zo dna
18.01.2023 prerusil.

Regulovany subjekt dfia 25.01.2023 listom zaevidovanym pod podacim ¢islom tradu
3084/2023/BA poziadal urad o predlZenie lehoty na odstranenie nedostatkov podania z dovodu
uskutocnenia verejnej konzultacie v trvani jedného mesiaca.

Urad listom zo dia 26.01.2023 zaevidovanym pod podacim cislom uradu
3163/2023/BA udelil regulovanému subjektu suhlas s predlzenim lehoty na odstranenie
nedostatkov podania.

Regulovany subjekt predlozil uradu diia 27.02.2023 listom zaevidovanym pod podacim
¢islom uradu 8615/2023/BA doplnenie navrhu v zmysle vyzvy tradu zo dia 18.01.2023
a predlozil tradu informéaciu o uskuto¢neni verejnej konzultacii k predlozenému navrhu.

Urad preskimal predlozeny navrh adospel k zdveru, Ze Gpravou minimalneho
mnozstva pre podporné sluzby TRV3MIN+a TRV3MIN- z 30 MW na 10 MW sa rozsiri okruh
moznych poskytovatelov tejto sluzby v elektriza¢nej sustave Slovenskej republiky, o moze
mat’ pozitivny dopad na zniZenie ceny v ramci planovanych vyberovych konani na obstaranie
podpornych sluzieb.

Urad listom zo difia 01.03.2023 zaevidovanym pod podacim &islom uradu
8982/2023/BA vyzval regulovany subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydanim
rozhodnutia.
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Regulovany subjekt listom zo diia 02.03.2023 zaevidovanym pod podacim ¢islom tradu
9445/2023/BA informoval urad, Ze nema pripomienky k uprave minimalneho mnozstva
pre podporné sluzby TRV3MIN+ a TRV3MIN- z 30 MW na 10 MW.

7 dovodu urditosti, zrozumitel'nosti a prehl'adnosti rozhodnutia sa nahradza vyrokova
¢ast’ rozhodnutia ¢. 0005/2021/E-EU zo diia 21.12.2021 tak ako je uvedené vo vyrokovej Casti
rozhodnutia jeho uplnym znenim, priCcom navrhované zmeny su zapracované priamo
vo vyrokovej Casti rozhodnutia.

Urad vykonal procesné ukony vyplyvajice z pravnych aktov Eurdpskej tnie
a zo spravneho poriadku, posudil a vyhodnotil podklady nachadzajice sa v spise uradu
¢. 196-2023-BA a v priebehu spravneho konania s regulovanym subjektom priebezne
prerokovéval vSetky pripomienky a navrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podat
na Urad pre  reguldciu  sietovych odvetvi, odboru regulacie elektroenergetiky,
Tomasikova 28C, 821 01 Bratislava 3, ato v lehote 15 dni odo dna oznamenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Mgr. Ing. Martin Lepies

riaditel’ odboru regulacie elektroenergetiky

Rozhodnutie sa dorudi:

Slovenska elektriza¢na prenosova sustava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
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