Mesacna sprava ES SR
za mesiac Jul 2023
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PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
JUL 2023

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
Vyroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéné indexy 2023 / 2022.

Velkost (MWh) Index mesacny | Index kumulativny

(%) (%)
Vyroba 2306 399 111,8 105,2
Spotreba 2 049 080 92,9 89,8
Saldo -257 319

Saldo: Import (+) / Export (-)

\/yroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaciatkom nasledujuceho roka.

Mesacné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatasenie (MW) | Détum (&as) Freﬁ‘_’é’;“a
Maximum 3310 12.07.2023 (13:00) | 50,003
Minimum 1872 30.07.2023 (06:00) | 49,987




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2023 27 28 29 30
Datum maxima 04.07. 12.07. 17.07. 25.07.
Cas maxima 13:00 13:00 13:00 12:00

Maximum (MW) 3185 3310 3303 3179
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrové 1446 2 057 2 146 2215
Fosilne 126 515 122 467
Vodné 294 367 191 194
Fotovoltické 187 181 238 47
Ostatné 333 338 347 358
Celkova vyroba 2 387 3 459 3044 3 281
Saldo 1207 -150 259 -103
PVE -408 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber pre¢erpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac
27. 28. 29. 30. Jun
Rok 2022 202 199 249 21,6 21,9
Rok 2023 216 2356 22,3 20,0 21,8

\'yhodnotenie priemernegj teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,vyvoj priemerng] teploty SR” je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

TyZden v roku 2023 27. 28. 29. 30.
den 04.07. 112071 17.07.[ 2507
hodina 13:00 [ 13:00 [ 13:00) 12:00

FCR + planovana | 30,0 300 | 300 | 300
skutofna | 299 269 [ 279 | 279
aFRR + planovana | 1150 | 1150 | 1150 115,0
skutoéna | 90,0 790 | 760 | 1148
aFRR - planovana | -115.0 | -115.0 | -115.0{-115.0
skutoéna | 890 | -890 | -850 [-115.0

TRV3MIN+ planovana | 360,0 | 3600 | 360,0 | 360,0
skutocna | 3600 | 3600 | 3600 3600
TRV3MIN- planovana | -109.0 | -109.0 | -109.0(-109.0
skutoéna | -104.0 | -104.0 | -104.0]-104.0

mERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutoéna | 1500 | 1500 | 1500 1500
mERR- planovana | -130.0 | -130.0 | -130.0(-130.0
skutocna | -49.0 | -102.0] -73.0 [-130.0

Planovana: vykon pozadovany na nakup.
Skutocna: nakupeny a obchodne uznany vykon.

Komentar: zddvodnenie rozdielu skutocnosti oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2023
Typ TRV3MIN MFRR HV
Smer + - + - Dovoz NRE Spolu
1 19 0 4 7 0 0 30
2 3 0 0 5 0 0 8
3 5 0 0 0 0 0 5
4 14 9 2 38 0 0 63
5 3 4 0 11 1 2 21
6 = 0 3 % 0 0 11
7 0 1 0 12 0 0 13
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
Spolu 48 14 9 77 1 2 151

NRE : Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne : : InStalovany | Dostupny Typ .. :
(Iokalita) Zariadenie | oy on IMW] | vykon [MW] | vyroby | Z3ciatok Koniec
: 19.07.2023 | 19.07.2023
Novaky TG2 110 0 TE 1314 1511
24.07.2023 | 24.07.2023
Mochovce TG22 251 100 JE 06-10 11-20

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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7.PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Jul 2023 Od zaciatku roka 2023
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 2 374 562 91,4 16 587 583 84,2
Straty elektriny 25776 110,7 167 729 88,3
Podiel strat na prenose (%) 1,09 1,01

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

8. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2023 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,896 50,121 50,000 5.1. 0:00 26.1. 6:01
2 49,890 50,106 50,000 5.2.22:00 7.2.17:03
3 49,837 50,160 50,000 28.3. 18:55 19.3. 18:05
4 49,847 50,122 50,000 14.4. 9:03 94.12:43
5 49,883 50,117 50,000 23.5. 22:00 22.5. 6:00
5] 49,858 50,118 50,000 26.6. 0:04 3.6. 10:53
7 49,880 50,116 50,000 11.7. 23:01 5.7. 6:00




Prilohy
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Sk \ DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
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JE: 50189 FE: 11 005 VE: 7766 Ostatné: 7 122 FVE: 1826 PVE: 1169 Saldo (vyvoz): 9 345
Vyroba : 79 078 MWh Spotreba: 69 734 MWh (z toho na precerpanie: 542 MWh)

O Ostatneé Precerpavacie
9,0% 1,5%

9,8% » O Jadrové
63,5%



L N
Seps Mesacna bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - predbeiné udaje (MWh)

Slovenska Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 & 7 ] 9 10 11 12 Spolu
gl;ﬁtélsz:‘f;a Jadrova energia 1477101| 1381861| 1573509) 1304620 1344042) 1320995| 1467 049 0 0 0 0 0 9869177
sustava Cieme uhlie 67916| 48881 29025| 34s8s| 11014 o9es2] 18176 0 0 0 0 o| 219260
Hnedé uhlie 121 744 103951 104 586 60 695 48925 60 669 64 274 u] 0 0 0 0 564 843
Zemny plyn 187 780| 272107 216999 165967 165621 201136 178676 0 0 0 0 0| 1383286
Hutny plyn 31672 35016 36 103 43 410 39928 37429 42 429 o ] i) 0 ] 285987
Tazky wykurovaci olej 35325 30771 33383 28 314 40 850 41 358 36551 u] 0 0 0 0 246593
Motorova nafta 225 59 49 103 37 36 i o Q i) 0 ] 509
Iné pevné fosilne paliva 61 58 91 87 97 92 94 u] 0 0 0 0 580
Iné ropné produkty 31254 1954 711 601 0 0 0 0 0 0 0 0 6519
Spolu - Fosilne palivd (okrem JE) 447978 492797 4209547 333 762 306512 350381 340 200 u] 1] 0 1] 0 2692576
Vodna energia 401132| 435240| 468593) 467745 552204 380447 297814 0 0 0 0 0| 3003178
Biomasa 50603 41911 43 069 34 185 278591 30 383 27 890 u] 0 0 0 0 255932
Kvapaliny ziskané z biomasy 30701 41 702 42519 35573 36421 32150 46332 u] 0 0 0 0 265 397
Bioplyn 34 732 29831 34 4p0 34 539 36332 35847 35537 o ] i) 0 ] 241278
Fotovoltika 13 670 32217 52 367 55 900 70171 73697 T4 B48 u] 0 0 0 0 372870
Veterna energia 372 460 388 308 331 176 212 0 0 0 0 0 2248
Sekundirne plynné paliva 2691 0 1906 2726 2767 2475 2179 u] 0 0 0 0 14744
Sekunddrne kvapalné paliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekundarne pevné paliva 5482 4942 5682 4670 4 969 3582 5594 u] 0 0 0 0 34920
Soldrna termadlna energia 0 0 1 1 1 1 2 u] 0 0 0 0 7
Hydrotermalna energia 7 15 2 0 0 0 10 i) 0 0 0 0 34
Spolu - Obnovitel'né |okrem VE) 138 258 151 078 180394 167 903 178 883 178 310 192 604 u] 0 0 0 0 1187430
Kemunalny odpad 9152 8008 7612 8123 7470 5847 7123 0 0 0 0 0 53334
Kvapaliny ziskané 2 komun. odpadu 0 0 u] 0 0 0 0 u] 0 0 0 0 0
Skladkowy plyn 238 657 754 775 808 715 731 0 0 0 0 0 5279
Plyn 2 Cistiiek odpadovych vod 618 784 856 899 970 849 879 u] 0 0 0 0 5856
Spolu - Ostatné 10608 9445 9223 8797 9248 7411 8733 0 0 ] 0 0 64470
VYROBA SR 2475077 2470425| 2052 606 2 283 B31| 2 390 889 2237544| 2 306 399 0 1] 0 1] 0| 16816831
ZAHRAMICIE 5R (Saldo, Import +) 42 253 190561 -272369 130 441 279 807 199 236 257 319 u] 0 0 0 0 1371986
SPOTREBA SR 2432824| 2279865 2380297 2153390| 2111082| 2038 308 2049 080 0 ] 0 0 0| 1543443846
Spotreba PVE na prederpavanie 46 718 27 607 33853 35627 43020 4T 458 50824 u] 0 0 0 0 285105

Komentdr:

Vyroba: ddaje z merani na svorkach generdtora, doddvka vyrobne do sistavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni (resp. z merani na uréenom odovedavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE.
Zahranigie SR (Saldo): namerané cezhranitné prenosy PS a cezhraniéné vymeny DS; Import (+), Export (-).

Spotreba SR: vratane spotreby PVE na preferpdvanie.

Jual 2023
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR
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SEDS PORUCHY V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2023

gl':l‘(ffr':::ina\ _ Vedenia Elektrické stanice .

prenosova Mesiac ) Sucet
sustava 400 220 110 Sucet 400 220 110 Sucet

1 pofet 0 0 0 0 0 0 4] 0 0

MW h 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 pocet 0 0 0 0 0 0 4] 0 0

MW h 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 potet 2 0 0 2 8] 8] 4] 1] 2

MW h 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 pocet 1 0 0 1 8] 8] 4] 0 1

MW h 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 pocet 0 0 0 0 8] 8] 4] 0 0

MW h 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 pocet 3 0 0 3 1 0 4] 1 4

MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 potet 0 0 0 0 0 0 4] 0 0

MWW h 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 pocet 0 0 0

MW h 0,0 0,0 0,0

9 pocet 0 0 0

MWW h 0.0 0,0 0,0

10 pocet 0 0 0

MWW h 0,0 0,0 0,0

11 potet 0 0 0

MWW h 0,0 0,0 0,0

12 pocet 0 [1] 0

MW h 0,0 0,0 0,0

Shcet potet I 5 0 0 5] 1 8] 4] 1 T

MWW h I 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poznamka:

Tabulka obsahuje prehfad ponich iba za zariadenia a prvky prenosovej sistavy SR (aj v pripadoch,
ak bola pricina poruchy mimo prenosovej sistavy).
MW h — cbmedzenie spotreby elektriny ES SR zapriféineng poruchou.
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerané hodnoty

Jal 2022 2023
Import 2022 = 1 262 356 MWh
Import 2023 = 797 669 MWh

i L —

CR HU (WE.N PL
756 115 124 23428 502 690
500 514 30 693 22073 244 388

EXPORT ELEKTRINY Z ES SR
namerané hodnoty

Jual 2022 7 2023
Export 2022 =1 119 664 MWh
Export 2023 = 1 054 987 MWh

CR HU UA PL
6283 a76 212 137 166 3
A7 388 855 701 133 851 18 038

Jal 2023
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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N

{obchodne uznany vykon)

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (AMW)

Deri FCR * aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRVIMIN- mFRR+ mFRR-
1 209 79 -83 360 -39 150 -7
2 209 90 -88 359 -39 150 -68
3 29,2 92 -96 359 -39 150 -2
4 209 95 -92 360 -39 150 -08
5 27 90 -390 360 -39 150 -T6
6 279 95 -104 360 -39 150 -81
7 278 96 -101 360 -39 150 -81
8 278 90 -88 360 -39 150 -T2
9 278 80 -39 360 -39 150 -T2
10 278 90 -100 360 -39 150 -89
11 26,5 g8 -101 360 -39 150 -101
12 26,8 99 -101 360 -39 150 -111
13 276 102 -101 360 -39 150 -118
14 287 110 -110 360 -39 149 -124
15 286 ar -47 360 -39 150 -100
16 276 a2 -69 380 0 150 -46
17 278 86 A7 380 -39 150 -101
18 279 105 -109 380 -39 150 -129
19 279 108 -110 359 -39 150 -111
20 278 110 -109 348 -39 150 -111
21 276 110 -110 387 -39 150 127
22 275 a2 A7 380 -39 150 -102
23 297 80 -88 359 -22 150 -108
24 284 109 -98 380 -39 150 -108
25 284 110 -110 380 -39 150 -130
26 29,1 o4 -947 380 -39 150 -107
27 297 110 -110 380 -39 150 -129
28 30,0 110 -110 359 -39 150 -130
29 30,0 9 -92 380 -39 150 -112
30 30,0 86 -85 380 -39 150 -08
31 30,0 110 -95 260 -39 150 -102

Priemer 28,5 96 -a7 359 -37 150 -100

Jul 2023
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zapoma RE
FCR 463 -438
aFRR 2697 -5008
IGCC 8 009 -6 656
TRV3MIN 0 -30
mFRR 0 -109
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) --- -297
Spolu 11169 -12 537
5 5‘3,‘%5; O FCR+

0%

0 FCR-
1,8%
B IGCC+
33,8%
B aFRR+
11,4%

B SRN (KP)- /
1,3% O mFRR- E TRV3MIN- 21.1%

0,5% 0,1%
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