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Zakaznik - objednavatel skiSok

Qlijédravetef: ENERC.;ONET WITRA, 8.0, ; o Datum prevzatia vzorky: 28.11.2023
{meno a adresa) Novozémocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany

Odosielatel* ENERGONET Nitra Datum vykonania skusok od: 28.11.2023
Zmluva /[ objednavka: 08/2023 do: 11.12.2023
Zakazka: 23-10430 EStBoséaca Datum vydania protokolu: 11.12.2023
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1

Vysledky skisok

PE: 1 |Cislovzorky: 23023197 |Typ vzorky: Vody;q(rj"padové a osobitné Chemicky rozbor

Oznacenie vzorky: ESt Bodaca - NadrZ vycistenej vody., bodova vzorka, 27.11.2023 Protokol o odbere vzorky: SRA/OV/23/51
Vysledok Skusobna Medza o : Typ

Parameter Jednotka skiisky metéda slanpvenii Metodicky predpis skiidky

Irgz)polarne extrahovatelné latky (NEL mg/ 0.02 R 0.01 STN 83 0540-4 SA

B‘\*IF)""”“‘* extrahovatefné latky (NEL mg/ 0.06 Spekirafoto 001 STN 83 0540-4 SA

Skisobné metédy

| Skratka | Nazov metédy
IR Infratervena spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Poutzité skratky: IP — Intemny predpis
Typ skasky: A - akreditovand, N - neakreditovana, T -terénna, § - subdodavka (extemna sluzba)
Neistoty merania pre vSetky skisky st k nahliadnutiu v skiSobnom laboratariu.

Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protoko! mdZe byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast' protokolu len so sihlasom laboratéria.
Uvedené vysledky sa tykajii len testovanej vzorky a nenahradzaji schvélenie skisaného predmetu prislusnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijalej vzorky - vysiedky sa vztahujl na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov.
Miesto vykonu skiSok (okrem ferénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.
Skidobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky skigok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Schvalil:

E L spol. s r.o.

Radlinského 174/1575
05201 Spisska Nova Ves @

Mar. Daniel Zatko, PhD.
Veduci Strediska laboratérnych préac

MVDr. Hatalova Blanka

Protokol o skiSke vyhotovil: ]
Zastupca ved. LVEM

www.elsro.sk

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.sk
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok: / z 2
1. |Poverena osoba Frantiek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednévatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika )
> (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82

Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva ¢&islo : 08/2023

Obec (iesto): Bogaca

Okres (oblast); Nové Mesto nad Vahom

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Trengiansky

Organizacia: Slovenska elekirizatné prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby nadrt) Nadrz vygistenej vody.

6. |Typ vzorky Bodova

7. |Spbésob a technika odberu |Manualne

8. |Oznacenie vzorky ESt Bosaca

9. |Mnozstvo odobratej vzorky |[4L

0 Ukaz_ovatele stanovens teplota vody = °C fteplota vzduchu = °C
eimleste pH = volny chlér (Cly) = mg/!

11. | Meracie pristroje Teplomer pH meter

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRA/NO/23/03

13. | Datum odberu vzorky: 27.11.2023 Cas odberu: & “*
Farba:
Zapach:
Vzhlad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice ' podla IP-6.1.4

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.sk http:/www.elsro.sk
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytiagok: / z 2

16. | Stabilizacia vzoriek chladenim

17. | Kontrolné vzorky Nie su pozadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratdria

Datum dodania vzorky do
laboratoéria 28.11.2023

19. v chladiacom boxe

20.

Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poziadavky
objednavatela:
Spréava pre skigobné NEL - I1C,0¥

21. laboratérium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa mozZe reprodukovat' iba ako celok, &ast' protokolu len so stihlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych meranf sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v suvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba plsomne podané reklamécie.

7

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Frantisek érank?"/z"
(meno, podpis) L

Terénne skasky vykonal:
(meno, podpis)

Suhlas objednavatefa: 7 AGnmmemr NET @
(podpis, petiatka) R A, S0,
Wovo Ao Y4y Un NITRA
JO b JaU LIS Dt SK202:0407586
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