Mesacna sprava ES SR
za mesiac November 2023

Energia na
spravnom mieste
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\ PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
NOVEMBER 2023

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
\yroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéne indexy 2023 / 2022.

Velkost (MWh) Index(rl}:;saénjf Index k?ﬂm)ulativny
Vyroba 2773 353 122.,4 110,1
Spotreba 2 358 647 102,8 92,7
Saldo -414 706

Saldo: Import (+) / Export (-)

\yroba a spotreba elektriny sa mdze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elekiriny.
Revizia udajov sa vykona zaéiatkom nasledujuceho roka.

Mesaéné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatazenie (MW) Datum (&as) Fre'(“;:“'a
Maximum 4019 30.11.2023 (17:00) 50,032
Minimum 2287 02.11.2023 (04:00) 49,999




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2023 45 46 47 48
Datum maxima 10.11. 13.11. 23.11. 30.11.
Cas maxima 13:00 17:00 17:00 17:00

Maximum (MW) 3642 3707 3 869 4 019
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrové 2439 2448 2 449 2442
Fosilne 217 225 247 700
Vodné 395 970 1053 1144
Fotovoltické 66 1 1 2
Ostatné 372 378 391 333
Celkova vyroba 3489 4 022 4142 4 623
Saldo 152 -315 -274 -604
PVE 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber preerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac
45. 46. 47. 48. November
Rok 2022 7,8 4.3 3,6 2.4 5,9
Rok 2023 7,6 6.0 2,7 -0,5 54

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)
Tyzden v roku 2023 45. 46. 47 . 48.
den 10.11. | 13.11. | 23.11.| 30.11.
hodina 13:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
FCR + planovana | 30,0 30,0 | 30,0 | 30,0
skutoéna 30,0 28.9 30,0 | 30,0
aFRR + planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0
skutoéna | 104,0 | 115,0 | 115,0 | 111,0
aFRR - planovana | -115,0 | -115,0 | -115,0|-115,0
skutoéna | -113,0 | -115,0 |-114,0{-103,9
TRV3MIN+ planovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
skutoéna | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
TRV3MIN- planovana | -109,0 | 0,0 0,0 0,0
skutoéna | -104,0 0,0 0,0 0,0
mERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutoéna | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
mERR- planovana | -130,0 | -130,0 | -130,0{-130,0
skutoéna | -108,0 | -130,0 | -86,0 |-130,0

Planovana: vykon pozadovany na nakup.
SkutoCna: nakupeny a obchodne uznany vykon.

Komentar: zdévodnenie rozdielu skuto¢nosti oproti planu viac ako 15 %.
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e \ 5. MESACNY POCET AKTIVACII
Mesacny pocet aktivacii v roku 2023
Typ TRV3MIN mFRR HV
NRE Spolu
Smer + — + — Dovoz
1 19 0 4 7 0 0 30
2 3 0 0 5 0 0 8
3 5 0 0 0 0 0 5
4 14 9 2 38 0 0 63
5 3 4 0 11 1 2 21
6 4 0 3 4 0 0 11
7 0 1 0 12 0 0 13
8 10 0 5 10 0 0 25
9 10 1 9 0 0 0 20
10 1 0 0 1 0 0 2
11 6 0 0 0 0 0 6
12 0
Spolu 75 15 23 88 1 2 204

NRE : Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENIi NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Néz?;ﬁ;;:gﬁ rne Zariadenie L’;it:rr;&% vg?': :;u[ﬂg.] v;;'};?ay Zaciatok Koniec
\Vojany TGE 110 0 TE 30.;5?523 1 D.S;:.ggzs
\ojany TG5 110 0 TE 21 .gi:.22§23 21 .391:.5523

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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7. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

November 2023 Od zaciatku roka 2023
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh)| Index (%)
Prenesena elektrina 2 801 660 91,8 27 049 026 87.8
Straty elektriny 29610 92,7 280 437 92,9
Podiel strat na prenose (%) 1,06 1,04

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

8. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2023 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,896 50,121 50,000 5.1. 0:00 26.1. 6:01
2 49,890 50,106 50,000 5.2.22:00 7.2.17:03
3 49,837 90,160 50,000 28.3. 18:95 19.3. 18:05
4 49 847 50,122 50,000 14.4. 9:03 94.12:43
5 49 883 50,117 50,000 23.5.22:00 22.5. 6:00
6 49,858 20,118 50,000 26.6. 0:04 3.6. 10:53
7 49,880 50,116 50,000 11.7. 23:01 5.7. 6:00
8 49 868 50,130 50,000 10.8. 23:02 8.8.11:20
9 49 865 50,112 50,001 11.9. 23:00 1.9. 18:03
10 49 877 50,128 50,000 3.10. 10:02 16.10. 6:00
11 49,853 90,130 50,000 26.11. 0:02 2.11. 6:00
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S D DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
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Seps TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokryvti spotreby dna 30.11.2023 (MWh)

JE: 58 766 FE: 13864 VE: 16 209 Ostatné: 7011 FVE: 88 PVE: 1862 Saldo (vyvoz): 10 582
Vyroba : 97 798 MWh Spotreba: 87 216 MWh (z toho na precerpanie: 1 755 MWh)

Ostatné Precerpavacie
7,2% 1,9%

O Fotovoltické - O Jadrové
0,1% ' 60,1%



seps

Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - predbeiné udaje (MWh)

Slovenska

elektrizagna Primérny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 1 12 Spolu
Etr;l;\::;)\la Jadrova energia 1477101 1381861| 1573509 1304620 1344042 1320995 1467049| 1650618 1458245| 1794 686| 1753452 0] 16526178
Cierne uhlie 67 916 48 831 29 025 34586 11014 9662 18176 23 915 13561 38035 38416 i} 333 188
Hnedé uhlie 121 744 103551 104 586 60 &85 48 925 &0 669 64 274 54142 B 650 Y 65452 i} 807 863
Zemny plyn 187 780 272107 215999 185 967 165 621 201136 178 676 155 248 171902 157 353 162724 i 2082512
Hutry plyn 31672 35 01s 36 103 43410 39928 37429 42 429 33 160 41179 35 265 38 004 i} 417 559
:If'avﬂf' wykurowvaci olej 35325 30771 33383 28314 40 820 41 358 36551 30393 25 625 34 266 31692 i} 368 560
Motorovd nafta 225 55 45 103 37 36 0 a1 115 4] 116 i g22
Iné pevné fosilne paliva Bl 58 51 a7 57 52 34 122 57 54 77 i} a7
Iné ropné produkty 3254 1354 711 &0l 0 4] 0| 4} a 1679 76 Q 8274
Spolu - Fosilne paliva [okrem JE) 447 978 4592 797 420 947 333762 306 512 350381 340 200 347 062 308129 328471 343 558 i} 4019 757
Vodnad energia 401 132 435 240| 468 533 457 745| 552204| 380447| 257814 381851 280527 258595 515642 0] 4439753
Biomasa S0 603 41911 43 069 34185 27 891 30383 27820 26640 26011 30554 51413 i} 395949
Kwapaliny ziskané z biomasy 30701 41702 42519 35573 36421 32150 46332 43724 23345 42236 31 695 i} 406 357
Bioplyn 34732 259831 34 480 34539 36332 35 847 35 537 35 585 35504 38 863 38 240 i} 385570
Fotovoltika 13 670 32217 52 367 55 200 70171 73897 74 848 &8 194 62147 41 303 21 686 i} S66 200
Veterna energia 372 460 388 308 331 176 212 226 275 455 415 i} 3624
Sekundame plynné paliva 2651 i} 1906 2726 2767 2475 2178 2315 2287 1658 1 885 i} 22868
Sekundarne kvapalné paliva 0 0 0 o] 0 0 0| o] 0 0 0| o] 0
Sekunddrne pevné palivd S 482 4542 S 682 4670 4969 3582 L o34 5237 5316 6076 5291 Q SE 839
Soldrna termaina energia ] o] 1 1 1] 1 2| 5 5 3 1] u] 21
Hydrotermdina energia 7 15 2 0 0 o] 10| 10 12 12 13 i} B1
Spolu - Obnovitelné [okrem VE) 138 258 151078 180 334 167 203 178 883 178310 192 604 182 035 154501 170560 150623 i} 1845549
Komundlny odpad 9152 8008 7612 8123 7470 5847 7123 8503 8059 6929 8502 i} 85767
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu 0 0 0 vl 0 0 0 vl D 0 D u] 0
Skladkowy plyn 838 857 754 75 ans 715 731 710 B46 690 701 i} go27
Piyn z Zisticiek odpadowvych vod 618 T84 ace il 970 a5 a7s| 732 674 645 475 i} 8333
Spolu - Ostatné 10 608 5445 5223 8797 5248 7411 8733 55945 5419 8 265 10078 i} 102177
VYROBA SR 2AT5077| 2470425 2652666 2283831 2390889 2237544 2306399 2571512 2211221 2560577 2773 353 0| 26933454
ZAHRANICIE SR [Salda, Import +) -42 253 -120561| -272369| -130441| -27%807| -19923&5) -2573195| -550001) -241101| -310647| 414706 0 -2E83440
SPOTREBA SR 2432824 2279865 2380297 21533590 2111082 2038308 2049080) 2021511 1970120 2249 930| 2358647 0| 24045054
Spotreba PVE na preferpdvanie 46 718 27 607 33 853 35627 43 020 47 458 50 824 7627 33157 50 660 45572 i} 422 161

Komentdr:
‘yroba: ddaje z merani na svorkach generatora, dodavka vyrobne do sustavy, vyroba elektring vo viastnom zariadeni (resp. z merani na urtenom cdovedavacom mieste), nahlasens vyrobcami na OKTE.

Zahranitie SR (Saldo): namerané cezhranitngé prenosy PS a cezhraniéng vymeny D5; Import (+), Export ).
Spotreba SR: vratane spotreby PVE na preterpavanie.
Movember 2023
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PORUCHY V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2023

Vvedenia Elektrické stanice .
Mesiac Sicet
400 220 110 Sucet 400 220 110 Sucet
1 potet ] 0 0 1] o o 0 1] 1]
MWW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
> potet 0 0 0 0 0 0 0 o L
MWW 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
3 potet 2 0 0 2 o o 0 1] 2
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
4 potet 1 0 0 1 o o 0 1] 1
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
5 potet 0 0 0 0 o o O 1] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 potet 3 0 0 3 1 0 0 1 4
MWW 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
7 potet o0 0 0 ] o o 0 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
a8 potet 1 0 0 1 0 0 0 o 1
MWW 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
g potet 1 0 0 1 0 0 0 1] 1
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 pot et 0 0 0 0 0 1 0 1 1
MWW 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
11 potet 1 0 0 1 o o O 1] 1
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 pocet 0 1] 0
MW 0,0 0,0 0,0
SiEet potet 2 0 0 Q I 1 1 0 2 11
MW h 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poznamka:

Tabufka obsahuje prehfad porich iba za zaradenia a prvky prenosovej sistavy SR (a] v pripadoch,
ak bola priéina poruchy mimo prenosowvej slistawvy).
MW h — chmedzenie spotreby elektriny ES SR zapricineng poruchou.




CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
nameranée hodnoty

CR HLu
1 144 442 1 801
548 230 15 025

EXPORT ELEKTRIN?Y
mamerang hodn

. Im

ER HU
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MNMovember 2022 §F 2023
Import 2022 = 1 591 970 MWh

Import 20232 = 904 890 MWHh
—
A L
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oty
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Export 2023 = 1 219 396 MWh
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m2022 76927 50984 195886 257333 197234 304349 142692 103845 186622 -73859 27889 -57756
m2023 -42 253 -190561 -272 369 -130441 -279 807 -199 236 -257 319 -550001  -241 101 -310647 -414 706

Import (+) | Export (-} mesiace
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
Slovenska . .
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

{obchodne uznany vykon)

Deii FGR + aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRV3MIN- MFRR+ MFRR-
1 273 100 95 360 A7 150 -101
F] 259 99 -89 360 17 150 -95
3 252 103 -89 360 17 145 79
4 257 94 -102 360 17 150 77
5 257 94 -100 360 17 150 77
6 257 89 -108 360 17 150 79
7 254 99 -102 360 17 150 -111
8 29,0 106 -101 360 17 150 -113
9 30,0 107 -109 360 17 150 -114
10 30,0 108 -109 360 17 150 -112
11 292 109 -110 360 17 150 -111
12 259 109 -110 360 17 150 -109
13 259 110 -110 360 17 150 -117
14 255 109 -110 359 17 150 -120
15 30,0 109 -110 360 17 150 -119
16 259 103 -110 360 17 150 -117
17 30,0 110 -110 360 17 150 -93
18 30,0 110 -110 360 17 150 -90
19 30,0 110 -109 360 17 150 -90
20 299 106 -109 360 17 145 -86
21 296 108 -109 360 17 143 -93
22 298 110 -108 353 17 145 -101
23 30,0 108 -108 356 17 150 -84
24 298 108 -110 357 17 150 -86
25 299 107 -110 360 17 150 -96
26 298 109 -110 360 17 150 -99
27 299 110 -110 360 17 150 -108
28 295 107 -106 360 17 143 -109
29 299 110 -110 360 17 150 -124
30 30,0 100 09 360 A7 150 121

Priemer 20,3 106 106 350 A7 150 101
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE Zaporna RE
FCR 518 -492
aFRR 3968 -3 876
IGCC 7925 7134
TRV3MIN 129 0
mFRR 0 0
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) - -256
Spolu 12 539 -11757
IGCC+
32,6%

@ SRN (KP)-

1,1%

O FCR-
2,0%

B aFRR+
16,3%

B TRV3MIN+
0,5%

16,0%
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