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Radlinskeho 17A, 052 01 Spiska Nova Ves

Akreditované skusobné laboratoria podia ISO/IEC 17025: 2017
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Protokol o skuske ¢.: 24/01067

Akreditacia sa nevztahuje na skasky typu N
Strana: 1 z 1

Vytlagok: 2 z 3
Zakaznik - objednavatel’ skusSok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. ; . .
(meno a adresa) Novozémocké 184, 34905 Nitra - Dolné Krékany DrstunT ArdvEatiA vearky: 2401204
Odosielater: ENERGONET Nitra Datum vykonania skigok od: 24.01.2024
Zmluva | objednavka: 06/2024 do: 31.01.2024
Zakazka: 24-00568 EStVéla Datum vydania protokolu: 31.01.2024
Vzorku odobral; Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Péa- 1 | Cislo vzorky:  24-001248 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné f Chemicky rozbor
Oznadenle vzorky: ESt V6Fa, 1. kontrolna Sachta za GOV, bodova vzorka, 23.01.2024 Protokol o odbere vzorky: SRAJ/OVI24/06
Vysledok SkaZobna Medza 4 Typ
Parameter Jednotka akiiky metsda stanovenia Metodicky predpls sksky
pH pri T=21,4°C - 1.5 Potenc. 1.0 STN EN IS0 10523 (IP 2.11) A
NEL-IR mg/l <0.01 - - STN 83 0540-4 SA
NEL-UV mgil <0.010 - - STN 83 0540-4 SA
Skisobné metddy
Skratka Nazov metddy
Potenc. Potenciometria

PouZité skratky: IP — Interny predpis
Typ skadky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, S - subdodavka (extema sluzba)
Neistoty merania pre vietky skidky s k nahliadnutiu v skiSobnom laboratériu.

Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protoko! méze byt reprodukovany iba ako celok, Gast protokolu len so sthlasom laboratéria,
Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzajl schvalenie sk3aného predmetu prislu$nym organom.
Ak vzorku dedal z&kaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Labaratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, kioré mézu mat' vplyv na platnost' vysledkov.
Miesto vykonu ski8ok {okrem terénnych a subdodavok) je totoZzné s adresou uvedenou v zahlavi,
SkiSobné zariadenia a merad|a boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky sk(8ok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiiske vyhotovil: Schvalil: Mgr. Daniel Zatko, PhD.

Veduci Strediska laboratérnych préac

Ing. Mackova Lucia

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322

e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/24/06 Verzia: 09.04.21

.. Strana: 1z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: 4 z 2
1. |Poverena osoba Franti$ek Srank
2. |Ciel odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavatela

Nazov, ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika ,
3. {Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva &islo : 06/2024

Obec (miesto): Vola

Okres (oblast): Michalovce

4. | Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky

Organizacia: Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5. |Specifikacia miesta odberu 1. kontrolna $achta za COV

(v pripade potreby natrt)

6. |Typ vzorky Bodova

7. |Spbsob a technika odberu |Manualne

8. [Oznaé&enie vzorky ESt Ve%ke—Kapusanyh Vé /%

9. |MnoZstvo odobratej vzorky |2 L

‘0 Ukazpvatele stanovené teplota vody = °C |teplota vzduchu = °C
namigste pH = volny chldr (Cly) = mg/l

11. | Meracie pristroje Teplomer pH meter

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRA/NQ/24/18

13. | Datum odberu vzorky: 23.01.2024 Cas odberu: /4%
Farba:
Zapach:
Vzhltad vzorky e
Zakal:
Sediment;

Tel.: +421 534424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/24/06  Vewe 06565

Strana: 2 z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: f z 2
15. |Vzorkovnice podla [P-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. |Kontrolné vzorky Nie sl pozadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratéria

20 Datum dodania vzorky do :
" | laboratoéria 24.01.2024 “

19. v chladiacom boxe

Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poZiadavky
objednavatela:

Sprava pre skisobné NEL-IC,UV,pH

21. laboratérium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa mdZe reprodukovat iba ako celok, ast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykajl len odobratej vzorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dnl od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba plsomne podané reklamacie.

-

« 4/4/
Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek Srank <

(meno, podpis)

Terénne skusky vykonal: P e,
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