Mesacna sprava ES SR
za mesiac Januar 2024

Energia na
spravnom mieste
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1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
Vyroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéné indexy 2024 / 2023.

Velkost (MWh) Index(nﬂ:;saén? Index klEJUE)ulativny
Vyroba 3103 148 125,3 125,3
Spotreba 2603728 107,0 107.,0
Saldo -499 421

Saldo: Import (+) / Export (-)

Vyroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaéiatkom nasledujuceho roka.

Mesaéné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatazenie (MW) Datum (&as) Fre'(‘;;‘c'a
Maximum 4 202 17.01.2024 (09:00) 49,979
Minimum 2127 02.01.2024 (03:00) 50,015
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2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2024 1 2 3 4 5
Datum maxima 05.01. 10.01. 17.01. 24.01. 31.01.
Cas maxima 17:00 9:00 9:00 9:00 9:00

Maximum (MW) 3582 4 151 4 202 4113 3994
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrové 2 440 2 451 2 450 2 456 2 455
Fosilne 597 673 645 683 593
Vodné 1372 949 714 1000 968
Fotovolticke 10 85 40 4 52
Ostatné 385 395 421 410 375
Celkova vyroba 4 804 4 553 4 270 4 553 4442
Saldo -1222 -401 -67 -440 -448
PVE 0 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber precerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac

1. 2. 3. 4. 5. Januar
Rok 2023 6,0 4.5 2,1 0,7 0,7 3,2
Rok 2024 5,0 -3,1 -0.4 24 3,0 0,9

Vyhodnotenie priemernegj teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

\ Ty2defi v roku 2024 1 2 3. | 4. | s.

den 05.01. [ 10.01. [17.01.]24.01. ] 31.01.

hodina 17:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00

FCR + planovana | 28,0 28,0 28,0 | 28,0 | 28,0
skutoéna | 28,0 2800 | 28,0 | 28,0 | 26,0

aFRR + planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0
skuto¢na | 1150 | 1150 | 1150 | 115,0 | 112,6
2FRR - planovana | -115,0 | -115,0 |-115,0|-115,0|-115,0
skutoéna | -115,0 | -114,9 |-115,0[-115,0]-115,0
TRV3MIN+ planovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
skuto¢na | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0

TRV3MIN- planovana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

skutoéna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
mERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutoéna | 150,0 | 144,0 | 150,0 | 147,0 | 150,0
mFRR- planovana | -130,0 | -130,0 |-130,0|-130,0|-130,0
skuto¢na | -130,0 | -130,0 |-130,0|-130,0|-130,0

Planovana: vykon pozZadovany na nakup.
Skutoéna: nakupeny a obchodne uznany vykon.

Komentar: zdévodnenie rozdielu skuto¢nosti oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2024

Typ TRV3IMIN mFRR HV
NRE Spolu

Smer + — — Dovoz
1 5 0 2 4 0 0 11
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 5 0 2 4 0 0 11

NRE : Negarantovana regulaéna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENIi NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazow SIokIAe. | Zariadenie | ITeloNenY | oo | ik | Zacistok | Koniec
\Vojany TG5 110 0 TE 15-;3::.12524 15_;}81:_2254
Vojany TG6 110 0 TE 15?‘::.22?24 18.33:_02324

Mochovce TG32 2355 0 JE 25-331-125024 26.;::;.125024
Mochovce TG31 2355 0 JE 25'542:'125024 25.;::51:.3?5024
Vojany TGS 110 0 TE 31 -g;ﬁzal 09.302:_02524

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).




7. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Januar 2024 Od zacCiatku roka 2024
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 3227 229 12,7 3227 229 12,7
Straty elektriny 35 928 118,1 35 928 118,1
Podiel strat na prenose (%) 1,11 1,11

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

8. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2024 (Hz) Datum a ¢as
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49 872 50,143 50,000 14.1. 22:00 18.1. 6:00




Prilohy
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Denna spotreba (MWh)
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Seps DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
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Seps TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dna 17.1.2024

JE: 58 783 FE: 14432 VE: 13 866 Ostatné: 8 585 FVE: 206 PVE: 2 092 Saldo (vyvoz): 7927
Vyroba : 97 964 MWh Spotreba: 90 036 MWh (z toho na precerpanie: 2 281 MWh)

O Ostatné O Precerpavacie
8.8% 2.1%

O Vodn

14.2%
0O Jadrové
60,0%



Seps Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2024 - predbeiné udaje (MWh)

Slovenska Primamy zdraj energie / Mesigc 1 2 3 4 3 & 7 i 9 10 11 12 spolu
g'ri':‘;'sz‘f\f;‘a Jadrova energia 1816 721 o ) o 0 o o o o o o ol 1816721
sstava Cierne uhlie 77376 0 0 o 0 0 o 0 0 0 o 0 77376
Hnedé uhlie 15 793 o o o 0 0 o 0 o 0 o 0 15 793
Zemny plyn 201 827 o o o 0 o o o 0 0 o o 291 827
Hutny plyn 35 906 o o o 0 0 o 0 o 0 o 0 35 906
Tatky vykurovaci olej 39 056 1] 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 39 056
Motorova nafta 42 1] 1] 1] o L] 1] o 4] 1] o 4z
Ingé pevne fosilne paliva 57 o o o 0 o o o 0 0 o o 57
Iné ropné produkty 0 1] 0 o 0 0 0 o o 0 0 o o
Spolu - Fosilne paliva [okrem JE) 464 056 o o o o i} 0 o o 0 0 o 464 056
Vodna energia 652 663 o 0 o 0 0 o 0 o o o 0 652 663
Biomasa 47 1B o o o 0 0 o 0 0 0 o 0 47 1B
Kvapaliny ziskang z biomasy 43 165 1] 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 43 165
Bioplyn 40 375 o o o 0 0 o 0 0 0 o 0 4p 375
Fotovoltika 25 826 o o o 0 0 o o 0 0 o o 25 826
Vetema energia 623 o o o 0 0 o o 0 0 o 0 623
sekundarne plynné paliva 113 1] 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 113
sekundarne kvapalne paliva 0 1] o o 0 0 o o 0 0 o o ]
sekundarne pevné paliva 5256 o o o 0 0 o o o 0 o o 5 256
solarna termalna energia 1 1] 0 o 0 0 o ] 0 0 o 1
Hydrotermalna energia 20 o il il o o o o ul o o o 20
spolu - Obnovitelné {okrem VE) 162 567 o o o 0 0 0 0 o 0 o 0 162 567
Komunalny cdpad 5791 o o o 0 0 o 0 o 0 o 0 5791
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu 0 1] o o 0 0 0 0 o 0 0 0 o
sklzdkowy plyn 670 i} 0 o 0 0 0 o o 0 1] 0 670
plyn z Cistitiek odpadovych vad 6ED o o o 0 o o o 0 0 o o 6ED
Spolu - Ostatné 7141 o o o 0 0 o 0 o 0 o nl 7141
VYROBA SR 3103 148 o o o 0 0 0 0 0| 0 o 0 3103148
ZAHRAMICIE SR [Saldo, Import +) -490 431 o 0 o 0 0 o 0 0 0 o o -490 421
SPOTREBA SR 2 603 728 [ [ o 0 [V [V 0 0| 0 o 0| 2603 728
spotreba PVE na precerpavanie 34 460 1] 0 o 0 0 0 o ] 0 0 0 34 460

Komentar:

wiroba: udaje z merani na svorkach generatora, dodavka virobne do sustavy, vyroba elektriny vo viastnom zariadeni [resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasens vyrobcamina OKTE.
Zahranitie SR (Saldo): namerane cezhranicne prenosy P5 a cezhranicne wymeny DS; Import [+), Export [-).
Spotreba SR: vratane spotreby PVE na prefarpavanie.

Januar 2024
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Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2023 - finalne Gdaje (MWh)

erimérny zdroj energie / Mesige 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 10 kw spolu
Jadrova energia 1477101 1381861 1573509 1304620( 1344042 1320995 1457049 1650618 1458245 1794686) 1753452 1 E17 447 o| 18343625
Cierne uhlie 67 916 48 B81 29 025 34 586 11 014 9662 18 176 23915 13 561 38035 38 416 63 646 0 396 833
Hnedé uhlie 121744 103951 104 586 60 635 48 925 60 659 64274 64 142 55 650 57775 65 452 37 943 0 E45 BOG
Zemny plyn 187 780| 272107 216993 165967 165621 201136| 178676 195268| 171899 155733 1703%0| 215951 o 2301527
Hutny plyn 31672 35 016 36 103 43 410 35 928 37 429 42429 33 160 41179 39269 38 004 32 B64 0 450 463
Tazky wykurovaci olej 35 325 30771 33 383 28 314 40 830 41 358 36551 30 393 25 625 34 266 31692 35 535 0 404 105
Motorova nafta 225 59 43 103 37 36 o B1 115 o 116 103 o 924
Iné pevné fosilne paliva 61 58 91 E7 a7 92 o4 122 a7 94 77 64, 0 1034,
Iné ropnée produkty 32354 1954 711 601 o o o 0 0 1679 76 o 0 8274
spolu - Fosilne paliva {okrem JE) 447 978| 492797 420947 333762 306512 350381 340200 347081 308126 330852 344225 386105 ol 4408956
Viodna energia 401 331| 435353 4687198 467803| 552234 380492 297840 381885 280554 25E620( 515944| 652891 57| 5093723
Elomasa 50 603 41911 43 069 34 185 27 891 30 383 27 §90) 26 640 26 011 35954 51581 47 986 0 448 104
Kvapaliny ziskané z biomasy 30 701 41 702 42 519 35573 36421 32 150 46 332 43724 23 345 42 236 31 695 33 531 0 439928
Biophyn 35 291 29 BO7 34 450 34539 36 332 35 B47 35537 35 685 35517 38 B63 38 240 39 §18 0 429937
Fotovaltika 13 804 32 550 53 038 56 781 71811 75 270 76 655 69 672 63 615 42126 22 714 12 347 3 783 593 668
Vetama energia 372 460/ 388 308 331 176 212 225 275 455 419 375 2 4001
sekundarne plynné paliva 2691 o 1306 2726 2 767 2475 2179 2315 2 287 1658 1 B65 1428 o 24297
sekundame kvapalné paliva 4] 1] 0| 0 4] 4] o 0 0 4] 4] o 0 o
sekundarne pevné paliva 5482 4942 5 682 4670 4965 3582 5594 5237 5316 & 076 5586 4309 0 62 044
Solarna termalna energia 1] 1] 1 1 1 4 2 5 5 3 1 o 0 25
Hydrotermalna energia 7 15 2 0 i} i} 10 10 12 12 13 13 o a4
spolu - Obnovitelné [okrem VE) 138951 151387 181066 168784| 180524 179886| 194412 183514 156383 171383 151615 140407 3785 2002096
womunaliny cdpad 9152 2008 7612 8123 7 470 5847 7123 g 503 E 099 929 o002 9 230 0 94997
¥vapaliny ziskaneé z kemun. odpadu o o 0| 0 o o o 0 0 o o o 0 o
skladkovy plyn B3B 657 754 775 808 715 731 710 645 630 701 676 0 8703
Plyn z Cisticiek cdpadowvych vod 618 784 B56 329 970 845 E79 732 674 645 618 620 0 9216
spolu - Ostatné 10 GO0E 9449 9273 9797 9248 7411 8733 9 945 9419 B 265 10221 10 596 o 112 916
VYROBA SR 2475960| 2470848 2653 463| 22B4766| 2392558 2239165 2308233 2573045 2212726 2563806 2 775457| 3 007 447 3 842( 29951326
ZAHRANICIE 5R [Saldo, Import +) -42 253| -190'561 -272369| -130441| -279 807 -199236| -257319| -550001| -241101( -310647| -414706( -533 699 o -3422133
SPOTREBA SR 2433 716| 2 280 287 2381004 2154326| 2112753 2039929 2050915 2023 043| 1971625 2253158| 2360752 2473 748 3842 26539 187
spotreba PVE na preferpavanie 456 T1B 27 607 33 853 35 627 43 020 47 458 50 824 7 627 33137 50 660 45572 43 785 0 471945

Komentdr:

vyroba: udaje z merani na svorkach generatora, dodavka wyrobne do sdstavy, vyroba elektriny vo vlastnom zariadeni (resp. z merani na uréenom odovzdavacom
Zahranitie 5k [5aldo): namerané cezhraniéngé prencsy PS a cezhraniéngé vymeny DS; Import [+], Export (-).
Spotreba 5R: vratane spotreby PVE na preterpavanie.

Januar 2024

mieste), nahlasené virobcami na OKTE.
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR
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Poznamka: za rok 2024 predbezné hodnoty
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PORUCHY V PRENOSOVE.J SUSTAVE SR V ROKU 2024

Vedenia Elektricke stanice .
Mesiac Sucet
400 220 110 Sucet 400 220 110 Sicet

1 poc et 3 0 0 3 0 0 0 0 3
MW 4.4 0,0 0.0 4.4 0,0 0,0 0.0 0,0 4.4

2 po et 0 0 0
MWW 0,0 0,0 0,0

3 potet 0 1] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0

4 pod et 0 0 [1]
MWW 0,0 0,0 0,0

5 pod et 0 0] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0

6 pot et 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0

7 po et 0 0 0
MWW 0,0 0,0 0,0

8 potet 0 1] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0
9 pod et 0 0 [1]
MWW 0,0 0,0 0,0
10 pod et 0 0] 1]
MW h 0,0 0,0 0,0
11 pot et 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0
12 pot et 0 0 0
MW 0,0 0,0 0,0
Siicet poc et 3 0 0 3 0 0 0 0 3
MWV 4,4 0,0 0,0 4.4 0,0 0,0 0.0 0,0 4.4
Poznamka:

Tabulka obsahuje prehfad ponich iba za zaradenia a prvky prenosovej sastavy SR (aj v pripadoch,
ak bola prigina pormuchy mimo prenosovej slistawy).
MW h — ohmedzenie spotreby elektriny ES SR zapricineng poruchow.
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
nameranée hodnoty

Januwar 2023 F 2024
Import 2023 = 1 340 303 MW
Import 2024 = 1 1200 282 MW Hh

CR HiL (VTS PL
B52 353 5 4G3 32 645 449 813
T59 633 14 524 33 64T 312 578

EXPORT ELEKTRINY Z ES SR
mnamerane hodnoty

Januar 2023 J 2024
Export 20223 = 1 382 556 MWW H
Export 20024 = 1 619 2802 MNWh

CR HIL L, PL
19 054 1172 OF8 190 929 A65
a8 381 1 268 652 225 618 3T 151

Jarnsar 2024
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Cezhraniéna odchylka prenosove] sistavy SR je rozdigl nameranych cezhraniénych prenosov oproti obchodnym wymeanam spolu za vietky hranice.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vykon)
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L N
Seps PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

Slovenska 4 \ (obchodne uznany vykon)
prenosova
sustava
Defi FCR * aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRVIMIN- mFRR+ mFRR-
7 264 110 -110 360 -17 150 -120
2 266 109 -110 360 -17 150 -110
3 278 110 -110 240 0 150 -89
4 279 109 -110 354 -17 150 -121
5 280 110 -110 360 -17 150 -122
6 279 109 -110 360 -17 150 -128
T 279 109 -110 360 -17 150 -128
8 280 108 -109 359 -17 145 -130
9 280 110 -110 360 -17 1448 -130
10 278 110 -109 353 -17 147 -130
11 279 109 -110 358 -17 145 -130
12 280 110 -110 360 -17 150 -130
13 278 109 -109 360 -17 145 -128
14 280 110 -110 356 -17 150 -128
15 280 110 -110 359 -17 150 -128
16 279 109 -109 355 -17 145 -128
17 279 110 -109 360 -17 150 -130
18 266 110 -110 360 -17 150 -130
19 274 107 -110 360 -17 150 -128
20 280 110 -110 359 -17 150 -130
21 278 107 -110 360 -17 150 -130
22 280 107 -110 360 -17 150 -128
23 277 108 -108 358 -17 1448 -125
24 279 109 -109 360 -17 1448 -128
25 278 110 -110 360 -17 150 -128
26 278 110 -110 360 -17 150 -127
27 279 110 -110 360 -17 150 -128
28 278 110 -110 360 -17 150 -130
29 276 109 -109 360 -17 150 -127
30 280 108 -108 360 -17 150 -130
1 277 108 -108 360 -17 150 -128
Priemer 7,7 109 -110 355 A7 150 -126
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Slovenska
elektrizaéna
prenosova
sustava

MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE Zaporna RE
FCR 875 -904
aFRR 3103 -4 102
IGCC 7035 -7 344
TRV3MIN 35 0
mFRR 58 -40
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) - -94
Spolu 11106 12483 g jecc. Ry

31,1% L O FCR-
8%

B aFRR+
13,2%
@ IGCC+
29,8%
] %
B SRN (KP)- i:F;I:-l‘?/o
0,4% 0 mFRR- 8 mFRR+ B TRV3MIN+ ’

0,2% 0,2% 0,1%
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