Mesacna sprava ES SR
za mesiac Marec 2024

Energia na
spravnom mieste




1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
\yroba a spotreba elekiriny ES SR (brutto) a medziroéne indexy 2024 / 2023.

Velkost (MWh) Index(nﬂ;:;saénjr Index ktlﬂz)ulaﬁvny
Vyroba 2 876 355 108.4 115,2
Spotreba 2 332 661 98.0 100,6
Saldo -543 694

Saldo: Import (+) / Export (-)

Vyroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaciatkom nasledujuceho roka.

Mesaéné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatasenie (MW) | Datum (éas) Fre'(‘;;‘“'a
Maximum 3633 08.03.2024 (10:00) 50,019
Minimunm 2 057 31.03.2024 (03:00) 50,017




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2024 10 11 12 13
Datum maxima 08.03. 12.03. 19.03. 25.03.
Cas maxima 10:00 9:00 19:00 19:00

Maximum (MW) 3633 3610 3629 3 566
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadroveé 2453 2438 2442 2440
Fosilne 613 628 590 640
\odné 615 629 1093 1245
Fotovoltické 67 69 0 0
Ostatné 388 392 405 380
Celkova vyroba 4 137 4 157 4 530 4 705
Saldo -504 -548 -900 -1 139
PVE 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber preéerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac

10. 11. 12. 13. Marec
Rok 2023 5,2 6,3 11,3 6,2 6,5
Rok 2024 7,3 8.9 7.1 11,7 8,8

VVyhodnotenie priemernegj teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXiM (MW)

TyZdefi v roku 2024 10. 11. 12. 13.
deri 08.03. | 12.03. | 19.03. | 25.03. Komentar

hodina 10. 9. 19. 19.

FCR # planovana | 28,0 28,0 28,0 | 28,0

skutona | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,7

aFRR + planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0

skutocna | 115,0 | 1146 | 90,2 | 93,0

JFRR - planovana | -115,0 | -115,0 |-115,0[-115,0

skutogna | -111,0 | -114,7 | -98,0 | -90,0

TRV3MINs | Pidnovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0

skutogna | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0

TRV3MIN- planovana 0,0 0,0 0,0 0,0

skutoéna 0,0 0,0 0,0 0,0

CERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0

skutogna | 150,0 | 148,0 | 150,0 | 150,0

FRR- planovana | -130,0 | -130,0 |-130,0(-130,0

skutogna | -107.0 | -130,0 |-125,0|-130,0

Planovana: vykon pozadovany na nakup.
Skutoéna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdévodnenie rozdielu skutoénosti oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2024

Typ TRV3MIN mFRR HV

Smer + — + — Dovoz NRE Spolu
1 5 0 2 4 0 0 11
2 0 0 0 6 0 0 6
3 13 0 15 1 0 0 29
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 18 0 17 11 0 0 46

NRE : Negarantovana regula¢na elektrina

HV: Havarijna vypomoc
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6. PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

ey | Zariadenie | USSR | ovon ) | virony | Zacisok | Konles
\Vojany TG6 110 0 TE 29. 1052:.326[2124 01 .g?s:_zz:m
Mochovce TG12 250,7 0 JE 01-5’23:-122“24 “3-363:-3?9024
Mochovce TG11 250.7 0 JE 01 -;3??3:.6‘2{[]}24 03.;313:_‘5?24
Mochovce TG11 2507 187.8 JE 23 1t:ﬁs:.ézé.rzal 23.323:.3?524
Mochovce TG12 250,7 187.8 JE 23-?5:-02524 23.323:.;?24
Vojany TG6 110 0 TE 25-343:-5?924 25.0393:.52;324
\ojany TG6 110 0 TE 25-323:5?24 25.333:_52524

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).




7. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Marec 2024 Od zacCiatku roka 2024
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh)| Index (%)
Prenesena elektrina 2 785 884 112,2 8 782 843 109,5
Straty elektriny 27 157 117.,6 92 795 114,7
Podiel strat na prenose (%) 1,00 1,06

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

8. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2024 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49 872 50,143 50,000 14.1. 22:00 18.1. 6:00
2 49 873 50,121 50,000 7.2. 10:02 12.2. 5:01
3 49,878 50,131 50,001 23.3.16:55 31.3.18:05




Prilohy
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Podiel jednotlivvch zdrojov na pokrvti spotrebv dna 8.3.2024 h

JE: 58 901 FE: 10536 VE: 13 651 Ostatné: 8 157 FVE: 543 PVE: 1401 Saldo (vyvoz): 15 060
Vyroba : 93 190 MWh Spotreba: 78 131 MWh (z toho na precerpanie: 919 MWh)

o o O Ostatné O Precerpavacie
O Fotovolticke 8.8% 1.5%
b Z

0,6%

Vodn
14,6%

SO 0O Jadrove
B Fosilne 63.2%
11,3%



L
Seps Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2024 - predbezné udaje (MWh)

Slovenska Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 B 7 8 3 10 11 12 Spolu
g',i'.‘féi:ffa"é Jadrové energia 1816721 1657175| 1784496 o o 0 o 0 o 0 o o| s29m3m:2
sustava Eierne uhlie 77376 6886L| S47ES o o o o o o o o o 2s10m1
Hnedé uhlie 15753 10678 5479 i} o 0 o 0 o 0 o 0 34 550
Zemny phyn 291 827 221505 225654 i) o a o a o a o a 735426
Hutny plyn 3% 306 36 064 29759 i} o 0 o 0 o 0 o 0 105 7259
“Tailc';' wykurovaci olej 35056 37272 3% 246 i} o 0 o 0 o 0 o 0 115574
Motorowva nafta 42 7 271 i} o 0 o 0 o 0 o 0 350
Iné pevné fosilne paliva 57 121 187 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 365
Iné ropné produkty 0 v] 0 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 0
Spolu - Fosilne paliva [ckrem JE) 464 056 374978 398 421 o o 0 o 0 o 0 o 0 1237 455
Vodnad energia 652 663 628 639 483 979 o o 1] o 1] o 1] o 1] 1765 281
Biomasza 47 188 52 4560 53303 i} o 0 o 0 o 0 o 0 152 951
Kvapaliny ziskané z biomasy 43 165 41 467 45501 i} o 0 o 0 o 0 o 0 130532
Bioplyn 40 375 37137 40 808 i} o 0 o 0 o 0 o 0 118319
Fotowoltila 2% 826 28 804 50117 i) o a o a o a o a 104 747
Veterna energia 623 654 5Bl i} o 0 o 0 o 0 o 0 1858
Sekundame plynné paliva 113 76 2411 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 2600
Sekundarne kvapalné paliva 0 v] 0 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 0
Sekundarne pevné paliva L 256 4733 L 859 i} o 0 o 0 o 0 o 0 15 509
Soldrna termilina energia 1 2 5 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 g
Hydrotermaing energia 20 1 16| i} o 0 o 0 o 0 o 0 L3
Spolu - Obnovitelné [okrem VE) 162 567 165 405 1595 001 o o 0 o 0 o 0 o 0 526977
Komundlny cdpad L791 5026 5959 i} o 0 o 0 o 0 o 0 23 815
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu 0 v] 0 v] 0 0 0 0 o 0 0 0 0
Skladkowy plyn 670 721 727 i} o 0 o 0 o 0 o 0 2117
Phyn z Cistigiek odpadovych vod 01 705 733 4] ] a ] a o a ] a 2118
Spolu - Ostatné 7141 10 452 10458 o o 1] o 1] o 1] o 1] 28051
VYROBA SR 3103 148| 2876653 2876355 o o 1] o 1] o 1] o 1] 8 856 156
TAHRAMICIE SR [Saldo, Import +) 455421 -53480%) -54365%4 i} o 0 o 0 o 0 o 0| -1637524
SPOTREBA SR 2603728) 2281844| 2332661 1] ] a ] a o a ] a 7218 232
Spotreba PVE na preferpavanie 34 460 25 108 45933 i} o 0 o 0 o 0 o 0 110502

Komentdr:

Wyroba: udaje z merani na svorkach generatora, dodavka wyrobne do sustavy, vyroba elektring vo viastnom zariadeni (resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahlasens wyrobcami na OKTE.
Zahranidie 58 (Saldo): namerané cezhranitngé prenosy PS a cezhranicné vymeny 0S; Import (+), Export (-).

Spotreba SR: vratane spotreby PVE na preferpavanie.
Marec 2024
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PORUCHY VYV PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2024

Vedenia

Elektrickeé stanice

Mesiac Sucet
400 220 110 Suacet 400 220 110 Sucet
1 poiet 3 0 0 3 0 0 a 0 3
MWV h 4.4 0,0 0.0 4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4
2 podet 1 0 0 1 0 0 4] 0 1
MWV h 62,2 0,0 0.0 G2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
3 pocet 0 O 0 0 4] 4] a 0 ]
MWV h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 podet 0 1] ]
MWV 0.0 0,0 0,0
5 potet 0 0 ]
MWV h 0.0 0,0 0,0
6 pocet 0 0 0
MWV h 0,0 0,0 0,0
7 pocet 0 0 0
MWW h 0,0 0,0 0,0
8 pocet L] 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0
9 pocet 0 0 0
MWW h 0,0 0,0 0,0
10 pofet 0 1] ]
MWV h 0.0 0,0 0,0
11 podet 0 0 ]
MWV 0.0 0,0 0,0
12 pocet 0 1] 0
MWW h 0.0 0,0 0,0
suet—Rotet I 4 0 0 4 2] Q 0 (1] 4
MWV h I 65,6 0,0 0.0 GG, 6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6
Poznamka:

Tabufka obsahuje prehfad ponich iba za zariadenia a prvky prenosove] sastavy SR (aj v pripadoch,
ak bola pricina poruchy mimo prenosovej sistavy).
MW h — obmedzenie spotreby elektriny ES SR zapritineng poruchou.
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerane hodnoty
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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N

(obchodne uznany vykon)

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

Deri FCR = aFRR + aFRR - TRVIMIN+ TRVIMIN- mFRR+ mFRR-
1 28,0 110 -110 358 -17 149 -119
2 28,0 110 -110 360 -17 150 -117
3 28,0 109 -105 360 -17 150 -106
4 27,9 110 -110 360 -17 150 -125
5 278 110 -110 360 -17 150 -126
] 28,0 110 -110 359 -17 150 -129
7 28,0 a9 -106 357 -17 149 -118
8 28,0 110 -107 360 -17 150 -118
9 28,0 110 -110 360 -17 150 -128
10 28,0 110 -109 360 -17 150 -117
11 278 110 -109 356 -18 148 -126
12 27,9 110 -109 360 -17 149 -127
13 27,2 109 -102 360 -17 150 -123
14 27,9 109 -a7 360 -17 150 -128
15 27,9 110 -90 360 -17 150 -130
16 28,0 107 -36 360 -17 150 -130
17 28,0 107 -36 360 -17 149 -117
18 26,6 a5 -93 359 -17 148 -122
19 278 a5 -a7 360 -17 149 -123
20 28,0 103 -100 360 -17 150 -126
21 273 104 -107 360 -17 150 -121
22 27,9 109 -108 360 -17 150 -103
23 277 110 -110 360 -17 150 -110
24 28,0 109 -110 360 -14 150 -116
25 271 105 -104 360 -17 147 -126
26 274 108 -108 360 -17 150 -124
27 278 110 -109 359 -17 150 -118
28 28,0 110 -105 360 -17 150 -64
29 278 110 -100 358 -17 150 -78
30 278 110 -104 354 -17 150 -69
3 271 110 -104 360 -14 150 -G9

Priemer 27,8 108 -104 359 -17 150 -115

Marec 2024
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zaporna RE
FCR 885 944
aFRR 3426 5627
IGCC 8 047 7257
TRV3MIN 367 54
mFRR 171 82
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) - 36
Spolu 12897 ~14 000 o 1GCC. MECR=

3,3% O FCR-
5%

® aFRR+
12.7%
m IGCC+
29.9%
B SRN (KP)- B aFRR-
0,1% O mFRR- B mFRR+ = TRV3MIN- B TRV3MIN+ 20,9%

0,3% 0,6% 0.2% 1,4%
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