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Uvod

V ramci plnenia ciefov vytvorenia jednotného eurdpskeho trhu s elektrinou je povinnostou
kazdého prevadzkovatela prenosovej sustavy (dalej len ,PPS*) Standardizovat produkty
regulacnej energie a disponibility podpornych sluZieb (dalej len ,PpS*). Spolo€nost Slovenska
elektrizatna prenosova sustava, a.s. (dalej len ,SEPS") zahdjila proces Standardizacie
narodnych produktov pre regulaénu energiu av sucasnosti platné Technické podmienky
pristupu a pripojenia, pravidla prevadzkovania prenosovej sustavy (dalej len ,TP PPS")
uz obsahuju ustanovenia k Uprave parametrov produktov smerom k naplneniu poziadaviek
na Standardné produkty pre regulaénu energiu podla schvalenych implementaénych ramcov
eurdopskych platforiem a disponibilitu podfa metodiky ,Methodology for a list of standard
products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves"
(dalej len ,metodika SPBC").

V prvom kroku od 15.01.2020 presla spolo¢nost SEPS na aktivaciu sluzby sekundarnej
regulacie vykonu (dalej len ,SRV") podla cenového rebri¢ka. Od 01.10.2020 spolo¢nost SEPS
zaviedla rozdelenie SRV ha samostatnu kladnu a zapornu sluzbu. Zaroven bolo spolo€nostou
SEPS zadefinované nové nazvoslovie pre Standardizaciu vybranych PpS s uc€innostou
od 01.01.2022, spolo¢ne s upravou parametrov produktov podfa metodiky SPBC. Medzi
upravené parametre patri najma celkova doba aktivacie (full activation time) a znizenie
minimalneho vykonu pre poskytovanie disponibility.

Jednym z klu€ovych parametrov pre plnu Standardizaciu produktov je prechod z hodinového
obchodného intervalu na 15 minutovy interval pre zadavanie ponuk regulaénej energie. Cielom
spolocnosti SEPS je zaviest Uplnu Standardizaciu produktov a zacat vyuzivat Standardné
produkty spolo€ne s pripojenim sa k eurdpskym platformam pre aktivaciu regulaénej energie.

Standardizacia produktov regulag¢nych sluzieb je podmienkou pre pripojenie sa k eurépskym
platformam (plati pre sluzby typu aFRR a mFRR) a pre umoznenie cezhrani¢nej vymeny alebo
zdielania disponibility medzi prevadzkovatelmi prenosovych sustav.
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1 Legislativny ramec
1.1 Produkty pre regulacnu elektrinu

Spoloénost’ SEPS, ako prevadzkovatel prenosovej sustavy na uzemi SR (dalej len ,PPS"),
sa pri implementacii Standardnych produktov pre regulaénu energiu a disponibilitu riadi
povinnostami, ktoré jej vyplyvaju z nariadenia Komisie (EU) 2017/2195, ktorym sa stanovuje
usmernenie o zabezpe€ovani rovnovahy v elektrizacnej sustave (dalej len ,nariadenie
EBGL").

Podla &lanku 25, ods. 1 nariadenia EBGL ,Standardné produkty pre regulaéni energiu
sa vyvinu ako sucast navrhov implementacného ramca eurépskych platforiem podla ¢lankov
19%, 20 a 21. Po schvéleni kazdého implementacného ramca a najneskor odvtedy, ked PPS
vyuzije prislusnu eurdpsku platformu, musi dany PPS pouZivat iba Standardné produkty
a v odévodnenych pripadoch osobitné produkty regulaénej energie s cielom zachovéavat
rovnovéahu v sustave v stlade s &lénkami 127, 157 a 160 nariadenia (EU) 2017/1485.“

Implementacné ramce vytvaraju koncepény a pravny ramec pre implementaciu eurdpskych
platforiem na vymenu rezerv obnovy frekvencie a nahradzujucich rezerv. Schvalené zo strany
European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (dalej len ,ACER") boli dha
30.09.2020. Ich obsahom je aj definicia Standardného produktu pre prislusnu platformu.
Implementaéné ramce relevantné pre SR su uvedené v tabulke nizSie.

Specifikacia standardného

EBGL implementa¢ny ramec produktu

Implementation framework for the European platform
for the exchange of balancing energy from frequency
restoration reserves with manual activation (dalej len
»,MFRR IF)"

Implementation framework for the European platform
for the exchange of balancing energy from frequency
restoration reserves with automatic activation (dalej len
,aFRR IF)"

¢lanok 7 ,Definition of the
standard mFRR balancing
energy product”

élanok 20

¢lanok 7 ,Definition of the
standard aFRR balancing
energy product"

élanok 21

V nadvaznosti na schvalenie implementacnych ramcov eurépskych platforiem podla ¢lankov
19, 20 a 21 EBGL, ma SEPS v pripade navrhu vyuZzitia osobitnych produktov povinnost
v zmysle ¢lanku 26 EBGL, ods. 1 vypracovat navrh na urenie a vyuZivanie osobitnych
produktov pre regulaénu energiu a disponibilitu (za osobitny produkt je povazovany kazdy
produkt, ktory sa liSi od Standardného produktu). Tento navrh musi obsahovat aspon:

a) vymedzenie osobitnych produktov a €asového obdobia ich pouZivania,

b) dobkaz, ze Standardné produkty nie su dostatocné na efektivne zaistenie prevadzkovej
bezpec€nosti a zachovanie rovnovahy v sustave alebo dékaz, Ze niektoré regula¢né zdroje
sa prostrednictvom Standardnych produktov nemdzu zucastnit' na vyrovnavacom trhu,

Cc) opis opatreni navrhnutych na minimalizovanie vyuZzitia osobitnych produktov
s prihliadnutim na hospodarsku efektivnost,

d) pripadne pravidla konverzie ponuk regulaénej energie z osobitnych produktov na ponuky
regulacnej energie zo Standardnych produktov,

1 Nahradzujuce rezervy spolo¢nost SEPS nevyuziva
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e) pripadne informacie o postupe konverzie ponuk reguladnej energie z osobitnych
produktov na ponuky regulacnej energie zo Standardnych produktov a informacie o tom,
na ktorom spoloénom zozname prednostného poradia sa konverzia zrealizuje,

f) dbkaz, ze osobitné produkty nespdsobuju zasadnu neefektivnost a nenarusaju
vyrovnavaci trh v ramci planovacej oblasti i mimo nej.

Z doévodu, ze spoloénost SEPS planuje nadalej vyuzivat osobitné produkty
pre regulaént elektrinu a disponibilitu PpS, vztahuji sananuvys$sSie uvedené
povinnosti (podla €lanku 26 nariadenia EB GL).

V zmysle ¢lanku 10, ods. 5 nariadenia EBGL ma PPS povinnost pred zaslanim navrhu
na uréenie a vyuzivanie osobitnych produktov pre regulaénu energiu a disponibilitu narodnému
regulacnému organu podrobit tento navrh po€as obdobia najmenej jedného mesiaca verejnej
konzultacii so zainteresovanymi subjektmi vratane prislusnych organov v dotknutom ¢lenskom
State.

1.2 Produkty pre disponibilitu PpS

Podmienka vypracovat zoznam Standardnych produktov pre disponibilitu pre rezervy
na obnovenie frekvencie a nahradzujuce rezervy vyplyva PPS z &lanku 25, ods. 2 nariadenia
EBGL. Na zaklade tejto poziadavky bola v spolupraci PPS vypracovana metodika SPBC, ktora
stanovuje legislativny ramec pre zoznam Standardnych produktov pre disponibilitu PpS.
Schvalena zo strany ACER bola dna 17.06.2020.

Z ¢lanku 6 metodiky SPBC vyplyva povinnost pre vSetkych PPS, ktori maju v umysle vyuzivat
alebo vymienat Standardné produkty disponibility PpS v sulade s ¢lankom 33 nariadenia
EBGL, zaviest metodiku SPBC najneskér do 18 mesiacov od jej schvalenia ACER (podla
&lanku 5, ods. 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/942, ktorym sa zriaduje
Agentura Eurdpskej Unie pre spolupracu energetickych regulatorov).

2 Navrh na urCenie a vyuzivanie osobitnych produktov pre regulaénu
energiu a disponibilitu

K aktualizacii ,Navrhu na urCenie a vyuZivanie osobitnych produktov pre regulacnu energiu
a disponibilitu®, resp. k opatovnému preskumaniu potreby pouzivania osobitnych produktov
pre regulaénu energiu a disponibilitu, pristupuje spolo€nost SEPS z ddvodu plnenia
ustanovenia ¢lanku 26, ods. 2 nariadenia EBGL a tiez z dévodu vytvorenia predpokladov
pre vyuZivanie osobitnych produktov aj po skon€eni roku 2023.

2.1 Vymedzenie osobitnych produktov a ¢asové obdobie ich pouzivania
(zdévodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods. 1, pismeno a)

Spolo¢nost SEPS vyuzivala v obdobi do 31.12.2021 narodné produkty pre regulaénu elektrinu
a disponibilitu PpS podfa vtedy platnych TP PPS. Od 01.01.2022 boli tieto produkty bez uprav
parametrov prevedené na osobitné produkty vzmysle legislativnych poziadaviek
a su pouzivané az do sucasnosti.

V tabulke nizSie spolo¢nost SEPS uvadza navrh vymedzenia osobitnych produktov a Casové
ramce ich pouzivania pre obdobie po 31.12.2023 s rozdelenim do dvoch faz.
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Faza 1

osobitné
produkty

aFRR a mFRR

od 01.01.2024

do terminu
pripojenia sa

k platforme
aFRR/mFRR?

Vyuzivanie osobitnych produktov pre regulaéni energiu
a disponibilitu  PpS, ktoré vznikli formalnym prevedenim
bez Upravy parametrov na osobitné produkty (s parametrami
podla kapitoly 3).

Koniec Fazy 1 pre sluzby typu mFRR je podmieneny uspeSnym
pripojenim spolo¢nosti SEPS k Eurdpskej platforme na vymenu
rezerv na obnovenie frekvencie s manualnou aktivaciou (dalej len
,MFRR platforma") a pre sluzbu aFRR pripojenim k Eurdpske;j
platforme na vymenu rezerv na obnovenie frekvencie
s automatickou aktivaciou (d'alej len ,aFRR platforma").

V ramci Fazy 1 bude prebiehat priprava na prechod vybranych
osobitnych produktov na plne Standardizované produkty,
o sivyziada zmenu v TP PPS a Prevadzkovom poriadku.
Zmena osobitnych produktov na prislusné standardné produkty
nastane v okamihu pripojenia sa spolo¢nosti SEPS k mFRR
a/alebo aFRR platforme (od zadiatku Fazy 2).

Faza 2

Standardné
produkty

aFRR a mFRR

od terminu
pripojenia sa

k platforme
aFRR/mFRR?

Vyuzivanie Standardnych produktov regulaénej energie
(samostatne pre sluzbu typu mFRR a aFRR) v sllade
s implementa¢nymi ramcami eurdpskych platforiem na vymenu
rezerv a Standardnych produktov disponibility PpS podla
metodiky SPBC.

Vynimkou budu osobitné produkty TRV3MIN+ a TRV3MIN-, ktoré su od 02.05.2024
premenované na sluzby mFRR3+ a mFRR3- (ich parametre su vymedzené v kapitole 3).

Podporna sluzba typu Frequency Containment Reserve (FCR) nespada v zmysle nariadenia
EBGL ani metodiky SPBC medzi Standardné produkty, apreto nie je predmetom
Standardizacie produktov pre disponibilitu a regulacnu energiu a nadalej je uvadzana
ako narodny produkt.

Kritickym faktorom, ktory vyvolava potrebu zavedenia osobitnych produktov, je predovSetkym
nutnost Upravy obchodného systému PPS pred pripojenim sa spolo€nosti SEPS k platformam
na vymenu regulacnej elektriny.

Standardizacia produktov regulaénej elektriny vyzaduje najma prechod z hodinového na
15 minutovy obchodny interval pri aktivacii PpS a zadavani ponuk regulaénej energie
poskytovatelmi v ramci pripravy prevadzky.

DalSou technicky naro&nou ulohou je potreba Gpravy koncepcie zadavania ponutk regulagne;
energie. Pre ponuky regulacnej energie je nutné umoznit ich zadavanie samostatne, a to aj
nad ramec nakontrahovanej disponibility (tzv. free bid), pri€om minimalna velkost regulacne;
energie ostava bez zmeny, t.j. od 1 MWh s granularitou po 1 MWh.

Prechod na 15 minutovy obchodny interval a uprava zadavania ponuk regulacnej energie si
vyziadala zasadnu systémovu Upravu obchodného informa&ného systému a nadvazujucu
upravu riadiaceho informacného systému.

2 Planovanym terminom pripojenia sa spolo¢nosti SEPS do aFRR platformy je datum 05.11.2024;
pripojenie do platformy mFRR je naplanované na 03.12.2024
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Detailné vymedzenie parametrov osobitnych produktov v jednotlivych &asovych fazach
je Specifikované v kapitole 3.

Parametre produktov regulaCnej elektriny podla implementacnych ramcov eurdpskych
platforiem a disponibility podla metodiky SPBC uz boli Standardizované. Nastavenie
parametra ,doby platnosti“ pri produktoch disponibility je v kompetencii PPS (priloha 1
metodiky SPBC).

V termine od 18.12.2024 dbjde dodato¢ne k uprave kluc¢ového parametra ,full activation time"
pre sluzbu aFRR (zo 7,5 minuty na 5 minut). Tato planovana zmena je uz ukotvena
v prislusnych ustanoveniach aktualne platnych TP PPS.

2.2 DOkaz, Ze S&tandardné produkty nie su dostatocné na efektivne zaistenie
prevadzkovej bezpecnosti a zachovanie rovnovahy v sustave alebo dokaz,
Ze niektoré regulacné zdroje sa prostrednictvom Standardnych produktov nemézu
zuCastnit na vyrovnavacom trhu (zdévodnenie ¢lanku 26 EBGL, ods. 1,
pismeno b)

Spolo¢nost SEPS pristupila od 1.1.2022 k zmene nazvoslovia vramci Standardizacie
vybranych PpS a tieZ uprave parametrov produktov podfa metodiky SPBC, medzi ktoré patri
najma uprava celkovej doby aktivacie (full activation time), znizenie minimalnych vykonov
pre certifikaciu, premenovanie produktov a dalSie. Nakolko nie su splnené vSetky podmienky
na vyuzivanie Standardnych produktov regulacnej elektriny a disponibility PpS, spolo¢nost
SEPS nebude vyuzivat pred pripojenim sa k platformam Standardné produkty regulaénej
elektriny a Standardné produkty disponibility. Posudenie efektivity zaistenia prevadzkovej
bezpelnosti a zachovania rovnovahy v sustave vyuzZivanim iba Standardnych produktov preto
nie je v tejto chvili vykonatelné.

ElektrizaCna sustava SR je Specificka najma tym, Ze je podiel medzi indtalovanym vykonom
najvacsej jednotky v sustave a celkovym inStalovanym vykonom zdrojov je vySsi,
ako je to typické pre vaésie sustavy v ramci EU. Z tohto vyplyva aj povinnost zabezpeé&enia
pomerne velkého objemu disponibility v kladnom smere, ktoré presahuje disponibilitu
tzv. toCivych rezerv. Dlhodobo pritom dochadza k ubytku zdrojov schopnych poskytovat
kladnu regulaénu rezervu typu aFRR aj mFRR. NavySe, od 18.12.2024 sa skrati celkova doba
aktivacie sluzby aFRR na 5 minut, ¢o podla ocakavania bude viest k dalSiemu ubytku rezerv
v regulacnej oblasti SR.

Preto su pre zaistovanie potrieb disponibility klu¢ové zdroje, ktoré predstavuju rychlu
Startujucu zalohu, ako su precerpavacie vodné elektrarne a rézne iné typy elektrarni, ktoré
v su€asnosti poskytuju disponibilitu pre sluzby TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3-. Ich
doba nabehu je do 3 minut, €o je kratSie ako doba nabehu sluzby mFRR aj aFRR. Spolo¢nost
SEPS ich vyuziva pre potreby riadenia prenosovej sustavy od roku 2009.

Specifickym pripadom zdroja s certifikdtom na poskytovanie TRV3MIN+/mFRR3+ a
TRV3MIN-/mFRR3- je prederpavacia vodna elektrareri Cierny Vah. Obmedzena doba
poskytovania regulacnej elektriny a vysoké minimalne hodnoty dodavky a odberu vykonu
do/zo sustavy pri turbinovej a Cerpadlovej prevadzke su prekazkou pre umiestnenie ponuky
na dodavku RE z takéhoto zdroja v ramci platformy MARI. Prekazkou je aj samotna podmienka
platformy na minimalnu dobu medzi koncom deaktivacie a nasledujucou aktivaciou, ktora
moze byt lubovolna, o znamena, Ze zariadenie uz nemusi byt schopné pozadovany vykon
poskytnut. Pri preCerpavacich vodnych elektrarhach s konenou kapacitou hornej nadrze
ide o nesplnitelnu poziadavku a bez zachovania TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3-
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ako osobitného produktu pre regulaénu energiu a disponibilitu PpS nebude mozné tieto sluzby
poskytovat.

Nevyhnutnou povinnostou spolo¢nosti SEPS, ako prevadzkovatela prenosovej sustavy,
je dodrzat’ kvalitu regulacie elektrizaCnej sustavy. V zmysle &lanku 128 nariadenia Komisie
(EU) 2017/1485, ktorym sa stanovuje usmernenie pre prevadzkovanie elektrizadne;
prenosovej sustavy (dalej len “nariadenie SO GL*), su vyhodnocované dve urovne dodrzania
hodnoty ,Area Control Error* (ACE, resp. FRCE), priom sa kvalita regulacie
je vyhodnocovana na zaklade $tvrthodinovych priemerov ACE. Urovne pre jednotlivé
regulacné oblasti sa urCuju vypoctom v zmysle SAFA (Annex 1: Policy on Load-Frequency
Control and Reserves) v ramci pracovnej skupiny ENTSO-E pre kazdy kalendarny rok zvlast,
pricom:

« Uroveti 1 (Level 1) je povolené prekrogit 30 % &asovych intervalov za rok,

« Uroven 2 (Level 2) je povolené prekrogit 5 % &asovych intervalov za rok.

Hodnoty rozsahu FRCE urovne stanovené pre spoloénost SEPS v ramci synchronnej
oblasti CE:

Level 1 (MW) Level 2 (MW)
2021 55 104
2022 55 104
2023 49 93
2024 44 83

Dimenzovanie FRR (aFRR a mFRR) vychadza z pravidiel dimenzovania FRR schvalenych
rozhodnutim URSO &. 0006/2019/E-EU vypracovanych v zmysle &l. 119, ods. 1, pism. h)
nariadenia SO GL, ktoré presli verejnou konzultaciou (08.08. - 08.09.2018) z dévodu
vypracovania Prevadzkovej dohody pre LFC blok (ES SR). Jednotlivé vybrané &asti pravidiel
boli verejne konzultované v trvani minimalne 1 mesiac. Implementacia do TP PPS, Dok. F,
kap. 4, je u€inna od 01.01.2019.

Zakladné Pravidla dimenzovania velkosti FRR su nasledovné:

1. vypadok vyroby elektriny - velkost kladného referenéného incidentu sa stanovi na zaklade
uréenia najvacSej moznej nerovnovahy vyplyvajucej z okamzitej zmeny ¢inného vykonu
samostatnej jednotky na vyrobu elektriny pri jej poruche, t. j. velkost kladného
referenéného incidentu je rovna najvac¢diemu dosiahnutelnému vykonu samostatnej
jednotky na vyrobu elektriny v elektrizatnej sustave (dalej len ,ES SR*) v kazdom
Casovom okamihu.

2. vypadok spotreby elektriny - velkost zaporného referenéného incidentu sa stanovi
na zaklade ur€enia najvacSej moznej nerovnovahy vyplyvajucej z okamzitej zmeny
¢inného vykonu samostatného zariadenia spotreby elektriny pri jeho poruche, t. j. velkost
zaporného referenéného incidentu je rovna najvacSiemu odberu c¢inného vykonu
samostatnej jednotky spotreby elektriny v ES SR v kazdom ¢asovom okamihu.

3. vypocitana kladna rezervna kapacita FRR musi byt dostato¢na na pokrytie kladnych
nerovnovah v bloku LFC aspon v 99 % Casu, priCom Casové obdobie historickych
zaznamov kladnych nerovnovah musi byt najmenej dve celé roéné obdobia, s najmensim
moznym vzorkovanim nerovnovahy, minimalne vSak 15 min. DostatoCnost sa overi
softvérovou simulaciou, priCom cielové parametre FRCE (Level 1 a Level 2) nesmu byt
prekrocené.

4. vypocitana zaporna rezervna kapacita FRR musi byt dostato¢na na pokrytie zapornych
nerovnovah v bloku LFC asponi v 99 % c¢asu, priCom Casové obdobie historickych
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zaznamov zapornych nerovnovah musi byt najmenej dve celé ro¢né obdobia,
S najmensim moznym vzorkovanim nerovnovahy, minimalne vSak 15 min. Dostato¢nost
sa overi softvérovou simulaciou, pricom cielové parametre FRCE (Level 1 a Level 2)
nesmu byt prekrocené.

V sucasnosti su kladny/zaporny referenny incident v ES SR stanovené nasledovne:

e Kladny referenény incident v ES SR
vypadok najvacsieho vyrobného bloku = ekvivalent 1 bloku JE, t.j. 512 MW.

e Zaporny referenény incident v ES SR
vypadok najvacsieho odberatefa z PS = USSK, t.j. 135 MW.

Tieto referenéné incidenty su rozhodujuce pre urenie najmensieho objemu mFRRes sg, ktory
musi spolocnost’ SEPS zabezpecit. Pri dimenzovani mFRRes sk sa vychadza z poziadavky
na pokrytie kladného a zaporného referenéného incidentu. Nariadenie SO GL, ktoré bolo
transformované do TP Dok. F kap. 4, pozaduje stanovit celkovd hodnotu FRR (aFRR a mFRR)
minimalne na tieto incidenty. Z technického hladiska je v8ak potrebné pri odregulovani
existujuceho referenéného incidentu mat k dispozicii dodato¢ny regulaény vykon, ktory sluzi
na vyrovnanie beznych odchylok medzi vyrobou a spotrebou elektriny v sustave.

Z tohto dévodu sa hodnota mFRR+es sk @ MFRR-gs sr vypoCitava z velkosti tychto incidentov
a hodnota aFRR+ a aFRR- sluZi na odregulovanie beznych odchylok pocas incidentu. Tymto
sa zabezpedi aj pripadny narast/pokles zdrojovej zakladne ako aj narast/pokles odberov z PS
v buducnosti aj pri vypoc¢toch na konkrétne obdobia.

Pri sluzbe mFRR musi byt v zmysle SAFA LFC&R Article B-1 dodrzané, aby pri referenénom
incidente neprekrodil priemer FRCE za 15 minut stanovenu hodnotu kvality regulacie Level 2
pre PPS, t.j. hodnotu 83 MW stanovenu pre spolo¢nost SEPS na rok 2024.

Z realizovanych simulacii pokrytia vypadku vo vySke referenCnych incidentov vyplyva,
Ze v pripade vzniku kladného referenéného incidentu, je mozné zabezpedit neprekrocenie
kvality regulacie Level 2 len v pripade historicky vyuZivanej sluzby TRV3MIN+/mFRR3+ v
objeme minimalne 360 MW (plati pre rok 2024). Na samotny Standardny produkt mFRR+ bude
v tomto pripade vyZadovany objem 150 MW (= 510 MW - 360 MW).

V pripade zaporného referenéného incidentu je v podmienkach ES SR potrebna hodnota
TRV3MIN-/mFRR3- v objeme 109 MW, priCom tento dopyt sa vyskytuje iba v hodinach, kedy
dochadza k osvitu, t.j. v obdobi januar az marec a oktdber az december v ¢ase od 10:00 do
14:00h. a v obdobi april az september v ¢ase od 9:00 do 18:00h. Dévodom je nerealizovany
retrofit na fotovoltickych elektrarnach v ramci SR. Na samotny Standardny produkt mFRR-
bude v tomto pripade vyZadovany objem 130 MW.

Sluzby TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3- v porovnani s mFRR+gs sk @ MFRR-gs sr
zabezpecia v ich priemernej hodnote rychle odregulovanie odchylky FRCE pri menSom
objeme ako v pripade mFRR, za sucCasného dodrzania kvality regulacie podla dovolenych
kritérii RGCE.

Dalsie dévody v prospech existencie TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3- v ramci
MFRR+essg a MFRR- s sr su:

1. eliminacia negativneho prispevku k deterministickym odchylkam frekvencie (DFD),
kde podla SAFA LFC&R Article C-9 je stanoveny limit pre SEPS vo vyske 94 MW, ktory
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neméze byt prekroeny vo viac ako 30 % pripadoch vyskytu deterministickych odchylok
frekvencie,

2. zabezpeclenie vykonu na pokrytie vykonu z reciproCnych zmldv o havarijnej vypomoci
SAFA LFC&R Article B-12,

3. zabezpecenie rychlej rezervy vykonu v zmysle Planu obrany (Defence plan) pre rychle
pripojenie alebo odpojenie vykonu pri rieSeni havarijnych zmien frekvencie SAFA E&R
Article C-4-5.

V suvislosti s uvedenou analyzou dospela spoloénost SEPS k zaveru, ze vzhladom
na zdrojovy mix, velkost referenénych incidentov, bezpecnost dodavok elektriny a dodrzanie
kvality regulacie v ES SR v ramci regiénu kontinentalnej Eurépy (RGCE) je nevyhnutné
pozadovat zachovanie osobitého produktu TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3-
v ramci prevadzky ES SR.

2.3 Opis opatreni navrhnutych na minimalizovanie vyuzitia osobitnych produktov
s prihliadnutim na hospodarsku efektivnost’ (zdévodnenie ¢lanku 26 EBGL,
ods. 1, pismeno c)

Spolo¢nost SEPS navrhuje formalne prevedenie narodnych produktov pre regulaénu energiu
a disponibilitu na osobitné produkty pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, alebo
do terminu pripojenia k platformam podla &lankov 20 a 21 EBGL, podla toho ktora udalost
nastane skor pre sluzby aFRR a mFRR.

Nakolko vSetky existujuce produkty PpS vyuzivané spoloénostou SEPS su osobitnymi
produktmi, nieje mozné pre potreby zachovania bezpeCnosti a stability prevadzky
elektrizacnej sustavy SR minimalizovat vyuzivanie tychto produktov. Spolo¢nost SEPS bude
tak ako doteraz vyuzivat osobitné produkty s primarnym zameranim na hospodarnost.

2.4 Pripadne pravidla konverzie ponuk regulacnej energie z osobitnych produktov na
ponuky regulacnej energie zo Standardnych produktov (zdévodnenie ¢lanku 26
EBGL, ods. 1, pismeno d a pismeno e)

Vzhladom na skuto€nost, Ze spolo¢nost SEPS nebude vo Faze 1 pripojena k aFRR alebo
mMFRR platforme, je otdzka mozného vyuZitia konverzie ponuk irelevantna.

2.5 Dbékaz, Ze osobitné produkty nespdsobuju zasadnu neefektivnost a nenarusaju
vyrovnavaci trh v ramci planovacej oblasti i mimo nej (zdévodnenie ¢lanku 26
EBGL, ods. 1, pismeno f)

Zasluhou suc€asného nastavenia PpS a spbsobu ich nasadzovania bola spoloénost SEPS
schopna zaistit vysoku mieru spolahlivosti dodavky elektriny vES SR bez vzniku
bezpe€nostnych incidentov. Aj pri vzniku mimoriadnych technickych a obchodno-
prevadzkovych stavov bola zo strany spolo¢nosti SEPS zabezpefena vykonova rovnovaha
v ES SR.

V ramci prepojenych sustav ENTSO-E neustdle narastd pocCetnost velkych odchylok,
Co vyvolava potrebu aktivacie rychlych PpS. Navrhovanou skladbou sluzieb a zdrojov
je zo strany spoloénosti SEPS zabezpecfené spinenie kritérii kvality regulacie v ramci RGCE
(Level 1 a Level 2), €o je zavazok uvadzany v Prilohe €. 1 Zmluvy SAFA. Bez rychlych sluzieb
TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3- by spolo¢nost SEPS v pripade stavu kladného
alebo zaporného referenéného incidentu (vypadok najvacsej vyroby alebo spotreby v ES SR)
nedokazala splnit’ kritéria kvality regulacie.
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Ako uz bolo uvedené, osobitné produkty vyuZivané spolo¢nostou SEPS v ramci Faze 1
sa od $tandardnych produktov odli$uju len v diZke trvania obchodného intervalu a v parametri
minimalneho objemu ponuky regulacnej energie. Vzhladom na tuto skutoCnost’ nastavenie
osobitnych produktov nespbsobuje na trhu ziadne vyznamné bariéry ani zasadnu
neefektivnost a nenarusaju vyrovnavaci trh v ramci planovacej oblasti ani mimo nej.
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3 Detailné vymedzenie parametrov osobitnych produktov

Tabulky kapitoly 3 zobrazuju fazy zavadzania Standardnych produktov a vymedzuju parametre produktov podla poZiadaviek Specifikovanych

v metodike SPBC, aFRR IF a mFRR IF.

3.1 Ponuka disponibility PpS aFRR

nazov

ustanovenie SPBC

hodnota podla
SPBC

aFRR

seps

cena ponuky, rozligenie el 5(gl’3g’ém' 3 | 0,01 (EURMW)h | 0,01 (EURMW)h 0,01 (EUR/MW)/h
cena kazdej ponuky je kladna alebo nulova a cl. 5(1), pism. b) ano ano ano
platba je od PPS k poskytovatelovi PpS SPBC

s < ¢l. 5(1), pism. c¢)
minimalne mnozstvo SPRC 1 MW 1 MW 1 MW

, ¢l. 5(1), pism. e)
LFC oblast SPRC SEPS SEPS SEPS
doba platnosti priloha 1, SPBC 15 mindt 1 hodina 15min/1hod/4hod/
1deni/1tyzden
m|n|mal_n’a doba r_ne'dz_l koncom deaktivacie a priloha 1, SPBC 0 mindt 0 mindt 0 mindt
nasledujicou aktivaciou
smer priloha 1, SPBC Kladny alebo Kladny alebo Kladny alebo zaporny
zaporny zaporny

Poznamky:

1) 15 minut je najkratSi mozny interval. Doba platnosti pre disponibilitu bude zadefinovana v ramci pravidiel pre relevantné vyberové konanie v zmysle platnej
metodiky SPBC. Granularita obstaravania disponibility bude prispésobena podfa existujucich medzinarodnych platforiem na obstaravanie disponibility aFRR.
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3.2 Ponuka disponibility PpS mFRR

nazov

ustanovenie SPBC

hodnota podla
SPBC

mMFRR

seps

cena ponuky, rozligenie el 5(&,’;’5""" @) | 001 (EURMW)h | 0,01 (EURMWYh | 0,01 (EUR/MW)h
cena kazdej ponuky je kladna alebo nulova a cl. 5(1), pism. b) ano ano ano
platba je od PPS k poskytovatelovi PpS SPBC

s . ¢l. 5(1), pism. c)
minimalne mnozstvo SPBRC 1 MW 1 MW 1MW

, ¢l. 5(1), pism. e)
LFC oblast SPBC SEPS SEPS SEPS
doba platnosti priloha 1, SPBC 15 minat 1 hodina 15m|n/vlhq(jv/4h9d/
1den/1tyzden
minimalna doba medzi koncom deaktivacie a priloha 1, SPBC 0 minat 0 minat 0 minat
nasledujucou aktivaciou
zaporny zaporny

Poznamky:

1) 15 minut je najkratSi mozny interval. Doba platnosti pre disponibilitu bude zadefinovana v ramci pravidiel pre relevantné vyberové konanie v zmysle platnej
metodiky SPBC. Granularita obstaravania disponibility bude prispdsobena podla existujucich medzinarodnych platforiem na obstaravanie disponibility mFRR.
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3.3 Ponuka regulacnej elektriny aFRR

ustanovenie aFRR hodnota podla
IF aFRR IF

Nazov aFRR

celkova doba aktivacie (full activation time) cl.7(1), pism. a) podfa cl. 7(3) aFRR 7,5 minut 7,5 minat
aFRR IF IF
doba deaktivacie nie je dlhsSia ako celkova ¢l. 7(1), pism. b) ano ano ano
doba aktivacie aFRR IF
minimalne mnozstvo a granularita cl.7(1), pism. c) 1 MW 1MW 1 MW
aFRR IF
maximalne mnozstvo cl. 7(1), pism. d) 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW
aFRR IF
: ¢l. 7(1), pism. e) o . o
doba platnosti aFRR IE 15 minut 1 hodina 15 minut
cenové rozlisenie c. Z;)ég’lsén' 7 0,01 EUR/MWh | 001EUR/MWh | 0,01 EUR/MWh
" s ¢l. 7(1), pism. g) . . .
automaticka aktivacia aFRR IE ano ano ano
. . " ) ¢l. 7(5), pism. a) . . .
objemova delitel'nost’ ponuky aFRR IE ano ano ano
moznost’ aktivacie a deaktivacie v akomkolvek ¢l. 7(5), pism. b) ano ano ano
okamihu doby platnosti aFRR IF
nema minimalnu dobu dodavky ¢l. 7(5), pism. c) ano ano ano
aFRR IF

Poznamky:

1) Podra €l. 7(3) aFRR IF bude celkova doba aktivacie sluzby aFRR harmonizovana a stanovena na 5 minut od 18.12.2024.
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3.4 Ponuka regulacnej elektriny mFRR

Nazov

mod aktivacie

typ aktivacie

celkova doba aktivacie (full activation time)

minimalne mnozstvo

granularita

maximalne mnozstvo

minimalne trvanie doby dodavky
cenoveé rozliSenie

doba platnosti

objemova delitelnost’ ponuky

moznost’ prepojenia ponuk (linkage bids)

Poznamky:

Dalsie povinné parametre ponuky mFRR, ktorych hodnota nie je $tandardizovana, avéak PPS je povinny ich $pecifikovat v narodnych pravidlach a podmienkach
(TP) podfa &lanku 7, ods. 4 mFRR IF, su v procese pripravy a budu zapracované do TP PPS, Prevadzkového poriadku a do pripravy prevadzky pri aktualizacii

TP PPS.

ustanovenie mFRR

hodnota podla

seps

IE MERR IE Faza 1 Faza 2
mFRR mFRR mFRR
¢l. 7(1), riadok 1, manualna manualna manualna
tabutka 1 mFRR IF
¢l. 7(1), riadok 2, direct alebo direct direct alebo
tabulka 1 mFRR IF schedulovana schedulovana
¢l. 7(1), riadok 3, . . -
tabulka 1 mFRR IF 12,5 minuty 12,5 minuty 12,5 minuty
¢l. 7(1), riadok 4,
tabulka 1 mFRR IF 1 Mw 1 Mw 1Mw
¢l. 7(1), riadok 5,
tabulka 1 mFRR IF 1 Mw 1 Mw 1Mw
¢l. 7(1), riadok 6,
tabulka 1 mFRR IE 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW
¢l. 7(1), riadok 7, o ' ) .
tabulka 1 mFRR IF 5 minut nedefinované 5 minut
¢l. 7(1), riadok 8,
tabulka 1 mFRR IE 0,01 € MWh 0,01 €/ MWh 0,01 €/ MWh
¢l. 7(1), riadok 9, . . -
tabulka 1 mMFRR IF 15 minut 1 hodina 15 minut
¢l. 7(4), riadok 1, ano ano ano
tabutka 2 mFRR IF
Cl. 7(4), riadok 3 a 4, ano nie ano

tabultka 2 mFRR IF
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3.5 Ponuka disponibility PpS pre sluzby TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3-

Nazov

cena ponuky, rozliSenie

cena kazdej ponuky je
kladna alebo nulova a
platba je od PPS k
poskytovatelovi PpS

minimalne mnozstvo
LFC oblast’

doba platnosti

minimalna doba medzi
koncom deaktivacie a
nasledujicou aktivaciou
smer

ustanovenie
SPBC

0d 01.01.2024 do 01.05.2024

TRV3MIN+

TRV3MIN-

od 02.05.2024 do 31.12.2024

MFRR3+

MFRR-

seps

od 01.01.2025 do 31.12.2025 *

MFRR3+

MFRR-

0,01 (EUR/MW)/h | 0,01 (EUR/MW)/h | 0,01 (EUR/MW)/h | 0,01 (EUR/MW)/h | 0,01 (EUR/MW)/h | 0,01 (EUR/MW)/h
- ano ano ano ano ano ano
- 10 MW 10 MW 10 MW 10 MW 30 MW 30 MW
- SEPS SEPS SEPS SEPS SEPS SEPS

. . 15min/1hod/4hod/ | 15min/1hod/4hod/| 15min/1hod/4hod/ | 15min/1hod/4hod/

- 1 hodina 1 hodina 1def/ityzdert | 1def/1tyzdef 1de/1tyzded 1de/1tyzdedt
- 0 minat 0 minut 0 minat 0 minut 0 minut 0 minut
- kladny zaporny kladny zaporny kladny zaporny

* poskytovanie sluzby je mozné len na stojacom to¢ivom stroji na vyrobu elektriny

Potreba zavedenia a vyuzivania sluzby TRV3MIN/mFRR3 ako osobitného produktu bude preskimavana v sulade s poziadavkami legislativy.
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3.6 Ponuka regulacnej elektriny pre sluzby TRV3MIN+/mFRR3+ a TRV3MIN-/mFRR3-

od 01.01.2025 do 31.12.2025 *
mFRR3+ MmFRR-
manualna manualna

od 01.01.2024 do 01.05.2024 od 02.05.2024 do 31.12.2024

TRV3MIN+ TRV3MIN- mFRR3+ mMFRR-
mod aktivacie manualna manualna manualna manualna
typ aktivacie direct direct direct direct direct direct

celkova doba
aktivacie (full 3 minuty 3 minuty 3 minuty 3 minuty 3 minuty 3 minuty
activation time
minimalne 10 MW (vyrobna 10 MW (vyrobna 10 MW (vyrobna 10 MW (vyrobna 30 MW (vyrobna 30 MW (vyrobna
mnozstvo jednotka) jednotka) jednotka) jednotka) jednotka) jednotka)

granularita 1 MW 1 MW 1 MW 1 MW 1 MW 1 MW
maximalne 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW 9 999 MW
minimalne nedefinované nedefinované nedefinované nedefinované nedefinované nedefinované
cenové rozliSenie 0,01 €/ MWh 0,01 €/ MWh 0,01 €/ MWh 0,01 €/ MWh 0,01 € MWh 0,01 € MWh
doba platnosti 1 hodina 1 hodina 15 minut 15 minut 15 minut 15 minut
objemova ano ano ano ano ano ano
moznost’ nie nie nie nie nie nie

* poskytovanie sluzby je mozné len na stojacom toCivom stroji na vyrobu elektriny

Potreba zavedenia a vyuzivania sluzby TRV3MIN/mFRR3 ako osobitného produktu bude preskiumavana v sulade s poziadavkami legislativy.

Nazov
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