Mesacna sprava ES SR
Zza mesiac September 2024

Energia na
spravnom mieste
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N\ PREVADZKA ELEKTRIZAGNEJ SUSTAVY SR
SEPTEMBER 2024

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
\/yroba a spotreba elekiriny ES SR (brutto) a medziroéné indexy 2024 / 2023.

Velkost (MWh) Index(nﬂ;ﬂe;saény’f Index k?ﬂz;.llativny
Vyroba 2526 130 1142 103,5
Spotreba 2 237 844 113,5 103,3
Saldo -288 286

Saldo: Import (+) / Export (-)

\/yroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elekiriny.
Revizia udajov sa vykona zaciatkom nasledujuceho roka.

Mesacné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatazenie (MW) Datum (¢as) Fre';;;‘“'a
Maximum 3300 30.09.2024 (20:00) 50,002
Minimum 1048 15.09. 2024 (02:00) 49,973




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2024 36 37 38 39
Datum maxima 4.9. 13.9. 16.9. 26.9.
Cas maxima 17:00 13:00 10:00 19:00

Maximum (MW) 3272 3 262 3 232 3292
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrove 2329 1947 1947 1903
Fosilne 422 537 417 422
Vodne 343 502 805 1042
Fotovoltické 91 67 37 0
Ostatne 255 293 300 329
Celkova vyroba 3 441 3 346 3 505 3 696
Saldo -169 18 -273 -403
PVE 0 -101 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber pre¢erpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac
36 37 38 39 September
Rok 2023 19.4 19,8 18,2 17,2 18,8
Rok 2024 23,7 14,8 15,8 15,6 17.5

Vyhodnotenie priemernegj teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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\ 4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)
Tyzden v roku 2024 36. 37. 38. 39.
den 49. | 139. | 16.9. | 26.9.
hodina 17. 13. 10. 19.

FCR + p|a'n0vana’ 28,0 28,0 28,0 28,0
skutocna | 27,4 28,0 | 25,9 | 28,0

planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0

aFRR* skutocna | 119,0 | 115,0 | 95,8 | 115,0
aFRR - planovana | -115,0 | -115,0 |-115,0| -115,0
skutocna | -119,0 | -77,0 | -68,8 | -114,9

TRV3MIN+ | Planovana 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0

skutocna | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0

TRV3MIN- | Planovana -109,0 | -109,0 [-109,0| 0,0
skutocna | -104,0 | -104,0 (-104,0| 0,0

mFRR+ planovana | 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutocna | 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0

planovana | -130,0 | -130,0 |-130,0| -130,0

mFRR-
skutocna | -97,0 | -77,0 | -62,0 | -130,0

Planovana: vykon poZzadovany na nakup.
Skutocna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdovodnenie rozdielu skutocnosti oproti planu viac ako 15 %.
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\ 5. MESACNY POCET AKTIVACII
Mesacny pocet aktivacii v roku 2024
Typ mFRR3 mFRR HV NRE Spolu
Smer + - + - Dovoz
1 5 0 2 4 0 0 11
2 0 0 0 § 0 0 6
3 13 0 15 1 0 0 29
4 11 9 3 43 0 0 66
5 33 12 36 8 0 0 89
6 6 1 1 13 0 0 21
7 8 4 237 132 0 0 381
8 11 1 59 29 0 0 100
9 4 14 0 125 0 0 143
10 0
11 0
12 0
Spolu 91 41 353 361 0 0 846

NRE: Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
MFRR: od 1.7.2024 sa vyhodnocuje pocet aktivovanych ponuk mFRR (jedna ponuka trva 15 min)



PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne

Instalovany

Dostupny

Typ

(lokalita) Zariadenie | | oyon [MW] | vykon [MW] | vyroby | Z2ciatok Koniec
28.09.2024 | 30.09.2024
Mochovce TG22 250.7 0 JE 1721 03-43

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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6. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

September 2024 Od zaciatku roka 2024
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 2 983 905 138,3 25 040 667 17,7
Straty elektriny 39717 183,1 320 782 146,3
Podiel strat na prenose (%) 1,33 1,28

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

7. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2024 (Hz) Datum a cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,872 50,143 20,000 14.1. 22:00 18.1. 6:00
2 49,873 50,121 50,000 7.2. 10:02 12.2. 5:01
3 49,878 50,131 50,001 23.3. 16:55 31.3. 18:05
4 49,824 50,122 50,000 28.4. 22:00 11.4. 9:41
5 49,853 50,127 50,000 5.5. 0:05 5.5. 18:03
5] 49,866 50,114 50,000 10.6. 0:01 17.6. 6:01
7 49,855 50,122 50,000 9.7. 23:00 2.7. 6:01
8 49,866 50,108 50,000 24.8. 22:00 25.8. 17:03
9 49,838 50,122 50,000 1.9. 22:00 29.9.17:00




Prilohy
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Denna spotreba ES SR v septembri 2024 a 2023
(bez spotreby na preéerpavanie PVE)
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Seps DENNE MAXIMA A MINIMA ZATAZENIA ES SR
clokragn \ (bez spotreby PVE na precerpavanie)
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AN

Podiel jednotlivvch zdrojov na spotrebe elektrinv dna 30.9.2024

JE: 55959 FE: 4454 VE: 12 743 Ostatné: 6552 FVE: 2209 PVE: 2 764 Saldo (vyvoz): 13 761
Vyroba : 84 680 MWh Spotreba: 70 919 MWh (z toho na pre€erpanie: 3 553 MWh)

Ostatné O Precerpavacie
7,7% 3.3%

O Fotovoltick
2.6%

Vodné
15,0%

B Fosilne
5,3% O Jadrové
66,1%



Seps Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2024 - predbeiné udaje (MWh)

Primarny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 & 7 B 3 10 11 12 Spolu
g:gl\(!terri.zs:gné Jadrova energia 1816721 1657175 178445%6) 14115911 1267852 1013544 1258761 1442276| 1640582 a o 0] 13333758
D e tierne uhlie 77376 6BEB61| 94785 22165 12414 13232 15754) 19998 18561 o 0 0 343 145

Hnedé uhlie 15753 10678 5479 4 345 1731 1443 321 1611 2187 0 0 0 45 555

Zemny plyn 291 827 221 505 225654 200920 152776 182 961 152 955 203 328 218438 0 0 0 1850 803

Hutmy plyn 39 506/ 36 064 29759 31304 37 696 35038 36094 32358 26176 0 o 0 304 355

“Tailc';' wykurovaci olej 39 056 37z 35 246 30213 21108 19529 28819 31770 23 547 0 ] 0 270580

Motorova nafta 42 77 a7 75 402 1 318 50 63 0 ] 0 1357

Iné pevné fosilne paliva &7 171 187 137 155 219 233 291 257 a o a 1752

Iné ropné produlkty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu - Fosilne paliva [okrem JE) 464056 374978 398421 289210 226325 252 483 274454 285 447 289 232 0 ] 0 2 B5E 646

Vodna energia 652 663 628 6353 483973 438050 415341 G566331) 481761 324355 416677 0 ] 0] 4447736

Biomasa 47 188 52 460 53303 27333 38533 37432 33125 33126 41 767 1] o 1] 369317

Kvapaliny ziskangé z biomasy 43 165 41 467 45 501 43050 41 505 45 353 47 5591 42 457 25182 0 ] 0 376154

Bioplyn 40 375 37137 40 808 3BTIS 40 354 39892 39732 39322 35767 0 ] 0 356 165

Fotowoltika 25 826 28 804 50117 70067 85431 B0 397 839 967 83579 59574 0 o 0 573761

Veterna energia 623 654 581 523 432 185 147 185 420 0 ] 0 37%0

Sekundame plyning paliva 113 FL 2411 2605 2530 2452 2063 2450 2277 0 0 0 17062

Sekundarnes kvapalné paliva 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 o

Sekundarne pevné paliva 5 256 4793 5 8359 5852 5553 4976 434 5082 4 006, 1] o 1] 413811

Solarna termalna energia 1 2 5 7 0 1] 0 0 0 0 0 0 15

Hydrotermaina energia 20 18 16 22 37 23 15 13 28 0 0 0 131

Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 162 567 1a5 409 199001 188 282 214379 210 839 213474 211293 173021 0 ] 0 1738 265

Komunalny edpad 5791 5026 5999 5088 5448 3284 6599 5381 L 062 0 ] 0 63776

Kvapaliny ziskane z komun. odpadu 0 i} 0 i} il i) 0 0 0 0 o 0 o

Skladkowvy plyn 670 Fral 727 707 741 635 G665 621 629 a o a 6130

Plyn z Cisticiek odpadowych vod 680 705 733 561 1015 1012 545 Sa4 927 0 ] 0 §012

Spolu - Ostatné 7141 10 452 10458 10 756 10 204 4 945 10358 6 985 6618 0 ] 0 F7919

VYROBA SR 3103148 2876653 2876355 2358 210( 2134141) 2048542 2218847 2274357 2526130 [ o 0] 22456 385

ZAHRANICIE SR (Saldo, Iniport +] 499421 -554809| 543654 -238913 -47 368 24319 -24453 52 268| -288 286 1] o 0] -2294853

SPOTREBA 5R 21003728 2281844 2332661 2159297 2086774 2072861 2194395 2192089 2 2373844 o ] 0] 20161452

Spotreba PVE na precerpavanie 34 450/ 29108 45533 57718 47 536 L2913 68 177 71363 59973 0 ] 0 468 181
Komentar:

Vyroba: udaje z merani na svorkach generdtora, dodavka wyrobne do sustavy, wroba elektriny vo viastnom zariadeni (resp. z merani na urtenom odovzdavacom mieste), nahldsens vyrobcami ma OKTE.
Zahranidie 5R {Saldo): namerané cezhranitngé prenosy PS a cezhranicng vymeny DS; Import {+), Export [-).
Spotreba SR: vratane spotreby PVE na preterpavanie.

September 2024
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MESACNY PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

1700
1 %00 —
1200 September /GWh/ 2023 2024 |
1300 Vyroba 2213 23526 —
5 h Saldo /+Imp. -Exp/ 241 288 [
1000 Spotreba 1972 2238 [S—
900
" 800 [ ®0-2023/GWh/ ™9-2024 /GWH/ |
- 700 R
= 600
S 500
100
300
200
100
0 i
-100
-300
Jadrové Fosiln "odné Obnovitel'né Ostatné Isa'd°
adarove osune odne noviterne atme [+ : —Exp/
9-2023 /GWI/ 1458 308 281 156 9.4 -241
9-2024 /GWh/ 1641 289 417 173 6.6 -288

Mesacny podiel zdrojov (2023)
Obnovitefné Ostatné
Td% L 04% |

Vodné —— 4
12,7%

Fosilne
13,9%

Jadroveé
65,9%

Obnovitefné

L 68%  —

11,4%

Vodné ——
16,5%

Fosilne

Poznamka: za rok 2024 predbezné hodnoty

Mesaény podiel zdrojov (2024)
 Ostatné
0,3%

September 2024




seps
Slovenska
elektrizaéna
prenosova

sustava

PORUCHY W

PRENOSOVEJ) SUOSTAVE SR VWV ROKU 2024

Vedenia Elektricke stanice )
Mesiac Sacet
400 220 110 Sdacet 400 220 110 Sucet
1 potet 3 0 o 0 0 0 1] 3
MWW 4.4 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4
2 potet 1 ] ] 1 0 0 0 o 1
MWh 62,2 0,0 0.0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
3 potet 0 0 0 0 0 0 0 o o
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 pocet o 0 ] 0 0 0 O 1] 1]
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 pofet 1 0 o 1 1 0 0 1 2
MWh 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G potet 1 ] ] 1 2 0 0 2 3
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 potet 0 0 0 0 0 0 0 o o
MWW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a8 potet 1 0 0 1 1 0 0 1 2
MWh 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 potet 0 ] 1 0 0 O 1] 1
MWh 58,4 0,0 0.0 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,4
10 pod et Ju] 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0
11 potet 0 1] 0
MWh 0,0 0,0 0,0
12 potet 0 1] 0
MWh 0.0 0,0 0,0
Sidet potet 0 ] 8 I 4 0 O 4 12
MWh 125,0 0,0 0.0 125,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0
Poznamka:

Tabulfka obsahuje prehfad poniach iba za zaradenia a prvky prenosovej sastavy SR (aj v pripadoch,
ak bola priéina poruchy mimo prencsove] sastavy).

MW h — obmedzenie spotreby elektriny ES SR zapritinengd poruchou.




CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY FLEKTRINY PS SR
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Export 2022
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerane hodmnoty

September 2023 7 2024
Import 2023 = 647 3168 MWh
Import 2024 = 1 260 771 MWh

| — —_—
CR HU i PL

349 537 S3017 82 966 161 797

838 407 32 301 8 348 381 714

EXPORT ELEKTR
h

MY & ES SR
namerameé dm

1
[s] oty
September 2023/ 2024
Export 2023 = 888418 MWh
Export 2024 = 1 549 057 MWh

. - —
CR HL LiA PL

127 272 853 157 1 800 26 188

43 295 1 200 290 292 052 13 420
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SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR

[
2 3

4 5 6 T a 9 10 1" 12
-190 561 -272369 -130441 -279807 199236 -257 319 -550001 -241101 -310647 -414706 -533699
-504 809 -543694 -238913 47368 24320 -24453 -B2268 -288 286

Import (+) [ Export (-) mesiace
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Odchylka v smere Importu (+) / Exportu (-) den

Cezhranicna odchylka prenosovej sustavy SR je rozdiel nameranych cezhranicnych prenosov oproti cbchodnym vwmenam spolu za vietky hranice.
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vykon)
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(obchodne uznany vykon)

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

Defi FCR* aFRR+ aFRR- mMFRR3+ mFRR3- mFRR+ mFRR-
1 256 103 -96 350 -39 150 -83
2 258 105 97 358 -39 150 -85
3 26,1 101 -100 348 -39 150 -91
4 258 105 -a9 354 -39 150 -85
5 259 105 -93 357 -39 150 -86
£ 257 108 -98 358 -39 150 -80
7 25.2 109 -66 360 -39 150 72
8 257 109 -66 360 -39 150 73
9 259 109 77 359 -39 150 -80
10 27.9 106 74 320 -18 150 81
11 274 106 -81 360 -20 150 81
12 28.0 105 -86 359 -20 150 -82
13 27.9 110 -88 360 -39 150 -83
14 259 100 -70 360 -32 150 -85
15 257 100 -70 360 -39 150 -85
16 259 98 -76 360 -39 150 79
17 249 100 77 360 -39 149 -80
18 241 103 77 360 -39 150 -90
19 253 107 -79 360 -39 150 -95
20 25,1 106 -66 345 -39 150 -97
21 244 103 -68 360 -39 150 -108
22 244 100 -69 358 -39 150 -116
23 254 102 -79 360 -39 149 -108
24 28.0 110 -96 360 -39 150 -110
25 28.0 110 -96 360 -39 150 -117
26 28.0 110 -96 360 -39 150 -114
27 277 110 -91 349 -39 150 -94
28 27.8 110 73 359 -39 150 -90
29 27.3 110 -92 360 -39 150 -89
30 25.9 100 a2 345 35 150 77

Priemer 20,2 100 Ek] 356 37 150 00
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zaporna RE
FCR 798 -785
aFRR 3165 -6 910
IGCC 6222 -9023
mFRR3 90 -820
mFRR 0 -570
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) —- -90
Spolu 10 275 -18 197

B IGCC+

21,9%

B SRN (KP)-

O mFRR-

2,0%

O IGCC-

B mFRR3-
2,9%

B mFRR3+

0O FCR+
2,8% O FCR-
8%

B aFRR+
11,1%
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