Mesacna sprava ES SR
za mesiac Oktober 2024

Energia na
spravnom mieste
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St \ PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
OKTOBER 2024

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
Vyroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéné indexy 2024 / 2023.

Velkost (MWh) Index(nﬂ}ﬂe;saénjf Index k?ﬂzrlativny
Vyroba 2 599 488 101,4 103,3
Spotreba 2292 756 101,8 103,1
Saldo -306 733

Saldo: Import (+) / Export (-)

Vyroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaciatkom nasledujuceho roka.

Mesaéné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatasenie (MW) | Datum (&as) Fre:ﬁi?“'a
Maximum 3573 04.10.2024 (12:00) 49,991
Minimum 2102 27.10.2024 (04:00) 49.982




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2024 40 41 42 43 44
Datum maxima 4.10. 7.10. 17.10. 23.10. 28.10.
Cas maxima 12:00 9:00 19:00 9:00 19:00

Maximum (MW) 3573 3423 3442 3516 3448
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrové 2439 2453 2434 1977 1957
Fosilne 540 499 553 534 529
Vodné 457 842 1002 720 684
Fotovolticke 33 82 0 47 0
Ostatné 332 327 367 347 354
Celkova vyroba 3 802 4 203 4 356 3625 3525
Saldo -229 -780 -914 -109 -77
PVE 0 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber precerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac

40 41 42 43 44 Oktober
Rok 2023 14,4 13,3 11,1 12,4 11,1 12,9
Rok 2024 10,6 12,9 8,9 10,8 9,7 10,9

VVyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzdefi v roku 2024 40. 41, 42. | 43. | 44,
deri 4.10. | 7.10. [17.10.]23.10.[28.10. Komentar
hodina 12. 9. 19. 9. 19.

FCR + planovana | 28,0 28,0 28,0 | 28,0 | 28,0

skutoéna | 28,0 | 280 | 28,0 | 28,0 | 28,0

JFRR + planovana | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0

skutoéna | 111,4 | 115,0 | 115,0 | 102,0 | 115,0
aFRR - planovana | -115,0 | -115,0 [-115,0|-115,0|-115,0
skutoéna | -115,0 | -115,0 |-114,9 |-104,0 [ -115,0
mERR34+ | Pldnovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
skutogna | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
mERR3- planovana | -109,0 0,0 0,0 0,0 0,0
skutoéna | -104,0| 0,0 00 | 00 | 00
ERR+ planovana | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0
skutoéna | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0

ERR- planovana | -130,0 | -130,0 [-130,0 |-130,0 |-130,0

skutoéna | -77,0 | -103,0 |-122,0|-122,8 [-130,0

Planovana: vykon poZadovany na nakup.
Skutoéna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdévodnenie rozdielu skuto€nosti oproti planu viac ako 15 %.
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\ 5. MESACNY POCET AKTIVACII
Mesacny pocet aktivacii v roku 2024
Typ mFRR3 mFRR HV NRE Spolu
Smer + - + - Dovoz
1 5 0 2 4 0 0 11
2 0 0 0 6 0 0 6
3 13 0 15 1 0 0 29
4 11 9 3 43 0 0 66
5 33 12 36 8 0 0 89
6 6 1 1 13 0 0 21
7 8 4 237 132 0 0 381
8 11 1 59 29 0 0 100
9 4 14 0 125 0 0 143
10 3 0 0 0 0 0 3
11 0
12 0
Spolu 94 41 353 361 0 0 849

NRE: Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
MFRR: od 1.7.2024 sa vyhodnocuje pocet aktivovanych ponuk mFRR (jedna ponuka trva 15 min)
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PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

izou ookame | 2yquni | Wnitiovand | bostens | 10 | zasao | onic
Mochovce TG12 250.7 0 JE 16.115:.02$24 16.215:.3524
Mochovce TG11 2507 15.0 JE 1 6.115:.02$24 17.{‘}180:.12?24
Mochovce TG31 2355 0 JE 18-[}80:-223?24 04.1181:3’2524
wohowe | ez | 2385 | 0| e Pt Mg
Mochovce TG21 250.7 0 JE 25.&5:.12;}24 25.1140:.52‘?24

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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?"‘ké \ 6. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY
o Oktober 2024 Od zagiatku roka 2024
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh)| Index (%)
Prenesena elektrina 2 829 726 92.9 27 870 393 1146
Straty elektriny 36 308 112,1 357 090 141,9
Podiel strat na prenose (%) 1,28 1,28

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

7. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2024 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,872 50,143 50,000 14.1. 22:00 18.1. 6:00
2 49,873 50,121 50,000 7.2. 10:02 12.2. 5:01
3 49,878 50,131 50,001 23.3. 16:55 31.3. 18:05
4 49,824 50,122 50,000 28.4.22:00 11.4. 9:41
5 49,853 50,127 50,000 5.5. 0:05 5.5.18:03
6 49,866 50,114 50,000 10.6. 0:01 17.6. 6:01
7 49,855 50,122 50,000 9.7. 23:00 2.7. 6:01
8 49,866 50,108 50,000 24.8. 22:00 25.8.17:03
9 49,838 50,122 50,000 1.9. 22:00 29.9.17:00
10 49,861 50,115 50,000 18.10. 0:01 8.10. 14:00




Prilohy
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i \ TVZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
Sostava (bez spotreby PVE na precerpavanie)

sustava
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JE: 58 619 FE: 9879 VE: 12 760 Ostatné: 7310 FVE: 201 PVE: 1920 Saldo (vyvoz): 14 910
Vyroba : 90 689 MWh Spotreba: 75 779 MWh (z toho na precerpanie: 1 828 MWh)

Ostatné Precerpavacie
8.1% 2.1%

O Fotovoltické

Vodn
14.1%

10.9% O Jadrové
64.6%



L N
Seps Mesaéna bilancia vyroby a spotreby v roku 2024 - predbezné udaje (MWh)

Slovenskd Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 & 7 8 8 10 11 12 spolu
g'riﬁt‘;'::\‘f;a Jadrova energia 1E16721| 1697 175| 1784496 1411911 1267 892| 1013944( 1258 761 1442276 1640582 1667 228 o o| 15000986
ststava Cierne uhlie 77376 6B BE1 94 785 22 165 12 414 13 232 15 754 13 988 18 561 23 550 o o 366 695
Hnedé uhlie 15793 10 678 E 479 4346 1731 14349 321 1611 2 187 6018 o ] 52 613
Zemmy plyn 291 B27| Z21805| 225694| 200920| 152776 182961| 182955 203 328| 218438| 262 298 o ol 21531m
Hutny plyn 39906 36 064 28 735 31304 37 586 35038 36094 32 358 26 176 24234 o o 328 629
Taiky vykurovaci olej 39056 37 272 3% 246 30213 21 108 19 52% 2B B19 31770 23547 3z 044 o ] 302 605
Motorova nafta 4z 77 71 75 a0z 55 318 20 68 63 o ] 1459
Ing pevne fosilne paliva 57 171 187 187 194 219 233 291 257 237 0 0 1580
Iné ropné produkty ] 0 1] 0 ] ] o 0 0 ] 0 ] 0
spolu - Fosilne paliva {okrem JE) 464056 374978 398421| 289210( 226325 252483| 274404| 280447 289232 3as444 o ol 3207000
vodna enargia 652 663 628639 483978| 408050 415341 S66331| 461761 324355 416677 3D0 73S o o| asa3ss3a
Biomasa 47 138 52 460 53 303 #7333 38 533 37 482 33 125 3E 126 41 767 39 591 o o 409 003
Kwapaling ziskané z biomasy 43 165 41 467 45 901 43 090 41 509 45393 47 391 432 497 25182 49 256 o ] 435 450
Biophyn 40 375 37 137 40 308 38779 40 354 39 892 38 732 39322 39 767 4z 359 o o 398 524
Fotovoltika 25826 28 BO& 50117 70067 BS 431 B0 397 B9 367 83579 59574 46 510 o o 620 271
Veterna ensrgia 623 654 581 523 432 185 147 185 420 350 o o 4 100
sekundarne plynné paliva 113 76 2411 2609 2530 2492 2 063 2 430 2277 1 450 o o 1E 512
sekundarne kvapalngé paliva o 0 0 0 ] 4] o 0 0 ] 0 o 0
sekundarne pevne paliva 5256 4793 5 858 552 5553 4876 434 5 OB2 4006 5449 o o 48 260
solarna termalna energia 1 2 5 7 ] ] o 0 0 ] 0 ] 15
Hydrotermalna enargia 20 16 16 22 7 23 15 13 2B 63 o ul 256
Spolu - Obnovitelne [okrem VE) 162 567 165400| 19%5001| 1B8282| 214379 210835 213474 211293| 173021 1E5 130 o o 1924385
Komunalny odpad 5791 9026 E 999 9088 E 448 3284 56939 5 381 5062 5 165 o ] 68 941
kvapaliny ziskané z komun. odpadu o 0 0 0 ] 4] o 0 0 ] 0 o 0
skladkowy plyn 670 721 727 707 741 543 665 621 629 740 o o 5 ETD
Plyn z Cistitiek odpadovych vid 530 705 733 961 1045 1012 995 984 927 1044 0 ] 9057
spolu - Ostatné 7141 10 452 10 458 10 756 10 204 4945 10 358 6 9E6 6618 £ 049 o o B4 BGE
VYROBA SR 3103 148| 2 876 653| 2 B76355( 2398210 2134141 2048542| 2 218 BA7| 2274357 2526130 2 500488 o o| 25055873
ZAHRANICIE SR (Saldo, Import ) -493 421 -334 E09| -543 694 -238913 -47 368 24318  -24 453 -82 268 -288 286 -306733 o o| -2601626
SPOTREBA SR 2603728 22B1844| 2332661 2159207 2086774 2072 B61| 2194 395 2192 0BO| 2237 B44| 2 2092 756 o o| 22 asaza7
spotreba PVE na preferpavanie 34 460 20 108 46 933 57 718 47 536 52913 6B 177 71 363 59973 46 7O o o 515 051

Komentar:
Vyroba: udaje z merani na svorkach generatora, dodavka vyrobne do sustavy, wyroba elektriny vo viastnom zariaden (resp. z merani na urcenom cdovzdavacom mieste), nahlasene vyrobcami na OKTE.
Zahranifie SR (Saldo): namerané cezhranicngé prenosy PS 3 cezhranictng vymeny DS; import [+], Expart (-).
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MESACNY

PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

Oktober /GWh/ 2023

2024

Viroba 2564

Saldo /+Imp. -Exp/ -3

2599
-307

11
Spotreba 2253

2293

! W10-2023 /GWh/ w=10-2024 /GWhH/ }

Jadrové

Fosilne "odné Obnovitel'né Ostatné

Saldo
/+Imp, -Exp/

™10-2023 /GWI/

1795

331 259 171 83

-311

“10-2024 /GWI/

1667

348 391 186 6.9

-307

Vodné _ _ ———

Mesacny podiel zdrojov (2023)
Obnovitefné |

6,7%

Poznamka: za rok 2024 predbezné hodnoty
Mesaény podiel zdrojov (2024)

Ostatné Ostatné
== 9% | Obnovitefné Lo 03%
o ‘ 7'2% [:_
R
Vodné

15,0%

Fosilne
13,4%

Jadrove
| 70.0%

Jadrovg
64,1%
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PORUCHY ¥V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR V ROKU 2024

Vedenia Elektricke stanice .
Mesiac Sacet
400 220 110 Siéet 400 220 110 Siucet
1 poiet 3 ] a 3 0 0 0 L1] 3
MW h 4,4 0,0 0,0 4.4 0,0 0,0 0.0 0.0 4.4
2 poéet 1 (] a 1 0 0 0 0 1
MWh 62,2 0,0 0,0 62,2 0.0 0.0 0.0 0,0 62,2
3 poi et ] ] Q 0 0 0 0 LU 1]
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
4 poéet 0 ] o 0 0 0 0 0 1]
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
5 potet 1 0 0 1 1 0 0 1 2
MWh 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
G pocet 1 o a 1 2 O 0 2 3
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
7 poc et o o a ] 0 0 0 0 0
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
8 poéet 1 ] ] 1 1 O 0 1 2
MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
g poéet 1 (] a 1 0 0 0 0 1
MWh 53,4 0,0 0,0 58,4 0.0 0.0 0.0 0,0 58,4
10 potet 1 0 0 1 1 0 0 1 2
MW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
11 poéet i} 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0
12 potet [u] [1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0
Sicet pocet 9 o a a9 5 O 0 5 14
MW h 1250 0,0 0,0 125,0 0,0 0.0 0.0 0,0 125,0
Poznamka:

Tabufka cbsahuje prehfad ponich iba za zaradenia a prvky prenosovej sistavy SR (aj v pripadoch,
ak bola prigina poruchy mimo prenosove] sdstawy).
MW h — obmedzenie spotreby elektriny ES SR zapriéineng poruchou.
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CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
namerane hodnoty

CR HuU
T28 675 4 549
605 525 71766

Oktober 2023 / 2024
Import 2023 =1 191 117 MWh
Import 2024 = 957 925 MWh

.
A FL
20 861 43T 032
45 265 235 3T0

EXPORT ELEKTRINY 2 ES SR

namerané hodmn

CR HU
35 735 1274 025
100 250 919 785

oty

Oktéber 2023 / 2024
Export 2023 = 1 501 763 MWH
Export 2024 = 1 264 658 MWhH

—
LA, PL
187 128 4 875
212 814 31 810
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AN

MWh

SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR

100 000

50 000

=

-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
-250 000
-300 000
-350 000
-400 000
-450 000
-500 000
-550 000
-G00 000

1 2 3

m2023 -42253 -190561 -272 369
m2024 -499421 -594 809 -543 694

Import (+) / Export (-}

4 5 6 T a8 9 10 11 12
130441 279807 -199 236 -257 319 -B550001 -241101 -310647 -414706 -533 699
238913 47368 24322  -24453  -B2268 -28B28B6 -306733

mesiace
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CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Eladna mewmZiporng — =—Saldo
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Odchylka v smere Importu (+) / Exportu (-) | den

Cezhranicna odchylka prenosovej sistavy SR je rozdiel nameranych cezhranicnych prenosov oproti obchodnym wmenam spolu za vietky hranice.
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N

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
{obchodne uznany vvkon)

Defi FCR* aFRR+ aFRR- mFRR3+ mFRR3- mFRR+ mFRR-
1 277 109 -93 357 -17 150 -80
2 275 109 -101 359 -17 150 -81
3 28,0 110 -103 357 -17 150 -110
4 28,0 109 -110 359 -17 150 -80
5 28,0 110 -101 360 -17 150 -95
L] 28,0 110 -107 360 -17 150 -107
7 28,0 110 -106 359 -17 150 -108
8 279 110 -104 359 -17 150 -108
9 28,0 108 -110 360 -17 150 -101
10 28,0 109 -110 352 -17 150 -99
11 276 105 -110 360 17 150 -108
12 279 110 -110 359 17 150 -118
13 28,0 109 -105 360 17 150 -a0
14 278 101 -110 359 17 150 -118
15 275 06 -109 360 17 150 -119
16 276 50 -102 309 17 150 -100
17 276 94 -107 353 -9 150 -107
18 277 105 -105 360 17 150 -124
19 28,0 83 -107 359 17 150 -123
20 28,0 100 -104 360 -17 150 -119
21 28,0 88 -107 360 17 150 -123
22 272 o1 -48 354 17 149 -110
23 279 93 -102 360 -13 149 -116
24 279 93 -101 360 -17 150 -114
25 279 109 -110 359 -17 150 -117
26 28,0 110 -106 360 -17 150 -119
27 28,0 108 -104 351 -17 145 -117
28 28,0 106 -107 360 -17 150 -123
29 273 110 -110 358 -17 150 -124
30 278 109 -109 360 -17 149 -122
31 28,0 107 -101 359 -17 150 -118




Sopensks \ DODAVKA REGULAGNEJ ELEKTRINY DO ES SR
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AN

MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY DO ES SR (MWh)

PpS Kladna RE Zaporna RE
FCR 904 -862
aFRR 4 101 -4 274
IGCC 8 599 -6 634
mFRR3 67 0
mFRR 0 0
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) — -54
Spolu 13671 -11 823

B IGCC+
33,7%

SRN (KP)-
0,2%

O FCR+
o IGCC-

26,0% 3,5% O FCR-
4%

B aFRR+
16,1%

0,3%
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