Mesacna sprava ES SR
za mesiac Januar 2025

Energia na
spravnom mieste
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PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
JANUAR 2025

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
\yroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medzirocné indexy 2025 / 2024.

Velkost (MWh) Index g;sa&n? Index k:fjﬂzl:.nativny
\yroba 2761923 89,0 89,0
Spotreba 2546 782 97,8 97.8
Saldo -215141

Saldo: Import (+) / Export (-)

\yroba a spotreba elekiriny sa méze zmenit na zéklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zacdiatkom nasledujuceho roka.

Mesacnée maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatazenie (MW) Datum (&as) Fre:ﬁi?“a
Maximum 4130 22.01.2025 (12:00) 50,016
Minimum 2426 2.01.2025 (04:00) 50,022
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2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2025 1 2 3 4 5
Datum maxima 2.1. 10.1. 15.1. 22.1. 28.1.
Cas maxima 17:00 9:00 9:00 12:00 9:00

Maximum (MW) 3 545 3934 4121 4 130 3772

Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)

Jadrové 2462 2464 2462 2464 2447

Fosilne 647 587 699 581 546

Vodné 472 797 614 334 584
Fotovoltické 0 7 2 34 9
Ostatné 333 355 379 337 331
Celkova vyroba 3914 4 211 4 157 3751 3917
Saldo -369 -276 -36 379 -145

PVE 0 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber precerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac

1 2 3 4 5 Januar
Rok 2024 5,0 -3,1 -0,4 2.4 3,0 0,9
Rok 2025 -2,1 2,7 -0,9 1,0 49 1,3

Vyhodnotenie priemernej teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR” je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzdef v roku 2025 1. 2, 3. 4. 5.
def 2.1. 10.1. | 15.1. | 22.1. | 28.1. Komentar
hodina 17:00 | 9:00 | 9:00 | 12:00 | 9:00
FCR # planovana | 29,0 290 | 290 | 290 | 29,0
skutocna | 28,8 26,8 290 | 28,8 | 25,8
aFRR + planovana | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0
skutocna | 117,0 | 135,0 | 105,0 | 135,0 | 134,7
aFRR - planovana | -145,0 | -145,0 |-145,0| -145,0| -145,0
skutotna | -123,0 | -145,0 |-143,6|-145,0| -145,0
mFRR3+ planovana | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0
skutocna | 360,0 | 328,0 | 360,0 | 360,0 | 359,8
mERR3- planovana | 0,0 0,0 0,0 |-109,0f 0,0
skutoéna 0,0 0,0 0,0 |-104,0/ 0.0
mERR+ planovana | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0
skutotna | 220,0 | 216,0 | 203,0 | 220,0 | 220,0
mERR- planovana | -130,0 | -130,0 |-130,0|-130,0|-130,0
skutocna | -129,5 | -105,0 |-129,0|-130,0| -130,0

Planovana: vykon poZzadovany na nakup.
Skutocna: nakupeny a obchodne uznany vykon.
Komentar: zdovodnenie rozdielu skutocnosti oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacény pocet aktivacii v roku 2025

Typ mFRR3 mFRR HV NRE spolu

Smer + - + - Dovoz
1 28 0 37 29 0 0 144
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 28 0 87 29 0 0 144

NRE: Negarantovana regulacna elektrina
HV: Havarijna vypomoc
mFRR: od 1.7.2024 sa vyhodnocuje pocet aktivovanych ponuk mFRR (jedna ponuka trva 15 min)
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PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne . i Instalovany Dostupny Typ . i

(lokalita) Zariadenie /kon [MW] 7kon [MW] sroby Zaciatok Koniec
= . 03.01.2025 03.01.2025
) lI|' -

Ciemy Vah TG 122 4 0 VE 13-00 18-00

= . 03.01.2025 03.01.2025
) lI|' -

Ciemy Vah TG2 122 4 0 VE 13-00 18-00

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke
(nie su tu uvedené planované odstavky).
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6. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

Januar 2025 0Od zacCiatku roka 2025
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh) | Index (%)
Prenesena elektrina 3921571 121,5 3921571 121,5
Straty elektriny 48 512 135,0 48 512 135,0
Podiel strat na prenose (%) 1,24 1,24

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

7. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2025 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,856 50,128 50,000 6.1. 22:00 8.1. 6:00
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Prilohy
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Podiel jednotlivvch zdrojov na spotrebe elektriny dna 22.01.2025 (MWh

JE: 59 205 FE: 14 844 VE: 8 666 Ostatné: 6 887 FVE: 163 PVE: 1 296 Saldo (vvvoz): 2 344
Vyroba : 91 061 MWh Spotreba: 88 717 MWh (z toho na precerpanie: 1 296 MWh)

O Ostatné Precerpavacie
1,4%

O Jadrové
63,4%



Seps Mesaénd bilancia vyroby a spotreby v roku 2025 - predbeZné udaje (MWh)

Slovenska Primdrny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 3 & 7 8 3 10 11 1z Spolu
2522:5:"3 Jadrova energia 1833 438 0 0 0 0 0 H 0 0 0 0 o 1833438
Cierne uhlie 31790 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 31790
Hnedé uhlie 14 212 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 14212
Zemny plyn 381 669 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 381665
Hutny plyn 0 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 1]
l'I'aik',.'r vykurovaci olej 27332 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 27332
Motorovd nafta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
Iné pevné fosilne paliva 2143 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2143
Iné ropné produkty a5 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a5
Spolu - Fosilne paliva (okrem JE) 457 241 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 [H] 457241
Vodna energia 318 586 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 0 [H] 318 536
Biomasa 50341 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 50341
Kvapaliny ziskané z biomasy 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioplyn 16 211 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 16211
Fotovoltika 17 101 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 17101
Veterna energia 376 0 o Q 0 0 H o 0 0] 0 H 376
Sekundarne plynné palivé 15 126 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15126
Sekundarne kvapalné paliva 29 837 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29837
Sekundarne pevné paliva 6960 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6960
Solama termdlna ensrgia 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrotermalna energia 0 0 o Q 0 0 H o 0 0] 0 H 0
Spolu - Obnovitelné (okrem VE) 135 952 0 0 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 135952
Komunéiny odpad 13 E11 0 ] 0 0 0 0 0 0 1] 0 o 13 811
Kvapaliny ziskané z komun. odpadu ] 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skladkovy plyn 638 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 638
Plyn z gistifiek odpadowych vad 2 256 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o 2256
Spolu - Ostatné 16 705 0 ] 0 0 0 [ 0 0 1] 0 [H] 16 705
VYROBA SR 2761923 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 L] 2761923
ZAHRANICIE SR (Saldo, Import +) -215 141 0 ] 0 0 0 H 0 0 1] 0 o -215141
SPOTREBA SR 2545 782 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 L] 0 2546 782
Spotreba PVE na precenpdvanie 42 018 0 0 a 0 0 o W] 0 0] 0 o 42 018

Komentar:

Vyroba: (daje z merani na svorkach generatora, dodavka wrobne do sUstavy, vyroba elektriny vo viastnom zariadeni (resp. z merani na uréenom odovzdavacom mieste), nahldsené vyrobcami na OKTE.
Zahranicie 5R (Saldo): namerané cezhranicné prenasy PS a cezhranicné wmeny DS; Impart (+), Export (-).
Spotreba SR: vrdtane spotreby PVE na precerpavanie.
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MESACNY

PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR
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PORUCHY V PRENOSOVEJ SUSTAVE SR WV ROKU 2025

Vedemnia

Elektrickeé stamice

Mesiac Sucet
400 220 110 Sucet 400 2210 110 Sucet

1 potet 0 o o 0 o 0] ] 0 o
MW h 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 potet 0 0 0
NV 0,0 0,0 0,0

3 pocet 0 1] 0
NV 0,0 0,0 0,0

4 potet 0 1] 0
MV 0.0 0,0 0,0

5 potet 0 1] 0
MV 0.0 0,0 0,0

6 potet 0 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0

7 potet 0 0 0
NV 0,0 0,0 0,0

8 pocet 0 1] 0
MV 0.0 0,0 0,0

9 potet 0 1] 0
MV 0.0 0,0 0,0

10 potet 0 0 0
MV 0.0 0,0 0,0

11 potet 0 1] 0
MW h 0,0 0,0 0,0

12 potet 0 1] 0
NV 0,0 0,0 0,0

Shcet pofet I O 0 0 0 4] 8] 4] 0 o
MV I 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poznamka:

Tabufka obsahuje prehfad ponich iba za zariadenia a prvky prencsovej sistavy SR (aj v pripadoch,
ak bola pricina poruchy mimo prenosovej sistavy).
MW h — obmedzenie spotreby elektriny ES SR zapriéineng poruchou.
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Export 2024
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IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
mamerame hodnoty

Januwar 2024 / 2025
Import 2024 = 1 120 382 MW h
Import 2025 = 1 914 750 MW h

CR HU A PL
759 633 14 524 33 647 312 578
1 150 250 1735 1 695 61 070

EXPORT ELEKTRINY £ ES SR

namerané hodnoty

Januar 2024 / 2025
Export 2024 = 1 619 802 MW h
Export 2025 2129 891 MW h

CR HWU A PL
58 381 1 268 652 225 618 3T 151
3 BE6 1 675 B85 446 TES 55T




seps

Slovenska
elektrizagéna
prenosova
sUstava

N

MWh

SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
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PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
(obchodne uznany vvkon)

Defi FCR* aFRR+ aFRR- mFRR3+ mFRR3- mFRR+ mFRR-
1 283 101 -117 359 -17 220 -123
2 288 101 -117 360 -17 215 -126
3 287 104 -119 360 -17 218 -128
4 289 101 -120 359 -17 220 -130
5 286 101 -120 360 -17 220 -130
] 288 101 -120 360 -17 220 -128
7 285 101 -120 360 -17 217 -98
8 289 109 -125 360 -17 214 -94
) 284 123 -133 358 -17 219 -126
10 264 124 -135 344 -17 219 -128
11 28,8 112 -130 360 -17 218 -126
12 286 102 -128 360 -17 217 -128
13 284 120 -133 359 -17 214 -124
14 288 119 -128 360 -17 211 -128
15 287 111 -132 360 -17 208 -126
16 286 121 -134 360 -17 218 -125
17 26,8 118 -133 360 -17 218 -126
18 26,4 117 -127 360 -17 220 -113
19 283 113 -124 360 -17 220 -104
20 288 117 -126 360 -17 220 -126
21 284 110 -135 360 -17 220 -120
22 288 117 -134 360 -17 220 -130
23 288 123 -14 360 -17 220 -130
24 28,6 115 -134 360 -17 220 -126
25 28,8 113 -114 360 -17 219 -120
26 29,0 113 -119 360 -17 220 -107
27 25,7 113 -122 359 -17 220 -119
28 26,7 119 -133 360 -17 220 -123
29 28,3 114 -117 360 -17 219 -117
30 275 120 -134 360 -17 220 -123
3 28,8 125 -134 360 -17 219 -125

Priemer 28,3 113 -127 359 -17 218 -122
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DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY PRE ES SR
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY PRE ES SR (MWh)

PpS Kladna RE  Zapoma RE
FCR 777 -826
aFRR 9 391 -20 273
IGCC - —-
mFRR3 122 0
mFRR 0 -1
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) - 0
Spolu 10 289 -21 100
B mFRR3+ R
0,4%
B aFRR+
29,9%
B aFRR-
64,6%

Komentar

RE z aFRR, mFRR je vyhodnotena z udajov spinenej poZiadavky na aktivaciu PpS z platforiem PICASSO, MARI.
RE z IGCC je sucastou vyhodnotenia RE z aFRR. Vyhodnotenie RE neobsahuje RE zo zdrojov SR pre zahranicie.
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