Mesacna sprava ES SR
za mesiac April 2025

Energia na
spravnom mieste
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PREVADZKA ELEKTRIZACNEJ SUSTAVY SR
APRIL 2025

1. ZAKLADNE UKAZOVATELE
Vyroba a spotreba elektriny ES SR (brutto) a medziroéné indexy 2025 / 2024.

Velkost (MWh) Index{rl}isaén? Index k?ﬂm;.llativny
Vyroba 2232938 92,9 90,2
Spotreba 2181471 100,8 102,7
Saldo -51 468

Saldo: Import (+) / Export (-)

Vyroba a spotreba elektriny sa méze zmenit na zaklade novsich udajov vyrobcov elektriny.
Revizia udajov sa vykona zaéiatkom nasledujuceho roka.

Mesaéné maximum a minimum zatazenia ES SR

Zatagenie (MW) |  Détum (Zas) Fre'(‘;;‘c'a
Maximum 3 650 10.04.2025 (20:00) | 49,996
Minimum 1990 21.04.2025 (04:00) 50,009




2. TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR

Tyzden 2025 14 15 16 17 18
Datum maxima 14. 104, 154. 254, 294.
Cas maxima 20:00 20:00 9:00 9:00 20:00

Maximum (MW) 3527 3650 3579 3 362 3 205
Vyroba elektriny v ¢ase maxima (MW)
Jadrove 1942 1955 1944 1933 1923
Fosilne 601 648 165 165 576
Vodne 777 859 246 633 885
Fotovoltické 0 0 15 70 1
Ostatne 438 434 413 355 375
Celkova vyroba 3757 3 896 2784 3157 3761
Saldo -220 -246 796 205 -556
PVE -9 0 0 0 0

Saldo: Import (+) / Export (-)
PVE: odber precerpavacich vodnych elektrarni



3. PRIEMERNA TEPLOTA SR (°C)

Tyzden Mesiac
14 15 16 17 18 April
Rok 2024 14,3 16,1 8.2 9.4 17,2 12,4
Rok 2025 9.1 8.0 14,9 14,9 16,3 12,1

Vyhodnotenie priemernegj teploty je z merani v elektrickych staniciach SEPS.
Tyzden v tabulke ,priemerna teplota SR" je kalendarny (od pondelka do nedele).
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4. DISPONIBILITA PpS V DNOCH TYZDENNYCH MAXIM (MW)

Tyzdeii v roku 2025 14 | 15 | 16 | 17. | 18
ders 14 | 104 | 154 | 254 | 294 Komentar
hodina 20-00 | 20:00 | 9:00 | 9:00 | 20-00

ccps | Plénovana| 290 | 200 [ 290 | 200 [ 290

skutoina | 290 | 290 | 200 | 288 | 288

JFRR+ | Plinovand | 1350 [ 1350 [135,0 13501350

skutoina | 1350 | 1350 | 111.0| 132.0 | 1280
olanovana | -145,0 | -145.0 [-145,0(-145.0{-1450

ARR- |7 oina | 1248 | 1450 [ 1220 1238 1200

enRas | Planovana | 360,0 [ 360,0 | 360,0  360,0 | 360,0

skutona | 3600 | 3600 | 334.0 | 3600 | 360.0
olanovana| 00 | 00 | 00 | 00 | 00
MPRR3- 1 toina 00 | 00 | 00 | 00 | 00
mERRs | Panovand | 2200 | 2200 2200122002200
skutona | 189.0 | 2200 | 220.0 | 2200 | 220.0
planovana | -130,0 | -130,0 [-130,0{-130,0{-130,0
MERR- | oena | 1300 | -130.0 [-129.0 940 | 1300

Planovana: vykon poZzadovany na nakup (hodina pred tyZdennym maximom).

Skutocna: nakapeny a obchodne uznany vykon (Stvrthodina pred tyzdennym maximom).

Komentar: zddvodnenie rozdielu skutoénost oproti planu viac ako 15 %.
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5. MESACNY POCET AKTIVACII

Mesacny pocet aktivacii v roku 2025

Typ mFRR3 mFRR HV NRE Spolu

Smer + — + — Dovoz
1 28 0 87 29 0 0 144
2 23 0 51 15 0 0 89
3 23 5 40 187 0 0 255
4 22 9 161 207 0 0 399
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0

Spolu 96 14 339 438 0 0 887

NRE: Negarantovana regula¢na elektrina
HV: Havarijna vypomoc
MFRR: od 1.7.2024 sa vyhodnocuje pocet aktivovanych ponuk mFRR (jedna ponuka trva 15 min)
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PORUCHY VYROBNYCH ZARIADENiI NAD 100 MW INSTALOVANEHO VYKONU

Nazov elektrarne

Instalovany

Dostupny

Typ

(lokalita) Zariadenie | | cion [MW] | vykon [MW] | vyroby | Z3¢iatok Koniec
N , 20.04.2025 | 20.04.2025
Cierny Vah TG4 1224 0.0 VE 12-48 15:11

24.04.2025 | 24.04.2025

Mochovce TG32 2355 80,0 JE 12-58 1814

Poznamka: poruchy vyrobnych zariadeni trvajuce dlhsie ako 1 hodinu, ktoré sa vyskytli v prevadzke

(nie su tu uvedené planovaneé odstavky).
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6. PRENESENA ELEKTRINA A STRATY

April 2025 Od zaciatku roka 2025
Objem (MWh) | Index (%) | Objem (MWh)| Index (%)
Prenesena elektrina 2 648 392 117,9 12 857 985 117,5
Straty elektriny 32 080 120,6 148 629 125,5
Podiel strat na prenose (%) 1,21 1,16

Prenesena elektrina je vyhodnotena ako namerana dodavka elektriny do PS SR.

7. FREKVENCIA ES SR

Frekvencia v roku 2025 (Hz) Datum a Cas
Mesiac Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum
1 49,856 50,128 50,000 6.1. 22:00 8.1. 6:00
2 49,853 50,112 50,000 18.2. 9:01 3.2.17:02
3 49,867 50,131 50,000 19.3. 9:02 31.3. 16:07
4 49,809 50,149 50,000 3.4. 9:01 28.4.17:02
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Prilohy
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clekirizagna \ TYZDENNE MAXIMA ZATAZENIA ES SR
Sistava (bez spotreby PVE na precerpavanie)
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Podiel jednotlivvch zdrojov na spotrebe elektrinv dina 10.04.2025 (MWh

JE: 47021 FE: 9022 VE: 5621 Ostatné: 8 152 FVE: 2 583 PVE: 2 831 Saldo (dovoz): 3 006
Vyroba : 75 230 MWh Spotreba: 78 236 MWh (z toho na precerpanie: 3 010 MWh)

Ostatné O Saldo Precerpavacie
10,1% 3,70/(\" 3,5%

O Fotovoltické
3.2%

O Jadrové
58.0%



Se DS Mesaina bilancia vyroby a spotreby v roku 2025 - predbeiné tudaje (MWh)

Slovenska Primarny zdroj energie / Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 B g 10 1 12 spolu
elektrizagéna - -
prenosova Jadrowa energia 1E33 438 1654522| 1621020 1304 838 ] o o 1] 0 0 o 0| 6503 B1E
sustava Cierne uhlie 31 790 44 359 28 561 20 671 ] ] o o ] o o ] 125 380
Hnede uhlie 14212 13 722 10 083 4989 0 o o o 0 o o 0 43 012
Zemny plyn 3E1 669 340052 305481 233796 ] il o o 0 o o of 1260399
Hutny plyn o 28 581 35 BES 34 622 ] o o o 0 o o ] 100 101
Tatky vykurovaci olej 27332 28 093 30 E92 27 612 0 il 0 0 0 0 o 0 113 920
Maotorova nafta o o o L] o 1] o 1] o o o o o
Iné pevné fosilne paliva 2143 2 284 2205 3 020 0 o o o 0 o o 0 9 652
Ing plynné fosilne paliva 31328 29 591 0 0 ] il o 0 0 0 1] 0 60 919
Ing rogne produkty a5 202 63 72 0 il 0 0 0 0 o 0 431
spolu - Fosilne paliva (okram IE] 488 570| 487 E04| 413179 324781 ] o o [i] 0 o o o 1714424
Vodna energia 318 586| 23B6E2| 272484 283426 0 o o o 0 o o of 1113176
Biomasa 50 341 53 410 54 066 43 757 ] il o o 0 o o ] 201 573
kvapaliny ziskang z biomasy o 0 0 0 ] il o 0 0 0 1] 0 0
Bioplyn 16 211 15 4EE 16 557 15 837 ] o o o 0 o o ] 64 094
Fotovoltika 17 104 43 347 65 BO4 B4 056 ] il o 1] ] o o ] 210 308
Vetarna enaergia 376 317 505 415 0 o o o 0 o o 0 1612
Sekundarne plynné paliva 15126 14 015 18 320 14 773 ] 0 o 1] 0 0 1] ] 62 234
sekundame kvapalng paliva 29 837 1z 030 27 460 4% 160 ] o o o ] o o ] 118 487
sakundarne pevné paliva 6 960 6 483 6617 6 301 0 il 0 0 0 0 o 0 26 361
solarna termalna enargia o 0 o 0 0 il o 1] 0 o 1] 0 0
Hydrotermalna enargia o o il 0 o o o o o o o o 0
spolu - Obnovitelng [okrem VE) 135952| 145080 189327 214299 ] 0 o o 0 o o ] 6B4 668
Komunalny cdpad 13 811 12 676 14914 12 413 ] o o o ] o o ] 53 B15
Kvapaling ziskané z komun. odpadu o 0 o 0 0 il o 1] 0 o 1] 0 0
Skladkowy plyn 638 606 560 648 0 il o o 0 o o 0 2553
Plyn z Eisticiek odpadowych vod 2 256 2137 2448 2533 0 o o o 0 o o 0 9374
Spolu - Ostatne 16 705 15 419 18022 15 595 ] o o 1] 0 o 1] ] 65 741
VYROBA SR 2753 251 2 541606 2514032 23232938 ] ] o o ] 0| o 0| 10081 B2E
ZAHRAMICIE SR (Salda, Impaort +) -21503% -122777| -124580| -51 46E ] il o 1] ] o o ] -513 B63
SPOTREBA SR 2578 212 2 218 B30| 2389452 2 181471 ] ] o o ] o o o 9557564
spotreba PVE na preferpavanie 42 018 37 589 51 347 60 822 0 o o o 0 o o 0 200 775
Komentar:

vyroba: udaje z merani na svorkach generdtora, dodavka wyrobne do sistavy, vyroba slektring vo viastnom zariadeni (resp. z marani na urtenom cdovzdavacom mieste), nahlasené vyrobcami na OKTE.
Zahranicie 5R (Saldo): namerané cezhranicne prenosy PS a cerhranicng wymeny 03; Import (+), Export (-).
spotreba SR wratane spotreby PVE na prederpavanie.
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MESACNY

PODIEL ZDROJOV NA VYROBE ELEKTRINY ES SR

GWh
vl
8

April /GWh/ 2024 2025
Viroba 2403 2233
Saldo /+ -Exp/ -239 =51
Spotreba 2164 2181

| ®04-2024 /GWh/ 404-2025/GWI/ }

0 =)
L
200
-300
Jadroveé Fosiln Vodné Obnovitel'né Ostatné .
adrove 0S e odne novitei ne atne / +Imp, -EIP /
®04-2024 /GWh/ 1412 201 498 101 10.8 239
@04-2025 /GWh/ 1395 325 283 214 15.6 51

Poznamka: za rok 2025 predbezné hodnoty
Mesacny podiel zdrojov (2025)

Mesacny podiel zdrojov (2024)

Obnovitefné

FosAiIne
121%

Jadrové
 58,9% Vodné
12,7%

Obnovitefné

| 96% -

[

Ostatné

| Jadrové
~  62,5%
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PORUCHY ¥V PRENOSOWEJ SUSTAVE SR V ROKU 2025

Vedemnia

Elektricke stanice

Mesiac Sncet
400 220 110 Sihacet 400 220 110 Suacet

1 pot et 4] 0 0 0 0 O L] 1]
MWW 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

> potet o ] O 0 0 0 O 0 o
MWW R 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

3 pofet o ] O 0 0 0 O 0 o
MWW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

4 potet 4] 0 0 0 0 1 O 1 1
MWW R 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

5 pod et 0 [1] 1]
MWW h 0,0 0,0 0.0

6 potet 0 0 1]
MWW H 0,0 0,0 0.0

7 potet 0 0 1]
MWW 0.0 0,0 0.0

a pot et 0 [1] 1]
MWW R 0,0 0,0 0,0

9 potet 0 0 [1]
MWW 0.0 0,0 0.0

10 pod et 0 [1] 1]
MWW R 0,0 0,0 0,0

11 potet 0 o 1]
MWW h 0,0 0,0 0.0

12 potet 0 0 1]
MW hHh 0,0 0,0 0,0

Slidet poéet o 0 o 0 0 1 O 1 1
MWW h 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

Poznamka:

Tabhufka cbsahuje prehfad ponich iba za zaradenia a prvky prenosovej sastavy SR (aj v pripadoch,
ak bola pricina pomuchy mimo prenosovej slistavy).
MW h — ohmedzenie spotreby elektriny ES SR zapricinend poruchou.




CEZHRANICNE OBCHODNE VYMENY ELEKTRINY PS SR
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Export 2024
m Export 2025

IMPORT ELEKTRINY DO ES SR
nameranég hodmnmoty

April 2024 § 2025
Import 2024 = &84 112 MWh
Import 2025 = 1 150 534 MWh

CR HuU s PL
524 D92 71 FOS 75 G55 12 B5T
545 926 oz 102 42 556 369 650

EXPORT ELEKTR
h

MY Z ES SR
namerané dmn

1
s} oty
April 2024 7 2025
Export 2024 = 923 025 MWh
Export 2025 = 1 202 002 MWh

CR HU s PL
118 373 717 515 84 359 2 F79
o1 172 839 612 257 B3T 13 581
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Slekirizaéns \ SALDO NAMERANYCH CEZHRANICNYCH VYMEN ELEKTRINY ES SR
prenosova
slstava 100 000
50 000
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
=
§ -250 000
-300 000
-350 000
-400 000
-450 000
-500 D00
-550 000
-600 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m2024 -499421 -594809 -543694 -238913 -47368 24322 -24453 -B2268 -288B286 -306733 -120626 -223 155
m2025 -215039 122777 -124580 -51 468 0 0 0 0 0 0 0 0
Import (+) [ Export (-} mesiace
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P'k:é* : \ CEZHRANICNE ODCHYLKY PS SR
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Odchylka v smere Importu (+) / Exportu () | deit

Cezhranicna odchylka prenosovej sdstavy SR je rozdiel nameranych cezhranicnych prenosov oproti obchodnym vymenam spolu za vietky hranice.
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slekirizacna \ PRIEMERNA DENNA DISPONIBILTA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)
prenosova {obchodne uznany vykon)
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{obchodne uznanv vvkon)

PRIEMERNA DENNA DISPONIBILITA PODPORNYCH SLUZIEB (MW)

Def FCR+ aFRR+ aFRR- mFRR3+ mFRR3- mFRR+ mFRR-
1 28,9 121 -128 360 -30 181 -120
2 288 121 -127 360 -39 219 -123
3 29.0 120 -124 360 -39 220 -121
4 20.0 121 -127 350 -39 218 -123
5 29.0 118 -123 360 -39 220 -122
6 28.9 113 -115 360 -39 218 -126
7 28,9 121 -125 360 -39 211 -128
8 28.8 118 -127 360 -39 216 -128
9 288 118 -127 360 -39 217 -124
10 286 111 -125 359 -39 220 -127
11 28.9 106 -116 359 -39 218 -129
12 286 108 -110 360 -39 220 -118
13 28,2 109 -110 360 -39 220 -115
14 28,9 107 -119 360 -39 219 -125
15 28.7 108 -116 352 -25 219 -128
16 29.0 114 -115 359 -39 218 92
17 28 .8 115 -116 360 -39 220 -123
18 28.7 116 -116 350 -39 220 -123
19 287 118 -117 360 -39 220 -120
20 28.6 115 -109 358 -37 218 -110
21 287 116 -107 360 -39 220 -112
22 28.6 116 -118 360 -39 207 -123
23 277 114 -114 360 -39 219 -123
24 276 112 -116 360 -26 220 -113
25 28,5 118 -118 350 -39 220 -118
26 28 4 117 -117 360 -39 218 -117
27 28.7 115 -108 360 -39 220 -116
28 287 120 -111 360 -39 217 -122
29 28.7 119 -114 360 -39 212 121
30 27,5 120 -115 360 -22 210 118
Priemer 28,0 115 18 360 Yy 217 120
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slekirzains \ DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY PRE ES SR
sustava 1000
800
600
400 H m Dovoz HY
200 4 mENRE
TSRN (KP)
D .
omFRR-
~200 1 OmFRR+
-400 mmFRR3-
S -600 - mmFRR3+
= oIGCC -
-800 +
mIGCC +
-1000 + maFRR-
-1200 - maFRR+
1400 oFCR-
OFCR+
-1600
-1800 ||
-2000 . R — —— -
RE z aFRR, mFRR je vyhodnotena z ddajov splnenej poZiadavky na aktivaciu PpS z platforiem PICASS0, MARI. RE z
9700 1GCC je sutastou vwhodnotenia RE z aFRR. VYyhodnotenie RE necbsahuje RE zo zdrojov SR pre zahranitie.
172 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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MESACNA DODAVKA REGULACNEJ ELEKTRINY PRE ES SR (MWh)

PpS Kladna RE _ Zaporna RE
FCR 952 948
aFRR 9 008 -23336
IGCC = .
mFRR3 13 -323
mFRR 0 -37
NRE 0 0
Dovoz HV 0 0
SRN (KP) - 217 B SRN (KP)-
Spolu 10073 24 860 e g i ) SEeRE
B mFRR3-

0,9%
® mFRR3+

0.3%

B aFRR+
25,8%

B aFRR-
66,8%

Komentar

RE z aFRR, mFRR je vyhodnotena z udajov spinenej pozZiadavky na aktivaciu PpS z platforiem PICASSO, MARI.
RE z IGCC je sucastou vyhodnotenia RE z aFRR. Viyhodnotenie RE neobsahuje RE zo zdrojov SR pre zahraniCie.
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