
Postup pre pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo 
elektroenergetického zariadenia do PS

Žiadosť o pripojenie do PS

Stiahnutie, vyplnenie a odoslanie 
formulárovej žiadosti (poštou, 

osobne, e-mailom).

Prijatie žiadosti.

Je žiadosť úplná 
podľa PP?

NieÁno

Výzva na doplnenie 
žiadosti do 15 dní odo 

dňa jej doručenia.

PTE 
§5b

PTE 
§5b(2)(3)

PTE
§5c(3)

Posúdenie žiadosti a stanovenie  
OPaTP.

PTE
§5c

Informovanie žiadateľa 
o ukončení posudzovania 
pre nedodanie podkladov 
v lehote do 3 pracovných 
dní od uplynutia lehoty. 

PTE
§5c(3)

PTE 
§5b(4)



Odôvodnené odmietnutie 
žiadosti do 30 dní od prijatia 

úplnej žiadosti.

PTE
§5c(6)

Predloženie návrhu zmluvy 
o pripojení (obsahuje OPaTP) 
do 60 dní od prijatia úplnej 

žiadosti.

Predloženie návrhu zmluvy 
o budúcej zmluve o pripojení 

(obsahuje spoločný postup pri 
vyhotovení štúdie (s výnimkou 
odberného zariadenia), príp. aj 
pri výstavbe zariadení na strane 

PPS) do 60 dní od prijatia 
úplnej žiadosti.

PTE
§5c(5)

PTE
§5c(5)

Prijme žiadateľ návrh zmluvy 
do 90 dní?

Prijme žiadateľ návrh zmluvy 
do 90 dní?

Nie
Návrh zmluvy 
a rezervácia 

kapacity zaniká.

Áno
Nie

Návrh zmluvy 
a rezervácia 

kapacity zaniká

Áno

PTE
§5e(4)

Podpísanie zmluvy o budúcej 
zmluve o pripojení.

Ide o zmluvu o BZ 
s podmienkou štúdie a aj 

s výstavbou na strane 
PPS?

Ide o zmluvu o BZ 
s výstavbou na strane 

PPS?

Ide o zmluvu o BZ 
s podmienkou štúdie?

Vyhotovenie štúdie. Vyhotovenie štúdie.

Rezervácia požadovanej 
kapacity.

Rezervácia požadovanej 
kapacity.

PTE
§5d(2)



Realizácia výstavby.

Stanovenie OPaTP 
na základe štúdie.

Stanovenie OPaTP 
na základe štúdie.

Realizácia výstavby.

Príprava a podpísanie zmluvy o pripojení zo strany PPS.

Podpísanie zmluvy o pripojení žiadateľom.

Zaslanie podpísanej zmluvy späť PPS.

Oznámenie hodnoty technického 
dimenzovania pripojenia a kapacity pripojenia 

do sústavy úradu do 3 pracovných dní po 
uzatvorení zmluvy.

PTE
§5(6)

Sú splnené podmienky pre 
uzavretie zmluvy o pripojení?

Nie

Predloženie kompletnej dokumentácie 
o splnení OPaTP žiadateľom.

Pripojenie do sústavy do 5 pracovných dní po splnení OPaTP a vydanie 
oznámenie o aktivácii napájania (po ukončení prípravných činností 

vrátane dohody o nastavení ochrán a riadenia).

ZoE §2(a),
PTE §5(3)(9), 

§5f(1),
RfG čl.34

PTE
§5(6)

PTE
§5(6)

PTE
§5e(1)

Áno


