EL spol. s r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spi§ska Nova Ves =,
Stredisko laboratérnych préac

Akreditované skisobné laboratoria podta ISO/NEC 17025, SNAS

EJSNAS

Reg. No. 038/5-025

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznagenych N, SN, TN

- - Strana €& 1 zpoltu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/05619 Vitlatoks, 2 zpoitu 3
Zakaznik - objednavaterl skiisok
Objadnévatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. ; .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Doiné Kr3kany Détum prevzatia vzorky: "
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonanla skiigok od: 15.03.2018
Zmluva ! objednévka: (04/2018 do: 28.03.2018
Zékazka: 18-02071 ESt Velké Kapusany Déatum vystavenia protokolu: 28.03.2018
Vzorku odobrai: Srank, EL Pocet vzoriek: 1
Vysledky skii$ok
P&: 1 |Cislovzorky: 18-005414 [ Typ vaorky: Vody odpadove a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: [ESt Verké Kapugany - odtok - zaolejované vody, bodové vzorka, 14.3.2018
Merand veliéina / parameter/ |  Meracla Vysledok Neistota | SkiSobné Medza PR Typ
analyt jednotks | skidky | merania | metoda | stanovenia |  Metodickjpredpis | g
pH priT=18,1°C - 7.6 5% Poteng. 1.0 STN IS0 10523 (IP 2.11) A
nepeléme extrahovatelné :
Jitky (NEL UV) mgfl <0.01 - UVvIS - 0.01 IP4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné
litky (NEL IC) mgfl <0.01 - R 0.01 [P 4.1{STN 83 0540-4) A

Skugobné zariadenia a meradia pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metddy Nazov metddy
IR Infradervena spektrometria
Potenc. Potenciometria
UvIvIS Spektrometria UV/VIS
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovani neistotu z visledku skiky,

Prahlsenie

Skusobné laboratarium prehlasuje, Ze vysledky skasok sa tykajli len predmetu skigok.

Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, Gast' protokolu len so sihlasom skisobného laboratéria,

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udelujlcim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie _
Reklamovat vysledky 'aboratérmych skagok mozno do 30 dni od daturnu odoslania visiedkov zakaznikowi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklaméacie.

Uchovévanie zvy$kov vzoriek
Po ukongeni analyz st vzorky vid likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.a.

Schalil: Ing. Lucia Sefdikova

Ing. Lucia Seféikova K
ved(ici LPKBM.a LVEM

ved(ci LPKBM a LvSM

Protokol o skigke vyhotovil:

Fax : +421 53 4427735 hitp://www.elsro.sk

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@efsro.sk
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznadenych N, SN, TN

; . v Strana € 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/05617 Vitlatok, | zpottu 3

Zakaznik - objednavatel’ skiisok

Objednavatef: EMERGONET NITRA, s.r.a, ; .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Doiné Krikany Détum prevzatia vzorky: J2lety
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonanfa skdgok od: 15.03.2018
Zmluva [ objednavka: (4/2018 do: 28.03.2018
Zikazka: 18-02071 ESt Velké Kapuany Déatum vystavenia protokolu: 28.03.2018
Vzorku odobral: Srank, EL Poéet vzoriek: 1
Vysledky sk($ok
P&: 1 |Cislovzorky: 18-005413 [ Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
| Oznalenie vzorky: ESt Vefké Kapu3any - odtok -splagkové vody, bodova vzorka, 14.3.2018
Merana velicina / parameter/ | Meracla Vysledok Neistota | Skufobnd Medza | - Typ
analyt | Jednotka | skibky | merania | metoda | stanovenia |  Metodickypredpls /o gy
oxidovatefnost CHSK(Cr) mgf <5 - UVIVIS 5 STN IS0 15705 (IP 2.4) A
biochemicka spotreba BSK5 mg/l 3.3 20% OA 0.2 STNEN 1899-1.2{IP 2.2) A
nerozpusteneé latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mg/l <5 - GA 5.0 STNEN 872 (IP 2.13a) A
Advantec) .

SkuSobné zariadenia a meradlé pouZité na skagky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody Nazov metody

GA Gravimetricka analyza
OA Odmema analyza
UVVIS Spektrometria UV/VIS
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana '

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombinovan( neistotu z vysledku skisky.

Prehlésenie

Skugobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skigok sa tykajli len predmetu skiiSok.

Tento protokol mdZe byt repradukovany jedine cely, &ast protokolu len so sthlasom skiSobného laboratoria,

Akreditécia laboratoria alebo jeho protokol o skigke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku orgénom udelujlicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratérnych skidok mozno do 30 dnl od daiumu odosianla vysiedkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne
podang reklamacie.

Uchovévanie zvyskov vzoriek
Po ukonteni analyz su vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protoko! o skigke vyhotovil: Ing. Lucia Sefiikova Schvalil: Ing. Lucia Seftikova
vedici LPKBM a LVSM vedici LPKBM ' LVSM

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 Fant : +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww eisro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS
Driitel’ Osved¥enia o silade so sprévnou laboratérneu praxou, SNAS
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/18/05

SLP-S 1/01-016¢c
Strana &. 1 zpoltu2
Vytladok &, .. z podtu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverend osoba: Franti¥ek Srank
g - ) Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky
2. | Ugel odberu vzorky: objednévatel'a
Nidzov: ENERGONET NITRA,s.r.o.
Adresa: Novozimock4 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika : .
3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Frantifek Srank
Objednavka/Zmluva &slo : 04/2018
Obec (miesto): | Velké KapuSany
Okres (oblast’): | Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS,a.s..Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
5 Specifikdcia miesta odberu: Na odtoku z COV- zaolejované vody
" | (v pripade potreby niért) (prva kontrolna Sachta za COV)
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Spdsob a technika edberu vzorky: |Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Vel'ké Kapusany
8.
9 MnoZstvo vzorkovanej
" _|vody/vydatnost’
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informacie o vplyvoch, ktoré treba
15. [ kontrolovat’ na zabezpetenie
platnosti vysledkov skifok
Odchylky, roziirenia alebo ztiZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Détum odberu vzorky: 14.03.2018 Cas odberu; /577

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322

Fax: + 421 53 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Aeww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA

Driitel’ Osved&enia o siilade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS

podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS ?,'./';:-"'\\\.
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PROTOKOL O ODBERE VZo ¥ é. g OV/IS/OS SLP-S 1/01-016c
St'rana 82 zpottu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vytladok &. .. z pottu 2

Farba:
Zipach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:
Vzorkovnice; 1L sklo

19.

20 Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Détum dodania vzorky do o
" |laboratéria 157 3. 2018

24 Zviastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a Gprava vzorky pred
analyzou:

26,

. . . .. |Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
27 |Sprava pre skiiSobné laboratérium: objednavatePa: NEL-IC a UV, pH

Prehlisenie:
Tento protokol sa mOZe kopirovat’ len veelku, Gast’ protokolu len s pisomnym siihlasom EL spol. s r.0.
Reklamacie:
Reklamdcie v suvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od détﬁ”mu,ﬁdbetu vzorky.
. C e . ;. L ACH

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie. S TN
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Srank fgﬂ"/ L, /

d B, H /

ot

(meno, organizécia, podpis, pediatka ) Frantiek Srank S

Siihias objedndvatel’a: //é @MK’ AONET @

Novozamocks |54, 949 05 NITRA
1C0: 341 320 82, IC DPH: SK20204076R4

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 a-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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Drzitel’ Osved¥enia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS IS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/06 SLP-S 1/01-016¢

Strana &.1  z podtu 2
Vytlagok €. .. z podtu 2

e A
Bl AT
e

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Poverend osoba: Frantidek Srank
2. | U¥el odberu vzorky: Mt-)mto’rmg c:dpadovej vody podl'a poZiadavky
objednavatel'a
Ndzov: ENERGONET NITRA s.r.o0.

Adresa; Novozamocka 184, 949 05 Nitra

Nazov a adresa zikaznika :
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 160:341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank

Objednavka/Zmluva &islo : 04/2018
Obec (miesto): | Velké KapuSany
Okres (oblast’): | Michalovce

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Milynské Nivy 59/A,
Bratislava

Na odtoku z COV- splaskové vody

Specifikdcia miesta odberu; )
(prva kontrolnd Sachta za COV)

> (v pripade potreby nad&rt)
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Spdsob a technika odberu vzorky: |Manuilne
Oznalenie vzorky: ESt Velké Kapusany
8.
9 MnoZstvo vzorkovanej
' vody/vydatnost’
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 1,25L
11, [ Teplota vody Tvody= °C;

12. | Spésob dezinfekcie

Predpokladany vyskyt §kodlivin vo

13. vzorke:
14, | Odkaz na plin vzorkovania Plén vzorkovania odpadove] vody &.: SEPS 2018/01

Informacie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skdfok

OdchylKy, roziirenia alebo zizenia
16. | od zdokumentovaného postupu

vzorkovania
17. | Ddtum odberu vzorky: 14.03.2018 Cas odberu: 72 /°

hitp:/www.elsro.sk

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk
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Driitel’ Osved¥enia o sitlade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS "’fu;, ,m\\,\o‘“

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/06 oo 1or0me

Strana &. 2  zpodtu 2
r e Vytlatok &. .. z poctu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Farba:
Zdpach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zékal:
Sediment:
Vzorkovnice: 1L sklo, 0,25 kyslikovka sklo

19.

20. Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

Ditum dodania vzorky do
23, .
laboratéria

24 Zvlaitne poznadmky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a iprava vzorky pred
analyzou:

26. -

. i 0 - Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poziadavk
27 |Sprava pre skiiSobné laboratérium: obje dné.vatpel’a: BJSKS,Y(?HSK,NL 1P Y

Prehlasenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stthlasom EL spol. s r.o.

Reklam4cie:
Reklamdcie v savislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dnf od détumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie, ——
S, BPOL e
& ;_@ sl "/f':? \
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Srank %% [ f Eﬁf . l;; \
-\ T B %‘n F) % g
& P /

3 R
Wl S )
AN A ) . "}:" .
Sthlas objednavatel’a: W @M%N’Eﬁ;: D
NITRA, weh

(meno, organizdcia, podpis, petiatka ) Frantifek Srank £/
Nuvozdmocks I84, Y49 05 NITRA
10 341 320 82, 1 DPH: SK2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail; elsro@elsro.sk - . hitp://www.elsro.sk



