EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

Strediske laboratdrmych prac

Akreditované skisobné laboratéria podfa ISONEC 17025, SNAS
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Laboratérivm nie je akreditované na vykonavanie skidok oznadenych N, SN, TN

e - Strana & 1 zpoftu 2
Protokol o skuske ¢.: 18/08924 I .
VyllaGok &. 2 zpoftu 3
Zakaznik - objednévatef skiSok
QObjednavatel” ENERGONET NITRA, s.r.o. 2 . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94805 Nitra - Dolné Krikany Datum prevzatia vzorky: 1 iar20i8
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiiSok od: 10.05.2018
Zmluva/objednavka: 04/2018 do: 17.05.2018
Zikazka: 18-03600 ESt Medzibrod Datum vystavenia protokolu: 17.05.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 3
Vysledky skisok
P.&: 1 |Cislovzorky: 18014080 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Medzibrod - vjustny objekt, bodova vzorka, 10.5.2018
Merana veli¢ina / parameter/ | - Meracia Vysledok Neistota | Skuobna Medza - : Typ
analyt jednotka ski§ky merania metdda stanovenia podichipednts shisky
nepolarne extrahovatelné
litky (NEL IC) mg/l <0.01 - IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné
litky (NEL UV) mgh <0.01 - UVIVIS 0.01 IP 4,1(STN 83 0540-4)
hiochemicka spotreba BSK5 mg/l 1.4 20 % QA 0.2 STN EN 1899-1,2 (IP 2.2)

[P&: 2 |Cislovzorky: 18-014081 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor

Oznadenie vzorky: ESt Medzibrod - na odtoku z COV zaolejovanych véd, bodova vzorka, 10.5.2018

ety v | | VERSt | o | i | e T ey [
:;‘:E;';‘JEE fg;"““a‘e"“é mg/ <0.01 : R 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
;;‘:E;’?N'EE ﬁ*&;’ahm‘e""é mg/ <0.01 - UVAVIS 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A
P& 3 [éislo vzorky: . 18-014082 lTyp vzorky: Vody odpadove a osobitné vody |Chemick)'r rozbor

Oznaenie vzorky: ESt Medzibrod - na odtoku z COV splaskovych vdd, 2 -hodinova zlievana vzorka, 10.5.2018

Merana veliéina / parameter/ | Meracia Vysledok | Neistota | Skusobna Medza A Typ
analyt Jednotka skiiSky merania metoda stanovenia LEECLE st shiSky
biochemicka spotreba BSK5 mg/l 1.2 20 % 0A 0.2 STN EN 1889-1,2 (IP 2.2) A

Skisobné zariadenia a merad| pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

I Skratka metédy I Nazov metody
IR Infratervena spektrometria
OA Odmermna analyza
UVIVIS Spekirometria VIS
Typ skusky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditované,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombinovand neistotu z vysledku skugky.

Poznamky ku vzorkam

18 - 014080 Odb.prot.é.. SRA!OVH 8/09
18-014081 Odb.prot.c.. SRA/OV/18/10
18-014082 Odb.prot.c.. SRA/OV/18/11

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322

Fax : +42153 4427735 e-mail: eisro@elsro.sk http:/Aww.elsro.sk



EL spol. s r.0.

Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves S\‘\_\_\-&/f,

& Stredisko laboratérnych prac m ‘ SNAS
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skidok oznadenych N, SN, TN

- - Strana & 2 zpoftu 2
Protokol o skuske ¢.: 18/08924 o P .
Vifladok 8. 2 zpoltu 3

Prehlasenie

Skasobné laboratérium prehlasuje, Ze visledky skiSok sa tykajl fen predmetu skiSok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, &ast' protokelu len so sihlasom ski$obného laboratbria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol o skiig$ke s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujlicim akreditéciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratomych skisok mozZno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované s pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukonéeni analyz su vzorky véd likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokof o skitske vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: Ing. Lucia Seffkova
vedici LPKBM a LVSM vedici LPKBM a LVSM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +421 53 4427735 e-mail; elsro@elsro.sk hitp:/fww.glsro.sk
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DrZitel’ Osvedenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS oy 1..\\‘\‘\\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/I8/10 o rorores
Strana&. 1  zpoftu2
Vytlabok €. .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverend osoba: Frantidek Srank

2. | Uéel odberu vzorky: ﬁ?g&?;\l;tge?:padwej vody podl’a poziadavky

Ndzov: ENERGONET NITRA s.r.0.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zikaznika :

3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1C0O:341 320 82
pjkebea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank

Objedndvka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto): | Medzibrod
Okres (oblast’): | Bansk4 Bystrica

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS,a.s. , Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: . . ,
5. (v pripade potreby natrt) Na odtoku z COV zaolejovanych vod.
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Spbsob a technika odberu vzorky: |Manualne
Oznacenie vzorky: ESt Medzibrod
8.
9 Mnozstvo vzorkovanej .
" |vody/vydatnost’ cea B
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. 'Spdsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informacie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skii$ok

Odchylky, roziirenia alebo ziZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4102322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA m @SNAS

podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS % =% | Reg. No. 038/S-025
Driitel’ Osvedéenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS “, ,ﬁ'\‘\\.\v\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/10 ¢ og ororec
Uitk s . potts 3

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

17. | Dédtum odberu vzorky: 10.05.2018 Cas odberu: - °©
Farba:
Zdpach:

18. | VzhPad vzorky: Zikal:
Sediment:

19, | Yzorkovnice: 1L sklo

20. Stabilizacia vzoriek:

21, Doba a sposob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: | ihned po odbere

23 Déatum dodania vzorky do
* | laboratéria 10.05.2018

24 Zvlastne pozndmky k odberu:

23, | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a iprava vzorky pred

26. ;
analyzou:

N i ) .| Rozbor odpadovej vody podl'a aktuilnej poZiadavky
27 | Sprava pre skiifobné laboratérium: objednavatela: NEL- 1€ a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.0.

Reklamadcie:
Reklamécie v suvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dnf od datumu odberu vzorky

Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamécie.
Ve /
Pl s

Odber vykenal ( meno, podpis) Frantisek granké%’w Ve

Suhlas objednsgvatel’a: @mg; JHON B ®
s o . v \ .F‘ P¥a > ) Bl o

{meno, organizacia, podpis, pediatka ) Frantidek Sra% g o

/%‘l’,/ W00 341 320G, 1€ 0 SRR AR

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-maif: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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Driitel’ Osvedéenia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS "r/,,f”i”h. S

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢. SRA/OV/18/11 SLP-S 1/01-016c

Strana €. 1 zpodtu 2
ViytlaZok &. .. z poétu 2

\

/‘_>
’ of u\\‘\

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverena osoba: Frantiek Srank
2. | Uel odberu vzorky: M(_)mto,rmg ?dpadovej vody podl'a poZiadavky
objednévatel’a
Nizov: ENERGONET NITRA,s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184, 949 (5 Nitra
Ndzov a adresa zikaznika :
3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Frantitek Srank
Objednivka/Zmluva &islo : 04/2018
Obec (miesto): | Medzibrod
Okres (oblast’): | Banska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS,a.s. . Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikicia miesta odberu: " o
3. (v pripade potreby nacrt) Na odtoku z COV splaskovych vad.
6. |Typ vzorky 2 hodinov4 zlievana.
7, |Spdsob a technika odberu vzorky: |Manudlne
Oznacdenie vzorky: ESt Medzibrod
8.
9 Mnozstvo vzorkovanej
" | vody/vydatnost
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: L.25L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. |Spdsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plén vzorkovania odpadovej vody &.; SEPS 2018/01
Informidcie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skusok
Odchylky, roziirenia alebo zt¥enia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Ddtum odberu vzorky: 10.05.2018 Cas odberu:7 "~ —7°

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA S ETIA @M
podra ISO/IEC 17025:2005, SNAS e 7 \C Reg. No. 038/8-025

Driitel’ Osved&enia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS “

AN
PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/11 o 1or016

Stranaé. 2 zpodtu 2
Vytladok &. .. z poiitu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Farba:
Zipach:
18. | Vzh{’ad vzorky: Zdkal:
Sediment:
19, VzorKkovnice: 1L sklo
2. Stabilizacia vzoriek:
21 Doba a spésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

23 Ditum dodania vzorky do
* | laboratéria 10.05.2018

24 Zviastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a fiprava vzorky pred

26. -
analyzou:

27 |Sprava pre skifobné laboratérium: SISEZigS:tE?’i?v;g?g y podla aktudlnej poziadavky

Prehlasenie:
Tento protokol sa méze kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym stuhlasom EL spol. s r.0.

Reklamzicie‘

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Odber vykonal ( meno, podpis) Frantiek Srank ?'?‘(7 & | &

o L -
Siihlas ob;ednavatel’a‘ / o N
(meno, organizécia, podpis, petiatka ) Frantifek Srank.~s4¢ S
Novozamocks Fh = 03 5
1O 31 32082, 10 0P -

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 42153 4427735 e-maii; elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro, sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/10 o orom

Stranaé. 1 zpoftu 2
Vytiadok &. .. z pottu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1.. | Poverens osoba: Franti§ek Srank
2. | Utel odberu vzorky: M(')mto’rmg ?dpadovej vody podla poZiadavky
objedndvatela
Ndzov: ENERGONET NITRA,s.1.0.
Adresa: Novozidmockd 184, 949 05 Nitra
Niazov a adresa zikaznika ; .
3. |{Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0O:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Frantifek Srank
y
Objednavka/Zmluva &islo : 04/2018
Obec (miesto): | Medzibrod
Okres {oblast’): | Banska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikicia miesta odberu: . . . A
) (v pripade potreby ndért) Na odtoku z COV zaolejovanych vad.
6. ! Typ vzorky Bodova
7. |Spbsob a technika odberu vzorky: |Manualne
Oznadenie vzorky: ESt Medzibrod
8'
9 MnozZstvo vzorkovanej .
" |vody/vydatnost’ cea B
10. | Mnozstvo odobratej vzorky: 2L
11, | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Sposob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt ¥kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpetenie
platnosti vysledkov skifok
Odchylky, roziirenia alebo ziiZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: efsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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podla ISC/IEC 17025:2005, SNAS :—;///l:\\\g Reg. No. 038/5-025
DrZitel’ Osved&enia o siiade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS IS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/10 g 11016

Strana&. 2  zpodtu 2
sr Viytladok & .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

17. | Déatum odberu vzorky: 10.05.2018 Cas odberu: 7 °°
Farba:
Zipach:

18. | Vzhlad vzorky: Zikal:
Sediment:

19. Vzorkovnice: 1L sklo

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratoria: |ihned’ po odbere

23 Ditum dodania vzorky do
" |laboratoria 10.05.2018

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. |Kontrolné vzorky:

Spracovanie a dprava vzorky pred

26. ,
analyzou;

. . . Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poziadavky
27 |Spréva pre skiasobné laboratérium: objednévatela: NEL-1¢ a UV

Prehldsenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.o.

Reklamacie:
Reklamacie v stivislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklaméacie.
e

. o
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantifek Srank.<#

Stihlas objedndvatel’a: BN "@NF ®
3 I . . e '\ p ) e P
(meno, organizdcia, podpis, pediatka ) Franti¥ek Srap:{(‘ g
ke W00 M1 3RS, 1€ o, SRR

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww. glsro. sk



