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Akreditované skusobné laboratéria podl'a ISQ/IEC 17025, SNAS L g —
—4,////":‘\\\\\3-‘ Reg. No. 038/8-025
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiok oznacenych N, SN, TN
Strana & 1 zpoitu 1

Protokol o skuske €.: 18/09509 Vitatoks. 2 zpottu 3

Zakaznik - objednavatel skisok

fr)rt\’t]:::n: :ztlirs.a) Eg\izcé;n?g]cﬂ {Tqilizﬁgfi;dgoﬁlitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: 17.05.2018
Odosielatel’ ENERGONET Nitra Datum vykonania skisok od: 17.06.2018
Zmiuva { objednavka: 04/2018 do: 24.05.2018
Zéakazka: 18-03830 ESt Moldava nad Bodvou Datum vystavenia protokolu: 24.05.2018
Vzorku odobral: 8rank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1

Vysledky skiasok

Pé: 1 |Cislovzorky: 18014647 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody ] Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou - nadrZ vyéistenej vody, bodova vzorka, 15.5.2018
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Skisobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody Nazov metddy

IR Infratervena spektrometria
UvivIS Spekirometria UV/VIS
Typ skiisky:

A - akreditovangé, N - neakreditované, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - terénna akreditovand,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsiren( kombinovanu neistotu z vysledku skasky.

Poznamky ku vzorkam 5
18-014647 - odb.protoke! & SRA/OV/18/18

Prehlasenie

SkiSobné Jaboratérium prehlasuje, Ze vysledky skugok sa tykaji len predmelu skitSok.

Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, Cast’ protokolu len so sthfasom skiobného laboratéria.

Akreditacia laboratdria alebo jehe protokol o skiske sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym orgénom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky [aboratornych skidck mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované. a vybavované s pisomne

podané rektamacie,

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analjz st vzorky vd likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skidke vyhotovil: Ing. Lucia Sefdikova Schvalil: Ing. Lucia Seftikova
vedici LPKBM a LVEM vedci LPKBM a LVEM
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N SNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  IHCEWRA v
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS %~y | Reg.No.038/5-025

DrZitel’ OsvedZenia o stilade so spraviou laboratérnou praxou, SNAS Gof

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/13 SLP-S 1/01-016c
Viabok & . 7 pottu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Povereni osoba: Frantisek Srank
; — - PRT T
2. | Ul odberu vzorky: M9mt0}‘1ng czdpadovej vody podFa poziadavky
objednavatel'a

Nizov: ENERGONET NITRA s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika :

3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Frantifek Srank

Objednavka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesta): |Moldava nad Bodvou
Okres (oblast’): | KoSice

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: SEPS,a.s,,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu; iy ,
5. (v pripade potreby nacrt) Nadrz vydistenej vody.
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Spdsob a technika odberu vzorky: |Manuélne
Oznadenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou
8.
9 Mnozstvo vzorkovanej
" Ivody/vydatnost’ CERF oy *
10. | Mnozstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Sposob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt $kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informacie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov ski§ok
Odchylky, roz$irenia alebo ziiZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania ”
17. | Dédtum odberu vzorky: 15.05.2018 Cas odberu: /50
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA s EM‘
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS ’,//""—i\‘\g Reg. No. 038/5-025

Driitel’ Osved&enia o silade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS “ 4@\ N

PROTOKOL O ODBE VZORKY ¢&. SRA/OV/18/13 SLP-S 1/01-016¢
St'rana &2 zpodtu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitlagok €. . z poctu 2

Farba:
Zipach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:
Vzorkovnice: 1L skio

19,

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a spdésob uskladnenia vzorky:
’ 16.05.2018

22. | Transport vzoriek do laboratoria: |ihned po odbere

Ditum dodania vzorky do
23. .
laboratéria

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a tiprava vzorky pred

26. i
analyzou:

. T 2 L. Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
27 |Sprava pre skiifobné laboratérium: objednavatela: NEL-IC a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym suhlasom EL spol. s r.o.
Reklamaicie: ool g O

Reklamécie v suvislosti s odberom vzoriek je moZzné uplatnit’ do 3¢’ dﬁn \@&*‘da’c‘hmu otLberu vzorky.
Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamécie. ! & ... =

27 L
Odber vykonal ( meno, podpis) Franti§ek Srank =#*"

Shlas objedn4vatel’a: < Aomm oNeT P

(meno, organizécia, podpis, petiatka ) Frantidek Srank 747 = HFRA

Navozimocks ' R4, 949 05 NTTRA
WO 341 320 82, 16 DEH: SK202040768%
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