EL spol. s r.0.

Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves
Stredisko laboratérnych prac

Akreditované skusobné laboratoria podl'a ISQ/IEC 17025, SNAS )
vans sk oretonap % | Reg. No.038/5-025
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skuSok oznaéenych N, SN, TN

. - Strana ¢ 1 zpoltu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/09589 Vitlatoks, 2 zpodtu 3
Zakaznik - objednavatel skisok
Objednavater: ENERGONET NITRA, s.r.o. : . .
{meno a adresa) Novozamacka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: 18.05.2018
Odosislatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 18.05.2018
Zmiuva ! cbjednavka: 04/2018 do: 25,05.2018
Zakazka: 18-03536 ESt PovaZska Bystrica Datum vystavenia protokolu: 25.05.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PL: 1 | Cislo vzorky:  18-014878 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobiiné vody l Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: NadrZ vyCistene] vody, bodova vzorka, 17.5.2018
Merané veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skisobna Medza - : Typ
analyt jednotka skisky merania metdda stanovenia Metodicky predpls skisky
nepclarne extrahovatefné
litky (NEL I€) mgfl 0.15 5% IR 0.01 IP 4.4(STN 83 0540-4) A
nepolérne extrahovatelné 0
latky (NEL UV) mg/| 0.14 3% UvivIS 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A

Skisobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody Nazov metody

IR infratervena spektrometria
UVIVIS Spekirometria UVVIS
Typ skigky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozirend kombinovan( neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
SRA/OVI8/24

Prehlasenie

Skisobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protokol m@Ze byt reprodukovany jedine cely, Cast protokolu len so sthlasom skiScbného laboratoria.

Akreditacia laboratdria alebo jeho protokol o sk(ke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratornych sk(Sok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované sl pisomne

podané rekiamacie.

Uchovéavanie zvy§kov vzoriek
Po ukonéenl analyz st vzorky véd likvidovang.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.1.0.

Schvalil: Ing. Lucia SefGikova-

Ing. Lucia Seftikova
vediici LPKBM 4 LVSM

vedlci LPKBM a LVSM

Protokol o skaske vyhotovil:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwvw.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  JlaE=iRA v
podfa ISO/IEC 17025:2005, SNAS 208 | Reg. No. 038/S-025
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DrZitel' Osved€enia o silade so sprivnou laboratéroou praxou, SNAS ":4,_&‘\'“\\\*\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/24 g 110160
Vytiacok <. .. 2 poctu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. {Poverens osoba: Franti$ek Srank

. itori j 'a poZiadavk
2. | Ukel odberu vzorky: ﬁ?:é:log‘ir;tge?:padovej vody podl'a poZiadavky

Nazov: ENERGONET NITRAs.r.0.

Adresa: Novozimocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika : .
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1CO:341 320 82

vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objednivka/Zmluva gislo : 04/2018

Obec (miesto): |PovaZzska Bystrica
Okres (oblast’): | PovaZska Bystrica

4. | Miesto odberu vzorky: Kraj: Treniansky
Organizdcia: SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

Specifikdcia miesta odberu: Ce .

5. (v pripade potreby nacrt) Nadrz vygistenej vody.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Sposob a technika odberu vzorky: |Manuslne
Oznacenie vzorky: ESt Povazska Bystrica

8.

9 MnoZstvo vzorkovanej A

" |vody/vydatnost’ ECA 45’/% )
10. | MnoZzstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody Tvody= °C;

12. | Spésob dezinfekcie

13 Predpokladany vyskyt $kedlivin vo
" | vzorke:

14, | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovei vody &.: SEPS 2018/01

Informdcie o vplyvoch, ktoré treba
13. |kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skisok

Odchylky, roz§irenia alebo ziiZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17. | Ddtum odberu vzorky: 72.5. Loff Cas odberu: /27

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA m a M
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS oy | Reg. No. 038/8-025
Drzitel’ Osved&enia o silade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS Tl fan
PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/QOV/18/24 SLP-6 1/01-016c
Sl_rana 8.2 zpottuz
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitlagolc . . zpottu2
Farba:
Zdpach:
9, .
18. | Vzhl'ad vzorky: Zikal:
Sediment:
19 Vzorkovnice: 1L sklo
20. Stabilizacia vzoriek:
21 Doba a sp6sob uskiadnenia vzorky:
22, | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere
23 Détum dodania vzorky do ~
" |laboratéria 745 2078
24 Zvla§tne pozndmky k odberu:
25. | Kontroiné vzorky:
2% Spracovanie a uprava vzorky pred
" | analyzou:
, v i Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poziadavk
27 |Sprava pre skiaSobné Iaboratérium: objedn évatlzel’a: N%)L __); a UV P Y

Prehlédsenie:

Tento protokol sa moZe kopirovat len veelku, ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.

Reklamdacie:

Reklamdcie v siivislosti s odberom vzoriek je mo#né uplatnit’ do 30 dni od’dgty;mq odberu vzorky.

/..

Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamdcie.

7
Odber vykenal ( meno, podpis) Frantidek Srank _5727;‘,;&’

Sthlas ebjednavatel’a:

(meno, organizécia, podpis, pefiatka ) FrantiSek §rank

Novozamocka | &4, 949 05 NITRA

100 344320 R2, IC DPH: SK2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk

http: /fwww elsro.sk




