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Zakaznik - objednavatel skii$ok

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.i.0. Z . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Déturn prevzatia vzorky: 12002018
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 13.08.2018
Zmluva / objednavka: (4/2018 do: 20.08.2018
Zéakazka: 18-06444 Détum vystavenia protokolu: 20.08.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 2
Vysledky skdsok
Pe: 1 | Cislo vzorky:  18-021595 | Typ vzorky:  Vody odpadové a osabitné vody - : | Chemicky rozoor
Oznadenie vzorky: Horné Zdaiia - nadr vyéistenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 13.8.2018
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkiSobma | Medza : " " Typ
analyt jednotka skiSky | merania metéda stanovenia Metod_lcky predpis skisky
nepolarne extrahovatelné
litky (NEL I€) mg/l 0.04 5% | IR 0.01 I.P 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné
litky (NEL UV) mgt 0.08 3% UviVIS 0.01 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
PE: 2 | Cislo vzorky: 18021596 l Typ vzorky: Vody odpadové a asobitné vody ' [ Chemicky rozbor
Oznaéenie vzorky: Horné Zdaiia - na vyustnom objekte, bodova vzorka, Datum odberu: 13.8.2018
Merana velicina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skagobna Medza : C— . Typ
analyt jednotka shusky merania metéda stanovenia Metodicky predpis - skigky
nerozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mag/l <5 - GA 5.0 STNEN 872 (IP 2.133) A
Advantec)
nepolare extrahovatefné .
Jitky (NEL I&) mgl 0.03 5% IR 0.01 IP4.1(STN 83 0540-4) A
nepolame extrahovatefné .
latky (NEL UV) mg!l 0.09 3% UVVIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skasobné zariadenia a meradla pouzité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
rSkratka metody Nazov metddy
GA Gravimetricka analyza
IR Infraervena spekirometria
UVIVIS Spekirometria UV/VIS
Typ skasky:

A - akredifovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz8irent kombinovand neistotu z vysledku skasky.

Poznamky ku vzorkam _
18-021595 QOdb. prot. & SRA/OYH8/29
18-021596 Odb. prot, & SRA/OV/18/30

Prehlasenie
SkirSobné laboratdrium prehlasuje, Ze vystedky skidok sa tykajl len predmetu skigok.
Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, éast' protokolu len so sthlasom skagobného labaratoria.
Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom,
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Reklamécie
Reklamovat vysledky laboratornych skusok mozno do 30 dni od datumu odostania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovéavanie zvy$kov vzoriek
Po ukonéeni analyz sd vzorky véd likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.t.0.

Protoko! o skigke vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil: Ing. Lucia Seftikova
vediici LPKBM a L¥SM vediichLPKBM a LvEM
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DrZitel’ OsvedEenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS A

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/30 SLP-§ 1/01-016¢
St_rana &1 z pgétu g
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vytlagok &. .. z podtu

1. |Poverend osoba: Frantifek Srank
s . Monitoring odpadovej vody podl’a poZiadavky
2. | Utel odberu vzorky: objednévatela
Nazov: ENERGONET NITRA,s.1.0.
Adresa: Novozdmocks 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdikaznika :
3. |(Objedngvatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objednavka/Zmluva &islo : 04/2018
Obec (miesto): |Horna Zdatta
Okres (oblast’): | Ziar nad Hronom
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: . ;
5. (v pripade potreby nédr) Na vyustnom objekte.
6. | Typ vzorky Bodova
7._|Spdsob a technika odberu vzorky: | Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Horn4 Zdaila
8.
9 MnoZstvo vzorkovanej
"_|vody/vydatnost’
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 3L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" | vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informdcie o vplyvoch, ktoré treba
15. [Kkontrolovat’ na zabezpetenie
platnosti vysledkov skiifok
Odchylky, roziirenia alebo zd%enia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Détum odberu vzorky: 13. %, 2044 Cas odberu: 7%

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 a-mail: elsfo@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk



EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spiskd Nova Ves v,

o \‘\-_// 2,
. ’. ” r r < \\*‘—'/’ /3
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA m e Sl‘ﬁASﬁ
podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS ‘,f//,.—\ﬂ\: Reg. No. 038/S-025
Drtitel’ Osvedenia o stilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS KIS

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/30 SLP-S 1/01-016¢
Sl_rana &2 zpodtu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitlatok &.... z pottu 2

Farba:
Zdpach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:
19 Vzorkovnice: 1L sklo
20. Stablllgfigla "v_zorlc?_k:
27 Doba a sp6sob uskladnenia vzorky:

22, Tfansport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

Datum dodania vzorky do

23. | laboratéria 18 £.204%

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. |Kontrolné vzorky:

Spracovanie a iprava vzorky pred

26. :
analyzou:

) v . |Rozbor odpadovej vody podFa aktudlnej poziadavky
27 | Spréva pre skiifobné laboratérium: objedndvatela: NEL- IC a UV, NL

Prehldsenie:
Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s pisomnym sihlasom EL spol. s r.o.
Reklamicie:
Reklamicie v suvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od ddtumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie. —
e %'-,Q," “." N

Q. /é;’:if»v:»{ I E;.‘m’zénbﬂe‘f; ,L '\\.\

Odber vykonal ( meno, podpis) Frantidek Srank «<£4% [ 78 o F{, \

Sahlas objednavatela: _ %/6

(meno, organizacia, podpis, petiatka ) Frantifek Srank

BENE. 30NET D

i N'I:J'H.A. 1.0

Nuvoedmockd |84, 949 05 NITRA
1 320 82, IC DPH: SK2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS
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Drzitel' Osved¥enia o stilade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS "’% If:l:‘\"\

PROTOKOL 0 BRI VZORKY & sRA/OV/IS/ZQ SLP-S 1/01-016¢
\Slt'rana &1 zpottuz
Typ vzorky :Vody odpadové a iné flaboK e.. 2 pottu 2

Poverena osoba: Franti$ek Srank

2. el odberu vzorky: x}):ég);‘lfitge?:padovej vody podl'a poZiadavky

Nidzov: ENERGONET NITRA s.r.0.

Adresa: Novozimocksd 184, 949 95 Nitra
Niazov a adresa zdkaznika ;

3. | (Objednavatel’ odberu vzorky, IC0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik; FrantiSek Srank

Objednidvka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto): |Hornd Zdatia
Okres (oblast’): | Ziar nad Hronom

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS,a.s.,Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

Specifikicia miesta odberu:

5. (v pripade potreby naért) NadrZ vydistenej vody.

6. | Typ vzorky Bodové

7. _|Sposob a technika edberu vzorky: |Manuélne
Oznadenie vzorky: ESt Horné Zdafia

8.

9 MnoiZstvo vzorkovanej

" | vody/vydatnost’

10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L

11. | Teplota vody Tvody= °C;

12. | Sposob dezinfekeie

13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo

" | vzorke: '

14. | Odkaz na plan vzorkovania Pldn vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba

18. | kontrolovat’ na zabezpetenie
platnosti vysledkov skiifok
Odchylky, roz§irenia alebo ziiZenia

16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania '

17. | Ddtum odberu vzorky: 13. 8. 20/4 _Cas odberu: 2

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 534427735 e-mail: elsro@elsro.sk hittp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  JIHGRRA P SNAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS 1/‘//—:\\\3 Reg. No. 038/8-025
Driitel’ Osvedenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS ’/,,,u“h‘\\\\‘

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/29 ¢ oc vorome

Strana &.2 zpodtu 2
s Vytladok &, ..
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Ylladok &, . z pottu 2

Farba:
S : Zipach: -
L) N
18. | VzhPad vzorky: Zikal:
| Sediment:
19, Vzorkovnice: 1L sklo
20, Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: | ihned po odbere

23 Ditum dodania vzorky do .
" {laboratéria 2.&. 5208

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

' 26. ‘Spracovame a uprava vzorky pred

analyzou;
i . . . Rozbor odpadovej vody podl'a aktualne omadavk
27 | Sprava pre skafobné laboratérium: obje dnavatlzl’a N'EL {g a UV P y
Prehlisenie:
Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, East’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.
Reklamdcie:

Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni od datumuy, odberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie. g "G,
o B ,‘iw o Mot NN
s LN
- “ ,’" ﬁ' e %*;;‘_,_' i
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantifek Srank 7%/'/ P‘ 2 E’ﬁ*ﬁ B, ,f
’.’ f
\*52, i S/
A ""*w No MJ
Siuhlas objedndvatela: 3 .
(meno, organizécia, podpis, pe¢iatka ) Franti¥ek Srank ENE: GONET )]
NITRA, s.r.0,

‘Novazhmocks 184, 949 05 NITRA
160 341 320 82, 16 DPH: SK2020407684
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