EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, 052 01 SpiSska Nova Ves
Stredisko laboratornych prac
Akreditované skiiSobné laboratoria podl'a ISOAEC 17025, SNAS
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skisok oznagenych N, SN, TN

- - Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/16042 Viflatok &, 2 zpofty 3
Zakaznik - objednavatel skisok
Objednavatel; ENERGONET NITRA, s.r.0. 2 ; .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Datum prevzatia vzorky: 5105208
Odosielatel ENERGONET Nitra Datum vykonania skusok od: 16.08.2018
Zmluva/ objednavka: 04/2018 do: 23.08.2018
Zakazka: 1806573 Datum vystavenia protokolu: 23.08.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skidsok
PL: 1 i Cislo vzorky:  18-021963 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitng vody i Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: PovaZska Bystrica - nadrZ vy€istene] vody, bodova vzorka, Datum odberu: 16.8.2018
Merana velicina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkiSobnd Medza N a Typ
analyt jednotka skisky meranja metoda stanovenia’ Metodicky predpls skisky
nepolarne extrahovatelné
lathy (NEL IC) mg/l 0.24 5% R 0.01 IP4.1(STN 83 0540-4) A
nepolirne extrahovatefné
latky (NEL UV) mg/ 1.37 3% UVIVIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skdsobné zariadenia a meradla pouZité na skigky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

l Skratka metody Nazov metody
IR InfraCervena spekirometria
LVIVIS Spektrometria UV/VIS
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsiren( kombinovan( neistotu z vysledku skasky.

Prehlasenie

Skisabné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skiiSok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protokol maze byt reprodukaovany jedine cely, &ast protokolu len so sihlasom skisobného laboratéria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho profokol o skiske sm o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvlenie vyrobku organom udelujdcim akreditaciu,

alebe akymkalvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratomych skidok mozne do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz s vzorky véd likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.o.

Schvalil: Ing. Lucia Sefcikova

Ing. Lucia Seflkova
vediici LPKBM a LVSM

vedci LPKBM a LVSM

Protokol o skitSke vyhotovil:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iww elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/QOV/18/31

SLP-§ 1/01-016¢
Strana & 1  zpodtu 2
Viytladok &. .. z podtu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverend osoba: Frantidek Srank
an . Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky
2. | Uéel odberu vzorky: objednavatePa
Nazov: ENERGONET NITRA s.r.0.
Adresa: Novozamockd 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika ;
3. |(Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objedndvka/Zmluva &islo : 04/2018 -
Obec (miesto): |Povazska Bystrica
Okres (oblast)): | Povazska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Treniansky
Organizicia: | SEPS,a.s.Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikicia miesta odberu: oy !
5. v pripa de potreby nacrt) NadrZ vygistenej vody.
6. | Typ vzorky Bodova
7._|Spésob a technika odberu vzorky: | Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt PovaZsk4 Bystrica
8.
9 MnoZzstvo vzorkovanej
" |vody/vydatnost’
10. | Mnozstvo odobratej vzorky: 2L
11, | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" |vzorke:
14. | Odkaz na plan vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpe&enie
platnosti vysledkov skii%ok
Odchylky, roziirenia alebo ziiZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Détum odberu vzorky: 16.08.2018 Cas odberu: #7<_
Tel.: + 421.53 4424740, + 421 53 4192322 ' Fax:+ 42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA M VSNAS

podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS 0y | Reg. No. 038/S-025

Driitel’ Osvedienia ¢ siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS “ ,ﬁ;“ S

PROTOKOL OIDDEERE VZOIVL: éRA/OV/18/31 SLP-S 1/01-016¢
Strana &.2  z pottu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vytlagok & .. z podtu 2

Farba:
Zipach:
18. | VzhPad vzorky: Zdkal:
Sediment:
19, Vzorkovnice: 1L sklo
50, | Stabilizicia vzoriek:
2l Doba a spﬁsob uskladnenia vzorkyﬁ

22. | Transport vzoriek do laboratéria: | ihned’ po odbere

Détum dodania vzorky do _
23 | 1aboratéria 76.8 . 2078

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a liprava vzorky pred

26.
analyzou:

27 |Spréva pre skafobné laboratérium: sgiizzggii?g?vﬁﬁfﬁr‘cp (;dllj_airaktuélnejr poZiadavky

Prehlisenie:
Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.o.
Reklamacie:
Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie. gt R
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