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Laboratérium nie je akreditované na vykon&vanie skiSok oznadenych N, SN, TN

. Etu 1
Protokol o skuske &.: 18/21867 Stena & 1 zpolty

Vitladok &. 1 zpoitu 3
Zakaznik - objednavatel skiasok
Objednévatefl: ENERGONET NITRA, s.r.0. . \
(meno a adresa) Novozémocka 184, 94905 Nitra - Doiné Krskany Datum prevzatia vzorky: Lo i
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skigok od: 09.11.2018
Zmiuva / objednavka: 04/2018 do: 16.11.2018
Zakazka: 18-09047 ESt Medzibor Datum vystavenia protokolu: 16.11.2018
Vzorku cdobral: Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1
Vysledky skasok
P&: 1 |Cistovzorky: 18028857 | Typvzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznacenle vzorky: Odtok z COV zaolejovanych véd, bodové vzorka, Détum odberu: 8.11.2018
Merand veliGina / parameter / | Meracia Vysledok | Neistota | Skifobna Medza e Typ
analyt jednotka skudky merania metéda | stanovenia i e skiisky
nepolarne extrahovate/né
latky (NEL I&) mafl 0.1 5% , IR , 0.01 [P 4.1(STN 83 0540-4) A
nepoldrne extrahovatefné
litky (NEL UV) mgf 0.09 3% UvivIS 0.0 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skisobné zariadenia a meradid pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratick
Skratka metédy Nézov metody
IR Infradervena spekirometria
LvvIS Spektrometria UV/VIS
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditované, TA - terénna akreditovan3,
TN -terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuie rozirent kombinovani neistoty z visiedku skiky.

Poznamky ku vzorkim
18-028857 Qdb, prot.& SRA/OV/18/41

Prehlésenie

Skiisobné taboratorium prehlasuje, Ze vysledky skigok sa tykail len predmety skitdok.

Tenta protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Gast protokolu len so shlasom skuSobného laboratéria,

Akreditacia laboratdria alebo jeho protokol o skiike s&m o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenle vyrobku organom udefujicim akreditaciu,
alebo akymiolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratomych skisok moZne do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akeceptované a vybavované si piscmne
podané reklamacie.

Uchovévanie zvygkov vzoriek
Po ukonéeni analyz si vzorky véd likvidovane.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Ing. Lifgia Sefcikova
veduci LPKBM a LVSM

Ing. Lucia Seféikova Schvalil:

veduci LPKBM a LVSM

Protokol o skugke vyhotovil:

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fai ; +42153 4427735 e-malil: elsro@elsro.sk hitp:fwww.elsro.sk
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Driitel’ Osvedéenia o silade se spravnou laboratérnou praxou, SNAS ,,,”,“\.‘\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢ SRA/OV/18/41 oo oot

Strana &. 1 zpo&ly 2
Vitlatok &. .. z potitu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. [Poveren4 osoba: Franti¥ek Srank
r ] Monitoring odpadovej vody podl'a poZiadavky
2. |U&el odberu vzorky: objednévatel’a

Nidzov: ENERGONET NITRA s.r.0.

Adresa: Novozimocka 184, 949 05 Nitra
Nizov a adresa zdkaznika :
3. |(Objednavatel odberu vzorky, IC0O:341 320 82

vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti$ek Srank
Objedndvka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto): |Medzibrod
Okres (oblast’); | Bansk4 Bystrica

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

Specifikicia miesta odberu: . , A

5. (v pripade potreby natrt) Na odtoku z COV zaolejovanych vod.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Spdsob a technika odberu vzorky: |Manulne
Oznadenie vzorky: ESt Medzibrod

8.

g, |MnoZstvo vzorkovanej

" | vody/vydatnost’ - . cca Loy
10, Mnozstvo odobrate,; vzorky 2L
11, | Teplota vody ' ' Tvody= °C;

12. |Spdsob deszekcle )

Predpokl;id&lni vyskyt skodhvin vo
13. :
vzorke: /Tivk

14. | Odkaz na plzin vzprkovama Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informd¢ié 6 vplyvoch; ktoré treba
15. |kontrolovat’ na zabezpetenie
platnosti vysledkov skafok

Qdchylky, roziirenia alebo ztZenia
16. |od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA JIHcRrs ©SNAS
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DrZitel’ Osved¥enia o siilade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS Gl h.ln\\*\‘

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/41 ¢ pq 1010160
Strana . 2 z podtu 2
Vytlatok &. .. z podtu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

17. { Ddtum odberu vzorky: 21/ P S Cas odberu: 5275
Farba: -
Zipach:

18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:

19. Vzorkovnice: 1Lsklo

20 Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a sposob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

23 Datum dodania vzorky do
" |1aboratéria 09.11,2018
Zx14Stne poznamky k odberu:

24.

25. | Kentrolné vzorky:

Spracovanie a tiprava vzorky pred

26- I
analyzou:

, . \ Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poZiadavky
27 |Sprdva pre skifobné laboratérium: objednavatela: NEL - IC a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.o.

Reklamacie:
Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni od d4tumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamdcie. /'/E,po. ?‘\,

‘if %gkuéoaﬁc,{:;o N,
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Srankj;j/é)

?:g’-’. Wf?‘o
F m
A &
~ K

ey
o RO
Kokt Nt
Suhlas objednavatel’a: ®
(meno, organizdcia, podpis, pediatka ) Frantisek Sr mm&,_leT

Novozdémocka 184, 949 03 NITRA
1C0: 341320 82, IC DPH: SK2020407686

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skigok oznaGenjch N, SN, TN

. < . Strana & 1 zpodlu 1
Protokol o skuske ¢.: 18/21868 Vittaboks, 2 zpotty 3

Zakaznik - objednéavatef skiasok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.0.

{menc a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Doiné Krékany Détum prevzatia vzorky: 09.11.2018
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skisok od: 09.11.2018
Zmiuva / objednavka: 04/2018 do: 16.11.2018
Zékazka: 18-09047 ESt Medzibor Déatum vystavenia profokolu: 16.11.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocef vzoriek: 1
Vysledky skasok
P&: 1 |Cislovzorky: 18-028858 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chernicky rozbor
Oznagenie vzorky: Odtok z COV spladkovych véd, 2 hod zlievana vzorka, Datum odberu: 8.11.2018
Merand veli¢ina | parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkiEobné Medza " Typ
analyt jednotka |  skodky merania metéda stanovenia | Pl skigky |
biochemicka spotreba BSK5 mg/l 2.5 20% CA 0.2 STNEN 1899-12(IP 2.2) A

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skigky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody f Nézov metady
OA Odmemé analyza
Typ skusky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovan4, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombinovan( neistotu z vysledku skigky.

Poznamky ku vzorkam
18028858 Odb.prot.&. SRA/OV/18/42

Prehlasenie

Skisobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protoko! mdze byt reprodukovany jedine cely, Gast protokoly len so stihlasom sk(Sobného laboratéria,

Akreditécia laboratéria alebo jeho protokol o skiske s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku orgénom udelujdcim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratérych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania visledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované s{ pisomne
podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analyz sd vzorky véd fikvidovane.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.¢.

Protokol o skiigke vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schwalil: Ing. Lucia Sefttkové.,
veduci LPKBM a LVSM vediici LPKBM a.LVSM

Tel.. +421 534424740, +421 53 4192322 Fax . +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hittp:/iwww.glsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/18/42

SLP-8 1/01-016¢

Strana &.1  zpodtu 2
. Vytlagok &. .. z poctu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné
1. |Poverend osoba: Frantiek Srank
i k
2. | Utel odberu vzorky: Monitoring (deadovej vody podl'a poZiadavky
objednavatel’a
Ndzov: ENERGONET NITRA,s.r.o0,
Adresa: Novozdmocka 184, 949 05 Nitra
Nézov a adresa zakaznika ;
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Franti§ek Srank
Objednidvka/Zmluva &islo : 04/2018
Obec (miesto): |Medzibrod
Okres (oblast’): | Banska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdeia miesta odberu: o
5, (v pripade potreby natr) Na odtoku z COV splaskovych vad.
6. | Typ vzorky 2 hodinova zlievanj
7. _[Sposob a technika odberu vzorky: | Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Medzibrod
8.
9 Mnoistvo vzorkovanéj
" |vody/vydatnost’ _
10. | Mnozstvo odobratej vzorky: 1,25L
11. | Teplota vody Tvody= °C;
12, |Spdsob dezinfékcie'
13, | Predpokladany vyskyt §kodllvm vo
" |vzorke;:, .
14. | Odkaz na plaﬁvvzb‘rkovamé Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informdcie o vplyvoch~~ktoré treba
15. | kontrolovii a Zhbezpegenlea
platnosti vysledkov skii§ok
Odchylky, roziirenia alebo ziizenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17, |Ddtum odberu vzorky: 9 Z0/f Cas odberu: ¥ 1§ —70 *°
Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:fiwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/42 ¢ oc rororee

Strana .2  zpodtu 2
. Vytlatok &. .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Farba:
Zdpach:
18. Vzhl’ad vzorky: Zikal
Sediment:
19, Vzorkovnice: 1L, 0,25Lsklo
20. Stabilizdcia vzoriek:
21. Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22, | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Datum dodania vzorky do
" |laboratoéria 09.11.2018

24 Zvlastne poznimky k odberu:

25. |Kontrolné vzorky:

Spracovanie a fiprava vzorky pred

26. .
analyzou:

dpadove] " aktuding] pozi
27 |Spriva pre skiobné laboratérium: gsjzzigﬁag‘,a?";g‘l’ggy podra aktudlnej poiadavky

Prehldsenie:

Tento protokol sa mbze kopirovat’ len veelku, gast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.o.
Reklamdeie: e

Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do@ ﬂﬁlégl“détmqu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamaci¢/ :

Odber vykonal ( meno, podpis) Franti$ek érankﬁ

Siuhlas objedndvatel’a: )
(meno, organizicia, podpis, pe&iatka ) FrantiSek Sr ENERGONET
mma RO

vozhmocki 184, 949 03 NITRA
100 341 32082, 1C DPH: §K3020407686

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax :+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Awww.elsro.sk
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~ Laboratérium nie je akreditované na vykoné\ianie skisok oznadenych N, SN, TN

% - Strana ¢ 1 zpoétu 1
Protokol o skiske ¢.: 18/21869 Villatoke, 2 zpotty 3
Zakaznik - objednavatefl skasok
Objednavatefl: ENERGONET NITRA, s.1.0, . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: BEdlieefng
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 09.11.2018
Zmiluva / objednavka: 04/2018 do: 16.11.2018
Zékazka: 18-09047 ESt Medzibor Détum vystavenia protokolu: 16.11.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysiedky skdsSok
P£: 1 _|Cislovzorky: 18028859 [ Typ vaorky: _Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
| Oznadenie vzorky: Vyustny objekt, bodova vzorka, Datum odberu: 8.11.2018
Merana veliéina / parameter | | - Meracia Vysledok | Neistota | SkiEobnd Medza Typ
analyt jednotka skadky meranla metéda stanovenia Metodicky predple shashy |
nepolarne extrahovatefné '
litky (NEL IC) mg/| 0.02 5% IR 0.01 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné
latky (NEL UV) mg/| <0.01 - UVvIS 0.01 IP4.1(STN 83 0540-4) A
biochemicka spotreba BSK5 mg/l 38 20% QA 0.2 STN EN 1899412 (IP 2.2) A

Skiidobné zariadenia a meradl4 pouZité na skigky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Nazov metidy |

| Skratka metody
iR Infradervend spektrometria
OA Qdmerna analyza
UVIVIS Spektrometria UVIVIS
Typ skasky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovand,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roziirend kombinovani neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
18-028859 Odb.prot.&, SRA/OV/18/43

Prehiasenie

Skasobné laboratorium prehfasuje, Ze vysledky skigok sa tykajd len predmety skigok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, &ast protokolu len so suhlasom skddobného laboratdria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiigke s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujiicim akreditaciu,
alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratémych skiiSok moZno do 30 dni od datumy odoslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavevans si-pisomne

podané reklamécie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz st vzorky vad likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Schvalil: Ing. Lucia-Seféikeva

Protokol o skiske vyhotovil:
ved(ci LPKBM a LV3M

Ing. Lucia Sefikova
vedici LPKBM a LVSM

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 " g-mail; elsro@elsro.sk hittp:/fwww.elsro-sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/43 SLP-S 1/01-016¢

Strana &.1 zpodtu2
Vytladok &. .. z podtu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverens osoba: Franti¥ek Srank
’ ) Monitoring odpadovej vody podl'a poZiadavky
2. [Ucel odberu vzorky: objednévatela
Ndzov: ENERGONET NITRA ,s.r.0.
Adresa: Novozimock4 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika :
3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
Objednivka/Zmluva ¢islo : 04/2018
Obec (miesto): |Medzibrod
Okres (oblast’): | Banské Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: , .
S (v pripade potreby néért) Vyustny objekt
6. |Typ vzorky Bodové
7._|Spbsob_a technika odberu vzorky: | Manualne
Oznalenie vzorky: ESt Medzibrod
8.
9 Mnozstvo- vzorkovanej
’ vody/vydatnost’ .
10. | Mnoistvo odobratej vzorky: 3,25L
11, | Teplota vody Tvody= °C;
12. | Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt Skodlivin vo
" | vzorke:
14, |Odkaz na plén*vzorko%ma Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01
Informécie ¢ vplyvoch Ktoré treba
15. |kontrolovat na zabéZpetenie
platnosti vysledkov skufok
Odchylky, roziirenia alebo ziZ%enia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania
17. | Ditum odberu vzorky: 1. 20/8 Cas odberu: Y SOt

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax .+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:ifwww.elsro.sk
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DrZitel’ OsvedEenia o sitlade so sprdvnou laboratérnou praxou, SNAS “d, ffl-.\.\\‘\ N

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/43 ¢ pc1or0t6
Strana &.2  zpodtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitialek S, . z poti 2

Farba: a
Zdpach:

18. | Vzhl’ad vzorky: Zdkal:
Sediment:

19. Vzorkovnice: 1L, 0,25Lsklo

20. Stabilizdcia vzoriek:

21. Doba a spbésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

23 Datum dodania vzorky do
" |laboratéria 09.11.2018

24 ZvlaStne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a tiprava vzorky pred

26. p
analyzou;

, , .. |Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
27 |Sprava pre skifobné laboratérium: objednavatela: NEL IC a UV, BSK5

Prehlasenie;
Tento protokol sa mdze kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.0.
Reklamacie:
Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dni eqag@nuly odberu vzorky.,
Akceptované a vybavované sti iba pisomne podané reklamécie, 4:}" awibebng é
o g ﬁﬁm
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantifek Srank
Qlafﬁmhﬁ“:% //
fg/s"nj,x t\l(j\l}b
Stuhias objednavatel’a: 5 %
meno, organizdcia, podpis, pediatka ) Franti$ek Srank:
( g » pOdp1s, p ) @WISET @
";"’["mu léS;P 94903 Nmum

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk



