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Zakaznik - objednavaterl skisok
Objednavater ENERGONET NITRA, s.r.0. . .
{meno a adresa) Novozémocka 184, 84905 Nitra - Dolné Kr3kany Détum prevzatia vzorky: 09.11.2018
Odosielatel” ENERGONET Nitra Datum vykonania skisok od: 09.11.2018
Zmluva/ objednavka: 04/2018 do: 16.11.2018
Zakazka: 18-09048 ESt Levice Détum vystavenia protekolu: 16.11.2018
Vzarku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
P&: 1 |Cislovzorky: 18-028860 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: NadrZ vyéistenej vody, bodové vzorka, Datum odberu; 8,11.2018
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skifobna | Medza . \ Typ
analyt Jednotka skasky merania metéda stanovenia Metodicky predpls skisky
nepolarne extrahovatelné
latky (NEL IC) mg/ 0.02 5% IR 0.01 IP 4,1{STN 83 0540-4) A
nepalarne extrahovatefné y
latky (NEL UV) mg/l 0.08 3% UYIVIS 0.01 IP 4,1(STN 83 0540-4} A

Skisobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metddy Nazov metédy
IR Infraervena spektrometria
UVIVIS Spektrometria UV/VIS
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neislola merania predstavuje rozsirenu kombinovani neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRA/OV/18/40

Prehlasenie

Skugobné laboratérium prehtasujs, Ze vysledky skidok sa tykaju len predmetu skisak.

Tento protokel mdze byt reprodukovany jedine cely, Cast protokolu len se siihlasom skiobného laboratéria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamené v Ziadnem pripade schvélenie vyrobku organom udelujicim akreditaciy,

alebe akymkalvek inym orgénom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratdrnych skidok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované su pisomne

pedané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukongen' analyz s vzorky vid Ikvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvaiil: ing. Lucia Seféikova

Ing. Lucia Seféikova X
veduc LPKBM a LVSM

Protokol o skiiske vyhotovil:
veduici LPKBM a LYSM

Tel: +421 52 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsra, Sk http:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/40 ¢ o 11010166
Uiagok e . + pocts 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. [Poverend osoba: Franti$ek Srank
- o ) e ooFiad
2. | Ul odberu vzorky: Mt.)mto'rmg (:dpadovej vody podla poZiadavky
objednéavatel'a

Ndzov: ENERGONET NITRAs.r.0.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa ziakaznika :
3. [(Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0:341 320 82

vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objednavka/Zmluva &islo ; 04/2018

Obec (miesto): |Levice
Okres (oblast’): |Levice

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Nitriansky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy S9/A,

Bratislava

Specifikdcia miesta odberu:

5. (v pripade potreby natrt) Nadrz vydistenej vody.
6. | Typ vzorky Bodova
7. | Spdsob a technika odberu vzorky: |Manudlne
Oznatenie vzorky: ESt Levice

8.
9 Mnozstvo vzbrkovénej ,_ 2

" | vody/vydatnost’ cea 2,8 4y
10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L
11. | Teplota vody _ Tvody= °C;
12. | Spésob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodhvm Vo

" |vzorke: i SRR
14. | Odkaz na- pléh vzorkovan Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informyicie:o: vplyvochguktoré treba
15, | kontrolovat’ na zabezpeééme
platnosti vysledkov skafok

Odchylky, roziirenia alebo ziZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

Tl +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:ffwww.elsro.sk
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EROTOKCSDODEERE VZORENE éRA/OV/ 18/40 SLP-§ 1/01-016c
St’rana &2 zpodtu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitiacok &. .. z pottu2

17, | Ddtum odberu vzorky: S.A1 22/ Cas odberu: /31
Farba: '
Zipach:

18. | Vzhl'ad vzorky: Zékal:
Sediment:

19 Vzorkovnice: 1Lsklo

20. Stabilizdcia vzoriek:

21 Doba a spdésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Détum dodania vzorky do
" [laboratéria 09.11.2018

24 Zvlistne poznamky k odberu:

25. |Kontrolné vzorky:

Spracovanie a diprava vzorky pred

26. P
analyzou:

» , L. Rozbor odpadovej vody podl'a aktuslnej poZiadavk
27 |Sprava pre skiSobné laboratérium; obje dnévatlil’a: N]EL _yl% a UV )P Y

Prehlasenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, gast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.o.
Reklamdcie: S

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie. /¢ ﬁcﬁ*u“bﬂ%‘;q

Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Sranlﬁ

Stuhlas objedndvatel’a:

. @
(meno, organizicia, podpis, pediatka ) Frantifek Srank WMNET
RA
~eockh 184,049 g;{fgwme

lcor-.q;:f 320 82,1C DPH:

Reklamacie v stivislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 39fd'ﬁi:‘bﬁidé.:caﬁu.§dberu vzorky.
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