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Stredisko laboratérnych prac
Akreditované skuscbné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS
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Laboratérium nie je akreditované na vykonévanie skisok oznaZenych N, SN, TN

o - Strana € 1 zpoftu 1
Protokol o skudske &.: 18/22012 Vitlatok s, 2 zpotty 3

Zakaznik - objednavatef skii$ok

g:g:i“: ::treels.a) ﬁg\izggglcﬂ ‘INATQAA:QS{')rSIDII\Iitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: K208
Odosielatel” ENERGONET Nitra Détum vykonania sk(Sok od: 13112018
Zmluva/ chjednavka: 04/2018 do: 19.11.2018
Zakazka: 1809097 ESt Bystricany Datum vystavenia protokolu; 19.11.2018
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1

Vysledky skasok

RE:ll 1 l Cislo vzorky: 18028978 } Typ vzorky: -~ Vody odpadové a osobitné vody ' l Chernicky rozber
Oznaenle vzorky:  ESt Bystriany - nadrz vy&istenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 12._11.2015
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Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody Nézov metody
IR Infraderven spektrometria
UVIvIS Spekirometria UVIVIS
Typ skasky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsiren(s kombinovan neistoty z viisledku sksky.

Poznamky ku vzorkam
Cdb.prot.&. SRA/OV/18/44

Prehidsenie

Skiigobné laboratérium prehtasuije, Ze vysledky skisok sa tykajd len predmetu skagok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, East protokolu len so stihlasom skisobného laboratéria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udelujicim akreditéciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamoval vysledky laboratomych ski$ok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavovanési-pisomne

podané reklamacie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukongenf analyz sii vzorky vod likvidované.

Protoko! dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiiske vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: Ing. Lucia Seftikova
veduci LPKBM a LvSM ved(cl LPKBM a LVEM

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4199322 Feax: +421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Awww.elsro.sk
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podPa ISO/IEC 17025:2005, SNAS %Ny | Reg. No. 038/8-025
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/44 SLP-S 1/01-0160

. Strana .1 zpottu 2
B Vytlagok &. .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverend osoba: Franti¥ek Srank

l'a poZiadavk
2. |Ukel odberu vzorky: oMb?;g;(::rgtge?dp adovej vody podla poziadavky

Nizov: ENERGONET NITRA,s.r.0.

Adresa: Novozdmocks 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika :
3. | (Objedn4vatel odberu vzorky, 1C0:341 320 82

vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti$ek Srank
Objedndvka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto): | BystriGany
Okres (oblast’): | Prievidza

4. | Miesto odberu vzorky: Kraj: Trendiansky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

Specifikdcia miesta odbern:

= (v pripade potreby nécrt) N4drz vygistenej vody.
6. | Typ vzorky Bodov4
7. |Spodsob a technika odberu vzorky: | Manuélne
Oznadenie vzorky: ESt Bystriany
8'
g, |MnoZstvo vzorkovanej - 2
' vody/vydatnost b CCRS por
16. | Mnoizstvo odobratej vzorky: |2
11. | Teplota vody Tvody= °C;

12. | Spédsob deiinfekcie

13 Predpokladany vj’fskyt $kodlivin vo
" |vzorke:

14, 1 Odkaz na plan vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2018/01

Informadcie o vplyvoch Kktoré: tréba
15. | kontrolovat’ na: zabezpecenie- —
platnosti vysledKov skifok . ",

Odchylky, roziirenia alebo zuzema
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17. | Ddtum odberu vzorky: .S 2O/ S Cas odberu: /7<%

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 41 92322 Fax:+ 42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA jI3t=gRE O ShAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS ’,{/;——:\*\\}‘ Reg. No. 038/5-025
Drzitel’ Osvedenia o silade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS A b A

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/44 SLP-§ 1/01-0160
St_rana &2 =z po{;tu 2 -
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitiacok 6. 2 pocitu 2

Farba:
Zdpach:
18. | Vzhl’ad vzorky: Zikal:
Sediment:
Vzorkovnice: 1L sklo

19.

20. Stabilizdcia vzoriek;

21 Doba a spdsob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

Ddatum dodania vzorky do

23. laboratéria A3+ e dpfef

24 Zvla¥tne poznimky k odberu:

25, | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a iprava vzorky pred

26. .
analyzou:

] o .. |Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poziadavky
27 |Sprava pre skiaSobné laboratérium: objedndvatela: NEL IC a UV

Prehldsenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, East’ protokolu len s pisomnym sithlasom EL spol. s 1.0,
Reklamacie: o

Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30, ﬁb@ﬁ‘&é‘twpa@dberu vzorky.
Akceptované a vybavované sii iba pisomne podané reklamécie. E
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Odber vykonal { meno, podpis) Frantisek Srank M

Sithlas objednédvatel’a: 5
(meno, organizécia, podpis, petiatka ) Frantilek Srank ®
@m@mm"f

ovozhimockd 184,948 03 NITRA
IGO 341 12082, IC DPH: B EK3020407686

Tel.: + 421 83 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk



