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Akreditované skiiSobné laboratéria podia ISO/IEC 17025, SNAS Z ///:\—‘\\}? Reg. No. 038/5-025
KA

Laboratérium nie je akreditované na vykondvanie skigok oznagenych N, SN, TN

_— = Strana & 1 zpofty 1
Protokol o skuske ¢.: 18/23446 Villaoke, 2 zpoftu 3
Zakaznik - objednavatel skasok
Objednavatel’ ENERGONET NITRA, s.r.o. . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: 2c.h2018
Odosielatel” ENERGONET Nitra Détum vykonania ska$ok od: 28.11.2018
Zmluva f objednavka: 04/2018 do: 05.12.2018
Zakazka: 18-09637 ESt Moldava nad Bodvou Datum vystavenia protokolu: 05.12.2018
Vzorku odobral; Srank, EL - akreditovany adber Podet vzoriek: 1
Vysledky skiisok
PE: 1 [ Cislo vzorky:  18-030520 ’ Typ vzorky:  Vody odpadové a oschitng vody Chemicky rozbor
Oznalenie vzorky:  Nadrz vyéistenej vody , bodova vzorka, Datum odberu: 27.11.2018
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysiedok Neistota Skuobna Medza T - Typ
analyt ) jednotka skigky merania metoda stanovenla Metodicky predpis skighy
nepolarne extrahovatefne ;
latky (NEL IC) mg/l <0.01 IR 0.01 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepoidme extrahovatelné
Jatky {NEL UV} mg/| <0.01 - UVIVIS 0.01 [P 4.1{STN 83 0540-4) A

Skigobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Pepis skratiek

Skratka metddy Nazov metddy

iR Infradervend spektrometria
UVAVIS Spektrofotormetria

Typ skisky:

A - akreditovane, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neaxreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirent kombinovanu neistotu z vyslediu skasky.

Poznéamky ku vzorkam
Odb.prot.¢. SRA/OV/18/50

Prehlasenie

Sk{isobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky sk(sok sa tykajdi len predmetu skigok.

Tento protoko! mZe byt reprodukovany jedine cely, ¢ast’ protokolu len so stihlasom skiSobného laboratéria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokal o skigke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku arganom udefujdcim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laberatéraych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované s pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukentenT analyz sa vzorky vad likvidované,

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.5.0.

Schvalil: Ing; Lucia Seftikova

Ing. Lucia Sefélkova
vedci LPKBM 2 LV3M

ved(ci LPKBM a LVEM

Protokol o skiiske vyhotovil:

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:Awww.elsrisk
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DrZitel’ Osvedienia o siilade so sprévnou laboratérnou praxou, SNAS '4%,,.',’,"‘.\1\.\\3‘\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/50 g 0s 1or0t6c
Strana &.1  zpoftu 2
. Vytladok €. .. z podtu 2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poveren4 osoba: Frantifek Srank
- T . oo iadavk
2. | Utel odberu vzorky: Mc.)mto’rmg ?dpadovej vody podla poZiadavky
objedndvatela

Nidzov: ENERGONET NITRA,s.r.0.

Adresa: Novozamock4 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zakaznika ; N
3. |(Objednévatel odberu vzorky, 1C0:341 320 82

vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objednavka/Zmluva &islo : 04/2018

Obec (miesto): | Moldava nad Bodvou
Ofres (oblast’): | Kogice

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizicia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,

Bratislava

Specifikacia miesta odberu:

5. (v pripade potreby néérf) Nadrz vy¢istenej vody.
6. | Typ vzorky Bodova
7. _|Spdsob_a technika odbern vzorky: |Manudlne
Oznadenie vzorky: ESt Moldava nad Bodvou
8.
9 Mnoistvo vzorkovanej
" |vody/vydatnost® ceq Pow®
10. | Mnozstvo odobratej vzoi'ky: 2L
11. | Teplota vody | Tvody= °C;
12. | Spdsob dezinfekcie
13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo
" (vzorke:
14. | Odkaz na plin vzorkovania - Plén vzorkovania odpadovej vody ¢&.: SEPS 2018/01
Informdcie o vplyvich, ktoré treba
15. | kontrolovat’ na zabezpedenie: -
platnosti vysledkov skiifok
Odchylky, roz§irenia alebo zaZenia
16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania )
17. | Datum odberu vzorky: L LOns Cas odberu: 9%

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax:+ 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Awww . elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/18/50 SIEES 1012 1'50
St’rana &2 zpobtu2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Vitladok & .. z pottu 2

Farba:
Zdpach:
18. | VzhPad vzorky: Zikal:
Sediment:;
Vzorkovnice: 1L sklo

19.

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a sposob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

Datum dodania vzorky do

23- | laboratéria K. He otk

24 ZvlaStne poznamky k odberu:

25. |Kontrolné vzorky:

Spracovanie a uprava vzorky pred

26. .
analyzou:

, v v, L. Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poziadavky
27 | Sprava pre skuSobné laboratérium: objedndvatela: NEL IC a UV

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdze kopirovat’ len veelku, €ast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.c.

Reklamacie:
Reklamdcie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dm od qa,tumuaodberu vzorky.

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécic.
pa l ;
Odber vykonal ( meno, podpis) Franti¥ek Srank W -

\'J’ j}ﬂ'ﬁﬂgﬁ C(f)
“ :‘)&JP‘ r)\'ﬁ'\g?‘:' e

Sthlas objedndvatela:

(meno, organizdcia, podpis, petiatka ) Frantidek Srank / ®
@mm@NET

NFITRA, s.r.0.

Novozdmocks 184, 949 05 NITRA
ICO: 341 320 82, IC DPH: SK2020407685

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/www elsro.sk



