EL spol. s r.o.
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves
Stredisko laboratérnych prac

Akreditované skiSobné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS
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Reg. No. 038/5-025

Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skusok oznagenych N, SN, TN

. - Strana ¢ 1 zpottu 1
Protokol o skuske ¢.: 19/02568 A T
Zakaznik - objednavatel skidSok
Objednavatel’ ENERGONET NITRA, s.r.o. . \ .
(meno a adresa) Novozamocks 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: 07.02.2019
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiZok od: 07.02.2019
Zmiuva | objednavka: 02/2018 do: 14.02.2019
Zakazka: 19-00980 ESt Horna Zdafia Datum vystavenia protokolu: 14022019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PEil 1 | Cislo vzorky:  19-002450 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznadenle vzorky: ESt Horna Zdafia - nadr2 vyéistene] vody, bodova vzorka, 6.2.2019
Meran4 veliéina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skigobna Medza T Typ
analyt jednotka skasky merania metéda stanovenia Metodicky predpls skisky
nepolame extrahovatelné
latky (NEL IC) mg/l 0.03 | 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepoldrne extrahovatefné
Jitky (NEL UV) mg/ 0.20 3% UvivIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4} A

Skigobné zariadenia a meradla pouZité na skiigky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Papis skratiek
Skratka metody Nazov metédy
IR Infrabervena spekirometria
UVVIS Spekirofotometria
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodéavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistofa meraniza
Neistota merania predstavuje roziirend kombinovant neistotu z vysledku skadky.

Poznamky ku vzorkam
19002450 - odber.protokol & SRA/OV/19/01

Prehlasenie

Skiigobné labaratérium prehlasuje, Ze visledky skiSok sa tykajd len predmetu sk(sok.

Tento protokol mbze byt reprodukovany jedine cely, Cast’ protokolu len so stihlasom skdgobného laboratéria.

Akreditacia laboratéria alebo Jeha protokol o skigke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie virobku organom udefujicim akreditaciu,

alebo akymkol'vek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratérmych sk(sok maino do 30 dni od datumu odoslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sil pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvyskov vzoriek
Po ukonfeni analyz si vzorky vod likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schvalil: Ing. Lucia Seftikoya

Ing. Lucia Seféikova
vediici LPKBM a LVEM

vedici LPKBM a LVEM

Protokol o skiske vyhotovil:

Fax: +421 53 4427735 hitp:Thwww.elsro.sk

Tel.. +42153 4424740, +42153 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/01 g o010
Vit o... % ot
Typ vzorKky :Vody odpadové a iné

1. |[Poverens osoba: Frantidek Srank

Monitoring odpadovej vody podl'a poZiadavky

2. | Ukel odberu vzorky: objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zdkaznika : .
3. {(Objednavatel odberu vzorky, 1C0:341 320 82

vyrobca) Zodpovedny pracovnik: Franti$ek Srank

Objednivka/Zmluva &islo : 02/2019

Obec (miesto): |{Horna Zdaiia

Okres (oblast’): | Ziar nad Hronom

Kraj: Banskobystricky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A,

4. |Miesto odberu vzorky:

Bratislava

Specifikicia miesta odberu: f oy ok .

= (v pripade potreby nadrt) NAdr? vyCistencj vody

6. |Typ vzorky Bodova

7. | Sposob a technika odberu vzorky: |Manualne
Oznadenie vzorky: ESt Homé4 Zdatia

8.

g, |Mnoistvo vzorkovanej =

" |vody/vydatnost’ car 25,4

10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L

11. | Teplota vody Tvody= °C;

12. [ Spésob dezinfekeie

13 Predpokladany vyskyt $kodiivin vo

" | vzorke:

14. | Odkaz na plin vzorkovania Plan vzorkovania odpadovej vody ¢&.: SEPS 2019/01
Informdcie o vplyvoch, ktoré treba

15. | kontrolovat’ na zabezpegenie
platnosti vysledkov skiisok
Odchylky, roziirenia alebo ziizenia

16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17. | Ddtum odberu vzorky: 06.02.2019 Cas odberu: 7 3°

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail; elsro@elsro.sk hitp.Awww.elsro.sk
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Driitel’ Osved&enia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS /,m

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/01 SLP-S 1/01-016¢
St_rana &2 zpodtu?2
Typ vzorky :Vody odpadové a iné VIHAGOK ... 2podiu 2

Farba:
Zagpach:
18. VzhPad vzorky: Zakal:
Sediment:
Vzorkovnice: 1Lsklo

19.

20. Stabilizacia vzoriek:

21 Doba a spﬁs';b uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned’ po odbere

23 Datum dodania vzorky do
" | laboratéria 07.02.2019

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a Gprava vzorky pred

26. ,
analyzou:

Rozb { davk
27 | Sprava pre skifobné laboratérium: ol:?J Z d?lzsgt%?govgﬁf?ép%i& aktudlnej poZiadavky

Prehlasenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, ¢ast’ protokolu len s p1somnym suhlasom EL spol. s r.0.

Reklamacie:
Reklamécie v stivislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dnl od daturnu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

7
Odber vykonal ( meno, podpis) Frantisek Srank 7’/@/ \

Sthlas objedndvatela: 5
{meno, organizacia, podpis, pediatka ) Franti$ek Srank

ENERGONET ©

INTTRA, s.r.0.

NovozAmocka 184, 949 05 NITRA
100: 341 320 82, IC DPH: SK2020407636

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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Akreditované skidobné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie ski$ok oznafenych N, SN, TN

.\ - Strana & 1 zpodtu 1
Protokol o skuske €.: 19/02569 Villatoks, 2 zpofty 3
Zakaznik - objednavatefl skisok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.1.0. ; .
(mene a adresa) Novozamocka 184, 84905 Nitra - Dolné Krékany Datum prevzatia vzorky: D
Odosielatel ENERGONET Nitra Datum vykonania skisck od: 07.02.2019
Zmiuva / objednavka: 02/2019 do: 14.02.2019
Zakazka: 19-00980 ESt Homna Zdafia Datum vystavenia protokolu: 14.02.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skiSok
PiCEly 1 I Cislo vzorky:  19-002451 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody ] Chemicky rozbor
Oznaenie vzorky: ESt Horna Zdaia - na vyustnom objekte, bodova vzorka, 6.2.2019
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skasobna Medza e \ Typ
analyt jednotka skasky merania metoda stanovenia Metodicky prodpis skiigky
nepolarne extrahovatefné .
titky (NEL IC) mg/l 0.02 5% IR 0 IP 4.1(STN 83 05404) A
nepolarne extrahovatefné i
latky (NEL UV) mg/| <0.01 UvIVIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nerozpustené latky pri 105°C
(membréanovy filter 0,45 um, mg/l <5 - GA 50 STN EN 872 {IP 2.13a) A
Advantec)

Skisobné zariadenia a meradla pouzZité na ski&ky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predplsov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metsdy
GA Gravimetricka analyza
IR Infradervena spektrometria
UVIVIS Spekirofotometria

Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodévka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania

Neistota merania predstavuje roz&iren)) kombinovan( neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam

19-002451 - odber.protokol & SRA/OV/19/02

Prehlésenie

Skusobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skigok sa tykajl len predmetu skisok,

Tento protokol maZe byt reprodukavany jedine cely, Gast protokalu len so sthlasom skigobného laboratdria,

Akreditacia laboraldria alebo jeho profokol o skildke sam o sebe neznamené v Ziadnom pripade schvéalenie vjrobku organom udefufiicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratornych skdgok mozno do 30 dni od datumu odestania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne

podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukondeni analyz st vzorky vod likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schalil: Ing. Lucia Seftikova

Ing. Lucia Sef&ikova
vedic| LPKBU & LVSM

veddcl LPKBM a LVSM

Protokel o skidke vyhotovil:

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mail: elsro@slsro.sk httb:/iwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/02 ¢ os 1onotes

Strana&. 1z poétu 2
Viytladok €. .. z po&tu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

1. |Poverens osoba: FrantiSek Srank

) — - T boFiadavik
2. | Ugel odberu vzorky: xﬁgég'\llgtgeﬁgpadovej vody podl’a poZiadavky

Nidzov: ENERGONET NITRAs.r.0.

Adresa: Novozimockd 184, 949 05 Nitra
Nizov a adresa zikaznika :
3. [(Objednavatel odberu vzorky, ICO:341 320 82

vyrobca) Zodpovedny pracovnilk: Franti¥ek Srank
Objedniavka/Zmluva &islo : 022019

Obec (miesto): |Homnd Zdatia
Okres (oblast): | Ziar nad Hronom

4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Banskobystricky
Organizicia: SEPS, Mlynské Nivy 59/A,
Bratislava

Specifikdcia miesta odberu; . .

5. (v pripade potreby nacrt) Na vyustnom objekte.

6. | Typ vzorky Bodovd

7. | Spdsob_a technika odbern vzorky: |Manuslne
Oznacenie vzorky: ESt Horné Zdatia

8.

9 Mno#stvo vzorkovanej

" | vody/vydatnost’

10. | MnoZstvo odobratej vzorky: 2L#{L

11. | Teplota vody Tvody= °C;

12, | Spésob dezinfekeie

13 Predpokladany vyskyt §kodlivin vo

" | vzorke:

14, | Odkaz na plén vzorkovania Pl4n vzorkovania odpadovej vody &.: SEPS 2019/01
Informicie o vplyvoch, ktoré treba

15. | kontrolovat’ na zabezpedenie
platnosti vysledkov skifok
Odchylky, roziirenia alebo ziZenia

16. | od zdokumentovaného postupu
vzorkovania

17. | Datum odberu vzorky: 06.02.2019 Cas odberu; §*’

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/19/02 ¢ oq 101016

Strana&. 2 zpodlu 2
Vytlatok €. .. z poctu 2

Typ vzorky :Vody odpadové a iné

Farba:
Zdpach:
18. | VzhPad vzorky: Zikal:
Sediment:
19, Vzorkovnice: 1Lsklo
20. Stabilizacia vzoriek:
21. Doba a spésob uskladnenia vzorky:

22. | Transport vzoriek do laboratéria: |ihned po odbere

23 Déatum dodania vzorky do
" |laboratoria 07.02.2019

24 Zvlastne poznamky k odberu:

25. | Kontrolné vzorky:

Spracovanie a tiprava vzorky pred

26. .
analyzou:

. e . L Rozbor odpadovej vody podl'a aktudinej poZiadavky
27 | Sprava pre skiiSobné laboratérium: objednévatela: NEL IC , UV, NL

Prehlasenie:
Tento protokol sa mbZe kopirovat’ len veelku, éast’ protokolu len s pisomnym sthlasom EL spol. s r.0.

Reklamacie:
Reklamdcie v suvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dm od datumu edberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie,

4
Odber vykonal ( meno, podpis) FrantiSek Srank

NITRA. s.r.0.

Novozdmockd 184, 949 05 NITRA
100: 341 320 82, (C DPH; SK2020407686

Sthlas objednavatel’a:
(meno, organizacia, podpis, petiatka ) Frantisek St ®
@mam@m

Tel.: +421 53 4424740, + 421 563 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/hwww.elsro. sk



