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Reg. No. 038/5-025

Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie ski$ck oznaCenych N, SN, TN

- . Strana & 1 zpoftu 2
Protokol o skuske €.: 19/10381 e s P
Vitlatok &. 2 zpoflu 3
Zakaznik - chjednavatel skusok
Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. " . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krdkany DTN ES N 23.05.2018
Odosielatel ENERGONET Nitra Datum vykonania skisck od: 23.05.2019
Zmluva/ objednavka: 02/2019 do: 29.05.2019
Zakazka: 19-04468 ESt KapuSany Datum vystavenia protokolu: 29.05.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditevany odber Pocet vzoriek: 2
Vysledky skisok
Pé: 1 ’ CGislo vzorky: 19010937 | Typ vzorky:  Vody odpadavé a osobitné vody ’ Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Velké Kapusany - na odtoku z COV-zaclej.vody 1.kontrolna Sachta za OV, hodové vzorka, Datum odberu: 22.5.2019
Merana veli€ina / parameter / Meracia Viysledok Neistota | Skuasobnd Medza - . Typ
analyt jednotka skushy merania metéda stanovenia Metodicky predpis skiigky
pH pri T=23,4°C - 7.8 5% Potenc. 1.0 STNENISO10523(IP211) 1 A
nepolarne extrahovatefné ) ' '
litky (NEL IC) mg/l 0.02 5% IR 0.01 IP4.1{STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatelné o n.
latky {NEL UV) mg/l 0.04 3% UVVIS 0.01 iP 4.1(STN 83 0540-4) A
Pc: 2 | Cislo vzorky:  19-010938 | Typ vzorky:  Vedy odpadové a osobitné vody ] Chemicky rozbor

Oznadenie vzorky:

ESt Verké Kapusany - na odtoku z COV-spladkové vody 1.kentrolnd $achta za €OV, bodova vzorka, Datum odberu:

22.5.2019

Merana veli¢ina / parameter Meracia Vysledok Neistota Skddobna Medza e . Typ

a\nallytp jednotka sykﬂéky merania metdda stanovenia Metodicyjerern skosky
bicchemicka spotreba BSK5 mg/l 3.5 20 % A 0.2 STN EN 1899-1,2 (IP 2.2) A
oxidovatelnost CHSK(Cr) mgl 10 15 % UVIVIS 5 STNI1SO 15705 {IP 2.4) A
nerozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mg/l <5 - GA 50 STNEN 872 {IP 2.13a) A
Advantec) .

Ski§obné zariadenia a meradla pouzité na skasky boli kallbrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody Nazov metddy

GA Gravimetricka analyza

IR Infraéervena spektrometria
OA Cdmerna analyza

Pctenc. Potenciometria

UVNVIS Spekirofotometria

Vypodet Vipobet

Typ skasky:

A - akredilované, N - neakreditovane, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,

TN - terénna neakreditovana

Neistota merania

Neistota merania predstavuje rozgiren( komoinovany neistotu z visledku skisxy.

Poznamky ku vzorkam

19-010837 Odb.prot.g. $RA/OV/194’1 3
19010538 Odb.prot.¢. SRA/CV/18/14

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322

Fax:+42153 4427735

e-mail: elsro@elsro.sk
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Laboratorium nie je akreditované na vykonavanie skidok oznacenych N, SN, TN

b = Strana & 2 zpoflu 2
Protokol o skuske ¢&.: 19/10381 Villatoke, 2 zpoftu 3

Prehlasenie

SkdScbné laboratdrium prehlasuje, ze vysledky skusok sa tykajl len predmetu ski3ck.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, dast protokolu len so sthlasom skuScbného laboratéria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol ¢ skir$ke sam o sebe neznamena v Ziadnom pripace schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratomych skusok mozne do 30 dni od datumu cdoslania vysiedkov zakaznikovi. Akceptované a vybavovane su pisomne

podané reklamécie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analyz su vzorky vad likvidovane.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skugke vyhotovil: MVDr. Hatalova Blanka Schvalil: ing: Seféiﬁové Lucia
Zastupca ved, LVSM Veduca LVSM a LPKBM

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hittp:fiwww.elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  jlacwiRA PSNAS
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS “,/,7"\\“\:‘ Reg. No. 038/3-025
Driitel’ Osved¥enia o siilade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS K7 ,”m o
PROTOKOL O|ODBERE VZORKY &.: SRA/OV/19/14  §LP:s 1ories
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana&. 1  z pottu 2
; Vytladok &. .. z podtu 2
1. |Poverend osoba; Frantidek Srank
2. | Ukel odberu vzorky: | Monitoring c’)dpadove_] vody podl'a poZiadavky
: objednavatel’a
Nizov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

{ Adresa: Novozdmockd 184, 949 05 Nitra
J

Nazov a adresa zdkaznika :
3. |(Objednavatel odberu vzorky, 1CO: 341320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
Objednavka/Zmluva &sle: 02/2019
Obec (miesto): | Velké Kapudany
Okres (oblast’): | Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky: '3 Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
| Bratislava
5 Specifikicia miesta odberu: Na opTOKU Z COV- SPLASKOVE VODY.
" (v pripade potreby natrt) 1. KONTROLNA SACHTA ZA COV.
6. | Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu vzorky: | Manuilne
8. |Oznaéenie vzorky: _ ESt Vel'ké KapuSany
9. |MnoZstvo odobratej vzor*(y - [L2SL
j —— T- OC;
10. | Ukazovatele stanovené ni mieste 0,-
| Clz- mg/]
11, |Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/VO/19/19
13. | Détum odberu vzorky: ,Z/.zi5.-4/%| Cas odberu: &4
Farba:
Zdpach:
14. | Vzhlad vzorky:
Zdkal:
; Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizicia vzoriek: Podl’a IP 6.1.4 priloha &.2

17. | Transport vzoriek do laboratéria: |Hned po odbere

1. |Ddtum dodania vzorky do _
~_{laboratéria , 24, A5 AT

19. |Zvla¥tne poznimky k odberu:

Tel: +421 53 4424740, + 421 53.419232? Fax: + 421 53 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk



EL spol. s r.0., Radlinského 174, 052 01 Spiﬁskﬁ'No‘va Ves o,

NN S .
Soan= %
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA acima| OSNAS

podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS : ’,f’//f\\\\ Re'g. No, 038/S-025
Driitel’ OsvedEenia o silade so spravnou laboratérnou praxou, §NAS o, fm\\‘\“\\

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: SRA/ OV/19/14  StP S o es

Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana 8. 2z pottu 2
P ky yoep n Viytiadok &. .. z pottu 2

20. |Kontrolné vzorky: Nie s1i poZadovang.

Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavky
objednévatel’a:

21. |Spriva pre ski§obné¢ laboratérium: BSKS,. CHSKcr NL

Prehlasenie; |
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stihlasom EL spol. s r.0.

Reklamicie: ‘
Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mo2né uplatnit’ do 30 dni od d&tumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamécie. J— —
A’.’:.\’r)c}l. S f' -

/é# },\Jﬁobngéé
Odber vykonal: FrantiSek Srank / é> e q;. *.
(meno, podpis) 1 « é’ %aw
= ; /
\[ e \\@ 4

Ukazovatele na mieste stanovil;
ﬂfﬁqkf, Mo

{meno, podpis)

T @
Suhlas objednavatel’a: /i @ NI'I'RAnro

(meno, organizdcia, podpis, pediatka ) Novozkmooki 134, 949 05 NITRA
100: 341 320 82, IC DPH: SK2020407686

|

|

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax : + 421 53 4427735 e-ma_jl: alsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



EL spol. s r.0., Radlinského 17A, 052 01 Spi¥ské Nova Ves
[

AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS 9//"_"‘\*\\:‘
DrZitel’ Osvedenia o siilade so sprivnou laboratérnou praxou, SNAS
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ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/13

PROTOKOL O Verzi: 25.32015
Typ vzorky :Vedy odpadové a iné Strana &. 1  z pottu 2
Vytladok &. .. Z podtu 2
1. |Poverens osoba: FrantiSek Srank
- . Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky
2. | U&el odberu vzorky: objednavatel'a
; Ndzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozimocka 184, 949 05 Nitra
Nédzov a adresa zikaznika :
3. {(Objednévatel’ odberu vzoﬂky, 1CO: 341 320 82
vyrobca) Zodpovedny pracovnik: FrantiSek Srank
Objedndvka/Zmluva &islo: 02/2019
| Obec (miesto): | Velké Kapusany
| Okres (oblast’): | Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Kosicky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
| Bratislava
5 Specifikdcia miesta odberu: NA ODTOKU Z COV-ZAOLEJ. VODY
" (v pripade potreby nacrt) , | 1, KONTROLNA SACHTA ZA Cov.
6. [ Typ vzorky Bodovi
7. | Spésob a technika odberu vzorky: | Manualne
8. | Oznaéenie vzorky: ESt Velké KapuSany
9. [MnoZstvo odobratej vzor:ky:, —— 2L '
[ ST ' °C;
10. | Ukazovatele stanovené na'ni'iegt'e Or-
‘ Cl;- mg/l
11. | Meraci pristroj 3’
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/VO/19/18
13. | Dédtum odberu vzorky: 2. 5. Z0/9| Cas odberu: & %
: Farba:
Zdpach:
14. | Vzhl’ad vzorky:
Zdkal;
Sediment:
15. | Vzorkovnice: Podi’a IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabiliz4cia vzoriek: . PodPa IP 6.1.4 priloha ¢.2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: | Hned' po odbere
18 Détum dodania vzorky do
* |laboratéria D b5 0 /G
19. | Zvli$tne poznamky k odl?zeru:
Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 41 9232;5 © Fax: + 421 534427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:/imwww.elsro.sk

\
!




EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spi¥ska No*fvai Ves o,

SN,
S \\f."/_./ 2
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA R O SNAS
podFa ISO/IEC 17025:2005, SNAS %N | Reg. No. 038/5-025
Driitel’ OsvedEenia o stlade so sprévneu laboratérnou praxou, ﬁNAS IS
PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: gRA/ OV/19/13 3;':: yg;géﬁg
:Vody odpadové a iné Strana &.2  z pottu 2
Typ vzorky Vody adpadové a iné Vi . 2ot
20. [Kontrolné vzorky: Nie su poiadovan:é.
Rozbor odpadovej vody podl'a aktualnej poZiadavky
objednavatela:
NEL IC a UV. o/

21. |Spriva pre skiifobné laboratorium:

Prehldsenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stthlasom EL spol. s r.o.

Reklamacie:
Reklamécie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dm od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované sti iba pisomne podané reklamacie. .=

Odber vykonal: Franti§ek Srank ?ﬁg
(meno, podpis)

Ukazovatele na mieste stanovil: %’

(meno, podpis)

Suhlas objedndvatela: _ AMG@NET @

{meno, organizicia, podpis, pe¢iatka )

Novozimocki 184, 949 05
160: 341 320 82, IC Dy, smzmésk

I

Tel.; +421 53 4424740, + 421 53 4192322 . Fax: + 421 53 4427735 e-mafl: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk



