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Laboratérium nie je akreditované na vykonévanie skigok oznacenych N, SN, TN

Parox Strana & 1 zpoflu 1
Protokol o skiske ¢€.: 19/18195 Vitiatoke 2 zpottu 3
Zakaznik - objednavatel skusok
QObjednavatel’ ENERGONET NITRA, 5.r.0. " .
{menc a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: 22082019
Odcsielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skigok od: 22082019
Zmluva/ objednavka:  02/2019 do: 30.08.2019
Zakazka: 19-07617 ESt Povazska Bystrica Datum vystavenia protokolu: 30.08.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: i
Vysledky skasok
PE: 1 | Cislo vzorky:  19-019206 [ Typ vzorky:  Vody odpadové a osobitné vody | Chemicigy rozbor
OznaGenie vzorky: ESt Povaiska Bystrica, nadrz vyéistene) vody, bodova vzorka, 21.8.2019
Merana velicina / parameter / | Meracia |- Vysledok Neistota | Skigobnd Medza T . Typ
analyt jednotka skigky merania metdda stanovenia Metodicky predpis shi§
nepolérne extrahovatefné
litky INEL IC) mgfl 0.09 5% R 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepoldrne extrahovatelné
titky (NEL UV) mg/l 0.26 3% uvvIS 0.01 1P 4.1(STN 83 0540-4) A

Skusobné zariadenia 2 meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metédy Nazov metody
R Infratervend spektrometria
UVIVIS Spektrofotometria
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuie rozsirend kombinovanG neistotu z vysledku skogky.

Poznainky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRAIQV/19/36

Prehlasenie
Skisobné laboratérium prehlasuje, 2e vysledky skigok sa tykajlt len predmetu skiSok.
Tento protokol moZe byt reprodukovany jedine cely, tast protokolu len so sihfasom skdsobného laboratdria,

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske s&m o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udelujlicim akreditaciu,

alebo akymkofvek injym organom.

Reklamacie

Reklamovat visledky laboratomych skiZok mozno do 30 dnf od détumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamacle.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukondeni analyz st vzorky vod likvidované. }

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Schalil: Ing. Lucia Sefiikova

MVDr. Hatalova Blanka
Vedica LVSM zLPKBM

Zastupca ved, LVSM

Pretokol o skiiske vyhotovil:

Tel; +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 g-mail: elsro@slsro.sk hitp:wwny.€lsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA

podFa ISO/EC 17025:2005, SNAS %=y | Reg. No. 038/5-025
Dritel Osved&enia o silade so spravnou laboratérnou praxou, SNAS A

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: SRA/ OV/19/36 e L 018

Typ vzorky :Vody edpadové a iné Strana . 1 z podtu 2
P ky yoep Vytlagok &. .. z podtu 2

1. | Poverens osoba; Frantidek Srank
2. | Otel odberu vzorky: Mt.)mto’rlng czdpadovej vody podl'a poZiadavky
objednévatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozdamocka 184, 949 05 Nitra
Nazov a adresa zikaznika : .
3. |(Objednévatel’ odberu vzorky, 1C0: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti¥ek Srank
P
Objedndvka/Zmluva &islo: 02/2019
Obec (miesto): |Povazskd Bystrica
Ofres (oblast’}: | PovaZské Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Tren¢iansky
Organizdcia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
31 Sp el b mlesmgdbem: NADRZ VYCISTENEJ VODY
(v pripade potreby na&rt)
6. | Typ vzorky Bodova
7. _|Sposob a technika odberu vzorky: |Manuélne
ESt PovaZsk4 Bystrica
8. |Oznalenie vzorky:
9. |Mnoistvo odobratej vzorky: . . 2L
. T- °C;
10. | Ukazovatele stanovené na mieste | Oz
Ch- mg/1
111. | Meraci pristroj
12. | Odkaz na pldn vzorkovania SRA/V0/19/14
13. | Ddtum odberu vzorky: 4 ./<{. 24 Cas odberu: _47°73°°
Farba:
Ziapach:
| 14. | VzhP'ad vzorky:
Zikal:
Sediment;
15. | Vzorkovnice: Podl'a IP 6.1.4 priloha &.2
16, |Stabilizdcia vzoriek: Podl’z IP 6.1.4 priloha £.2
17, | Transport vzoriek do laboratéria: |Hned’ po odbere
18. | Détum dodania vzorky do L2 PE . Peors

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 Fax: + 421 53 4427735 e-mail; elsro@elsro.sk htip:/fiwww.slsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA OSNAS

podl'a ISO/IEC 17025:2005, SNAS %oy | Reg. No. 038/8-025
Dritel’ Osvedéenia o stlade so spréavnou Iaboratérnou praxou, SNAS IS
PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/36  SPS 1or-0tee
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana & 2 z podtu 2
Vytiadok &. .. z politu 2
laboratéria
19. | ZvliStne poznamky k odberu:
20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.
Rozbor odpadovej vody podl'a aktudlnej poZiadavky
objednavatela:
21. |Spraiva pre skafobné laboratérium: TET. 1C SUve

Prehldsenie:
Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym stthlasom EL spol. s 1.0.

Reklamaicie:
Reklamacie v stivislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dnf od datumu odberu vzorky.

Akeeptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Odber vykonal: Frantifek Srank ﬁ
(meno, podpis)

P
Ukazovatele na mieste stanovil: W
(meno, podpis)
Suhlas cbjedndvatel’a: - @
(meno, organizacia, podpis, pediatka ) %”) @WI:IET

Novozdmocks [84, 949 05 NITRA
1C0: 341 320 82, IC DPH: SK2020407636

Tel: +421 53 4424740, . + 421 53 4192322 Fax:+ 42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk - hitpfiwww.elsro.sk



