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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie skiSok oznagenych N, SN, TN

- » Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢&.: 19/11163 Vitistoke, 2 zpofty 3
Zakaznik - objednavatel skisok
Cbjednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.o. .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 34905 Nitra - Dolné Krikany Ditum prevzatia vzorky: Bo0520/13
Odosielatel’ ENERGONET Nitra Détum vykonania skiSok od: 03.06.2019
Zmluva/ objednavka: 02/2019 do; 07.06.2019
Zakazka: 19-04839 ESt Krizovany Datum vystavenia protokolu: 07.06.2019
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skisok
Pé: 1 | Cislo vzorky: 19011913 I Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody , Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky; ESt - Krizovany - nadrz vyCistenej vody, bodova vzorka, Datum odberu: 3.6.2019
Merana veli€ina [ parameter / Meracfa Vysledok Neistota | Skafobné Medza e Typ
analyt jednotka skusky merania metdda stanovenia Metodicky predpls skiky
nepolare extrahovatefné y
litky (NEL IC) mg/| 0.08 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolarne extrahovatefné o
litky (NEL UV) mg/! 0.03 3% UVIVIS 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predplsov

Popis skratiek

| Skratka metody Nazov metody
IR Infralervena spektrometria
UVIVIS Spektrofatometria
Typ skusky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovand,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz&irend kombinovanu neistolu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
Odb.prot.&. SRA/QVI19/22

Prehlasenie

Skusobné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajd len predmetu skasok.

Tento prolokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, East’ protokolu len so sUhlasom sk(3abneho laboratdria.

Akreditacia laboratoria alebo jeho protokol ¢ skiiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udefujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym orgénom.

Reklamacie
Reklamovat vysledky laboratdmych skiidok moZne do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne

podané reklamacie,

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz sd vzorky vod likvidované.

Protokol dostane; ENERGONET NITRA, s.r.o.

Schalil: Ing.-Seféikova Lucia

Vedica LVSMa LPKBM

MVDr. Hatalova Blanka
Zastupca ved. LVSM

Protokol o skuske vyhotovil:
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
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podla ISO/IEC 17025:2005, SNAS %=y | Reg. No.038/8-025
Driitel’ Osvedienia o siilade so sprévnou laboratérnou praxou, SNAS s

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&.: SRA/ OV/19/22
Typ vzorky :Vody odpadové a iné

SLP-8 1/01-018¢
Verzia; 25.3.2019
Strana €. 1z podtu 2
Vytladok &. .. z podtu 2

1. [Povereni osoba: Franti$ek Srank
2. | Ukl odberu o Mc_mlto'rmg ?dpadovej vody podla poziadavky
objednavatel'a
Ndzov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184, 949 05 Nitra
Nézov a adresa zdkaznika ;
3. |(Objednavatel’ odberu vzorky, ICO: 341 320 82
vyrobea) Zodpovedny pracovnik: Franti$ek Srank
Objedndvka/Zmluva é&islo: 02/2019
Obec (miesto): | KriZovany nad Dudvéhom
Okres (oblast’): | Trnava
4. |Miesto odberu vzorky: Kraj: Trnavsky
Organizacia: | SEPS, Mlynské Nivy 59/A
Bratislava
Specifikdcia miesta odberu: i
5. (v pripade potreby nacrt) NADRZ vYCISTENEJ VODY.
6. | Typ vzorky Bodova
7. | Spbsob_a technika odberu vzorky: | Manudlne
8. |Oznalenievzorky: , | ESt KriZovany
9. |[MnoZstvo odobratej. vzorky 2[’
T T" - OC;
10. { Ukazovatele stanovené na mieste 0,-
Cl;- mg/l
11. | Meraci pristroj
12. | Odkaz na plin vzorkovania SRA/V0/19/02
13. |Ddtum odberu vzorky: 31.05.2019 |Cas odberu: 13.00
Farba:
Zipach:
14. | VzhP'ad vzorky: ap
Zdkal:
Sediment;
15. | Vzorkovnice: PodPa IP 6.1.4 priloha &.2
16. | Stabilizdcia vzoriek: Podra IP 6.1.4 priloha &.2
17. | Transport vzoriek do laboratéria: |Hned po odbere
18 Détum dodania vzorky do
" |laboratéria 03.06.2019
19, | Zvlastne pozndmky k odberu:
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: podfa ISO/IEC 17025:2005, SNAS ’,/'/:\\: Reg. No. 038/8-025
< £y Driitel' Osvedtenia o siilade so spriavnou laboratérnou praxou, SNAS i, ";\ N
PROTOKOL O ODBERE VZORKY &.: SRA/ OV/19/22  §Lps 1ototee
Typ vzorky :Vody odpadové a iné Strana&. 2 z podtl 2
Vytlagok &. .. z podtu 2
20. | Kontrolné vzorky: Nie st poZadované.
Rozbor odpadovej vody podla aktudlnej poZiadavky
objednavatela:
NEL IC a UV

21. | Sprdva pre skiifobné laboratérium:

Prehlisenie:
Tento protokol sa mdZe kopirovat’ len veelku, &ast’ protokolu len s pisomnym sithlasom EL spol. s r.0.

Reklamacie:
Reklamacie v suvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit’ do 30 dni od d4tumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.
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(meno, podpis)
@
Stuhlas objednavatel’a: A‘A MN%QAQIS

Novozimockd 184, 949 03 NITRA

(meno, organizécia, podpis, petiatka
’ ’ , ) 1&0: 341 320 82, 1C DPH: §K2020407686
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