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Laboratérium nie je akreditované na vykenavanie skidok oznagenyeh N, SN, TN

. - Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢.: 20/09875 Vitlatoks, 2 zpofty 3
Zakaznik - objednavatel skisok

Objednavatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94805 Nitra - Dolné Krskany Détum prevzatia vzorky: 21052020
Odosielatel" ENERGONET Nitra Datum vykonania skusok od: 21.05.2020
Zmluva | objednavka: 01/2020 do: 02.06.2020
Zéakazka: 2004479 ESt LemeSany Datum vystavenia protokolu: 02.06.2020

Vzorku odobral: Friala, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skisok
PE: 1 I Cislo vzorky:  20-010410 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: ESt LemeSany, bodova vzorka, 20.05.2020
Ve e parartr] | Merc || Vilok | ot | Stnd | e | ttodiyorcis | b
;;‘:E;”f,;gt fg;"’“"a‘e""é mg! <0.01 : R 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
;‘:ﬁ;mgt fj’,‘gah°"a‘°"“é mgi 0.1 3% | Spektrofoto |  0.01 IP4.1(STNB3053036) | A

Skisobné zariadenia a meradla pouzité na skigky holi kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody Nézov metody
IR Infradervend spektrometria
Typ skisky:

A - akreditované, N - neakreditovang, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozairent kombinovani neistotu z vysfedku skisky.

Poznamky ku vzorkam
20-010410 odberovy protokol &.: FRT/OV/20/26

Prehlasenie

Skagabné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skaSok sa tykajl len predmetu ski3ok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, Sast protokolu len so sUhlasom skiScbného laboratoria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie virobku organom udelujicim akreditaciy,

alebo akymkolvek inym orgénom.

Reklamiécie

Reklamovat vysledky laboratdrych skidck moZno do 30 dni od dalumy odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované sl pisomne
podané reklamécie.
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Uchovévanie zvyskov vzoriek
Pa ukonéeni analyz s vzorky vid likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protekol o skiske vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: lnge-Lucia Sefikova
vediica LPKBM a LVEM vedica LPKBM a LYSM
Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/fwww.elsro.sk
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Laboratérium nie je akreditované na vykonavanie sk{i$ok oznadenych N, SN, TN

o - Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske ¢.: 20/09877 Vilaioks, 2 zpotty 3

Zakaznik - objednavatel’ skii$ok

Objednavatel’; ENERGONET NITRA, s.r.0. . :
(meng a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: Lz
Odosielatef: ENERGONET Nitra Détum vykonania skisok od: 21.05.2020
Zmiuva ! objednavka: 01/2020 do: 02.06.2020
Zakazka: 20-04478 ESt LemeSany Détum vystavenia protokolu: 02.06.2020
Vzorku odobral: Frtala, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
P&: 1 |Cislovzorky: 20-010411 [ Typ vzorky; Vody odpadové a osobitnd vody [ Chemickg rozbor
Oznadenle vzorky: ESt Lemegany, bodova vzorka, 20.05.2020
Merand veli€ina / parameter/ |  Meracia Vysledok Neistota | Skiifobna Medza ' . ' Typ
analyt Jadnotka skiidky merania metoda stanovenia Metodicky predpis shiigky
biochemicka spotreba R
kyslika {BSKS) mgll 3.2 20% OA 0.2 STNEN 1899-12(IP2.2) A

Skusobné zariadenia a meradia poufité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek
Skratka metody Nazov metady
OA Cdmema analyza
Typ skaigky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roziren(t kombinovani neistoty z vysledku skasky.

Pozndmky ku vzorkim
20-010411 odberovy protokol &.: FRT/OV/20/27

Prehlasenie

Sk(Sabné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky sksok sa tykaiji len predmetu skigok.

Tento protokol méZe byt reprodukavany jedine cely, &ast protokolu len so sthlasem ski$obného laboratéria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol ¢ skiske sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,
alebo akymkofvek inym organom.

Reklamacie
Rekiamovat visledky laboratémych skisok moZno do 30 dni od datumu odoslania visledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované st pisomne
podané reklamacie.

Uchovivanie zvy§kov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vad likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0. @\;\?gg& iy s
g~

Protokol o skigke vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil:

vadica LPKBM a LVEM

Ing. L i
veddca BM a

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk http:ffwww.elsro.sk
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PROTOKOL. O ODBERE VZORKY ¢. FRT/OV/20/26
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢c
Verzia; 23.01.20
Strana; 1z 2
Vytlagok: =z 2

1. |Poverena osoba igor Frtala
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podia poZiadavky objednavateia
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zakaznika )
3. {Objednavaterl odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva éislo : 01/2020
Obec (miesto): Lemesany
Okres (oblast): Pregov
4. |Miesto odberu vzorky Kraj. PreSovsky
Organizécia: Slovenska elekirizaéna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikacia miesta odberu
Sl (v pripade potraby nar) NADRZ VYCISTENEJ VODY
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Sposob a technika odberu |Manualne
8. |Oznaéenie vzorky ESt LemeSany
9. {Mnozstvo odobratej vzorky |2 L
tepiota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
110.. na mieste O; = mg/l
' Cl; = mg/l
11, Meracie pristroje
| 12. | Odkaz na plan vzorkovania |S$RANO/20/21
13. | Datum odberu vzorky: 4o . £920 Cas odberu: /[ °°

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322

e-mail; elsro@elsro.sk http:/Awww.elsro.sk
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EL spol. s r.0., Radiinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves  SS\S22 ™
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA T3 Reg. No. 038/5-025

podla ISO/IEC 17025: 2017 AN

SLP-S 1/01-016¢°

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. FRT/OV/20/26 Verzia: 23.01.20

Strana: 2 z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok:  z 2
Farba:
Zapach:
14. | Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie su pozadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" | laboratéria
Rozbor odpadovej vody podla aktualnej pcZiadavky
objednavatefa:
Sprava pre skusobné NEL -IC, UV
21. g
laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa md2e reprodukovat iba ako celok, &ast protokelu len so suhlasom EL spol. s r.0.

Vysledky terénnych meranl sa tykaju ien odobratej vzorky.
Reklamacie v slvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnit' do 30 dnl od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvélil: Igor Frtala 7’1
{meno, podpis)

Terénne skusky vykonal:
(meno, podpis)

. . 3 BENERGONET @
Stthlas objednavatefa: NTTRA. 550,
i i Novozdmocké 184, 949 05 NITRA
(podpis, peciatka) 180 :?:1 320?2, 1C DPH; SK2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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podfa ISO/IEC 17025: 2017 IS

SLP-8 1/01-0i6c

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. FRT/OV/20/27 Verzia: 23.01.20

Strana: 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlatok:  z 2
1. |Poverena osoba Igor Frtala
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podl'a poZiadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika .
3. (Objednévatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmiuva ¢islo ; 01/2020

Obec (miesto): Lemesany

Okres (oblast): Presov

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Pre§ovsky

Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosové sustava, a.s.
Mlynské nivy S59/A, 824 84 Bratislava

Specifikacia miesta odberu |VYSTUP Z GOV ~ SPLASKOVE VODY

5. (v pripade potreby naért) 1. SACHTA ZA Cov.

6. | Typ vzorky Bodova

7. |Spodsob a technika odberu |Manudine

8. [Oznacenie vzorky ESt Lemesany

9. |Mnozstvo odobratej vzorky |1,25L
teplota vody = °C

10. g:;z;;vsat:ele stanovené 0, = mg/l
Cly, = mg/l

~11. |Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania | SRANQ/20/22

13. | Datum odberu vzorky: 2o 202 Cas odberu: /5/ Jo

|

Tel.: +42153 T424740, + 421 53 4192322 &-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww. glsro.sk
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SLP-S 1/01-016¢"

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. FRT/OV/20/27 Verzia: 23.01.20

.. Strana: 2 z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok: z 2 -

Farba:
Zapach:
14, |VzhfPad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st poZzadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

18. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" | laboratéria
Rozbor odpadovej vody podia aktualnej poZiadavky
objednavatefa:
21 Sprava pre skasobné BSKS,

laboratérium

Vyhlasenie :
Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, &ast' protokolu len so suhlasom EL spol. s r.0.

Vysledky terénnych meranl sa tykajl len odobratej vzorky.
Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je moZné uplatnif do 30 dni od datumu odberu vzorky.

Akceptované a vybavované sl iba pisomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvilil: Igor Frt'ala
{meno, podpis)

Terénne skusky vykonal:
{meno, podpis)

@
Suhlas objednavatefa: % ]@H;&&@@)}SE’T

{podpis, pediatka) Novozdmocks 184. 449 05 NITRA
I¢0: 341 320 82,1C DPHL: SK2020407656

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk * http:ffwww.elsro.sk




