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Zakaznik - objednavatel skisok

m:?: :?itretel;a) ﬁg\lrzoigmocrsqcﬂ Tflilﬁé&;drslof;litra - Dolné Krkany Détum prevzatia vzorky: e
Odosielatel ENERGONET Nitra Datum vykonania skii§ok od: 20.08.2020
Zmiuva / objednévka: 01/2020 do: 27.08.2020
Zakazka: 2007667 ESt Velké Kapusany Détum vystavenia protokolu: 27.08.2020
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1

VysledKky skisok

PL: 1 [ Cislo vzorky: 20018137 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody l Chemicky rozbor

Oznadenle vzorky: ESt Velké Kapusany, Na odtoku z COV - zaolsjované vody,bodova,20.8.2020

Merand veli¢ina / parameter/ |  Meracia Vysledok Neistota | SkiSobnd Medza - Typ
analyt jednotka |  skasky merania metoda stanovenla Metodicky predpia skGky

nepolarne extrahovatefné

litky (NEL I§) mgl| 0.07 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolarne extrahovatefné

Fitky (NEL UV) mgil 0.05 | 3% Spektrofoto 0.01 IP 4.1{STN 83 0540-4)

pH pri T=25,1°C - 18 5% Potenc. 1.0 STN EN IS0 10523 (IP 2.11)

Skasobné zariadenia a meradla pouZité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

Skratka metody | Nazov metédy T e ' |
iR Infradervena spekirometria

Potenc. Potenciometria

Spektrofoto Spektrofotometria

Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodévka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz&irend kambinovani neistotu z vysledku skisky.

Poznamky ku vzorkam
20018137 Odb.prot.&. SRA/OVI20/32

Prehlésenle

Skasobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skdSok sa tykaijd len predmetu skadok.

Tento protokol mdze byt reprodukovany jedine cely, éast protokolu len so sthlasom skiobného laboratdria,

Akreditécia laboratdria alebo jeho protokel o skidke sdm o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udefujicim akreditaciy,

alebo akymkolvek inym organom,

Reklamacie
Reklamovat' vysledky laboratérnych skidok moZno do 30 dnf od datumu odoslania visledkov zakaznikovi, Akceptované a vybavované sl pisomne

podané reklaméacie.

Uchovéavanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz si vzorky vad likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skiiske vyhotovil: Ing. Lucia SefCikova Schvalil:
ved(ca LPKBM a LVSM

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 Fax: +42153 4427735 e-malil: elsm@elsro.sli hitp:/Aww.elsro.sk
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Laboratdrium nie je akreditované na vykonavanie skd$ck oznaZenych N, SN, TN

P Strana €. 1 zpollu 1
Protokol o skugke ¢.: 20117098 Vitlatok, 1 zpoftu 3

Zakaznik - objednéavatel skisok

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.o. . . .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 34905 Nitra - Dolné Krékany Datum prevzatia vzorky: atle
Odosielatef: ENERGONET Nitra Datum vykonania skagok od: 20.08.2020
Zmluva/ objednavka: 01/2020 do: 27.08.2020
Zékazka: 20-07667 ESt Velké Kapuany Datum vystavenia protokolu: 27.08.2020
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: i
Vysledky skusok

Pé: f Gislo vzorky:  20-018138 ] Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky razbor

Oznadenie vzorky: ESt Velké Kapugany, Na odtoku z COV - splaskové vody,bodova,20.8.2020

Merand veliéina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkuSobna Medza A Typ

analyt jednotka skigky merania metdda stanovenija Metodicky predps skisky

blochemicka spotreba

kyslika (BSK5) mg/l 3.2 20 % OA 0.2 STN EN 1869-1,2(IP 2.2} A

chemicka spotreba kyslika

dichrémanom CHSK(Cr) mgfl <5 - Spektrofoto 5 STNISQO 15705 (IP 2.4) A

nerozpustené fatky pri 105°C

{membranovy filter 0,45 um, mgf 1 15 % GA 50 STNEN 872 (IP 2.13a) A

Advantec)

Skitobné zariadenia a meradla pouZité na skasky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nézov metédy
GA Gravimetricka analyza
OA Odmerna analyza
Spektrofoto Spektrofotometria
Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavika akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TH - terénna neakreditovana

Neistota merania

Nelstota merania predstavuje roz&lren( kombinovant neistotu z vysledku ski3ky.

Poznamky ku vzorkim
20-018138 Odb.prot.&. SRA/QV/20/33

Prehlasenie

Skascbné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skuSok sa tykajl len predmetu skiSck.

Tanto protokol mbZe byt reprodukovany jedine cely, éast protokolu len so sihtasom skidobného laboratbria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiske s4m o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkelvek inym organom.

Reklamécie
Reklamovat vysiedky laboratorych ski$ok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamécie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukonéenl analyz s vzorky véd likvidované.

Protokol dostane: ENERZONET NITRA, s.r.0.

Protokol 0 skiidke vyhotovil: Ing. Lucia Sef&ikova Schall:
vediica LPKBM a LVSM
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/20/32
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1z 2
Vytlagok; 2z 2

FPoverena osoba

FrantiSek Srank

2. | Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podfa poZiadavky objedndvatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.
Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika .

& (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: J&n Korgo
Objednavka/Zmluva ¢islo : 01/2020
Obec (miesto): Velké Kapusany
Okres (oblast): Michalovce

4. | Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky
Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosova slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratistava

5. | Specifikacia miesta odberu |NA ODTOKU Z COV-ZAOLEJOVANE VODY.

* | (v pripade potreby na&rt) PRVA KONTROLNA SACHTA 2A GOV.

8. |Typ vzorky Bodova

7. | Spobsob a technika odberu |Manuaine

8. |Oznaéenie vzorky ESt Velké Kapusany

9. |MnoZstvo odobratej vzorky |2 L

tepiota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. na mieste 0. = mg/
Cly = mg/|

11. | Meracie pristroje

12. |Odkaz na pléh vzorkovania |SRANO/20/18

13. Cas odberu: &

Datum odberu vzorky: 2#.08.2020

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322

e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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Reg. No. 038/S-025

podfa ISO/IEC 17025: 2017 "4,,,,,m\“\o\"

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/32  Siesteoee

Strana: 2 z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok: =z 2

Farba:
Zapach:
14. {Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment;
15. | Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie sut pozadované,

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
" | laboratéria 20.08.2020
Rozbor odpadovej vody podfa aktualnej poziadavky
objednavatela:
o¢ | Sprava pre skisobné NEL -1C, UV, pwr
" | laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa méze reprodukovat iba ako celok, &ast' protokolu len so sthlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v slvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dnl od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované su iba plsomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek $rank
(meno, podpis)

Terénne skusky vykonal:

(meno, podpis) e
@M@@NET ¢

Suhlas objednavatefa: fép\,@ NITRA, 5o,

(podpis, petiatka) ' o OroRAmocks 184,545 5 NITRA

34132082, 1C Dppi; SK2020407686

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/33
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 12z 2
Vytlagdok: 2z 2

Poverena osoba

Franti$ek Srank

2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podta poziadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zakaznika .
= (Cbjednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmluva Eisto : 01/2020
Obec (miesto): Velké Kapusany
Okres (oblast): Michalovce
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Kosicky
Organizacia: Slovenska elektrizatna prenosové slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
5. | Specifikacia miesta odberu |NA ODTOKU Z EOV-SPLASKOVE VODY.
" | (v pripade potreby nagrt} PRVA KONTROLNA SAGHTA 24 GOV,
6. |Typ vzorky Bodova
7. | Spoésob a technika odberﬁ Manualne
8. |Oznaé&enie vzorky ESt Velké Kapusany
9. |MnoZstvo odobratej vzorky |1,25L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. | ha mieste O, = mg/l
Ciy = mg/l
11. | Meracie pristroje
12. |Odkaz na plan vzorkovania | SRANVO/20/20
13, | Datum‘odberu vzorky: 2(208.2020 Eas odberu: P75
Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@eisro.sk hittp:/Aveww.elsro.sk
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SLP-5 1/01-016¢

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/33 Verzia: 23.01.20

. Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitiadok: 2 2

Farba:;
Zapach:
14. | VzhTad vzorky
: Zakal:
Sediment;
15. | Vzorkovnice podfa IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie sU pozadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratéria

20 Datum dodania vzorky do
' [laboratéria 2¢.08.2020

Rozbor odpadovej vody podla aktu#linej poZiadavky
objednavatela:
BSKS5, CHSK,,, NL

19. v chladiacom boxe

Sprava pre skasobné

21. laboratorium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa mbze reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so suhlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v s0vislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavovane st iba pisomne podané reklamaécie.

{meno, podpis) ﬁfﬁ @ ‘,‘"‘

Odber vykonal %okol o odbere schvalil: FrantiSek Srank
% )
'&a a\tﬁioéaf /"O

Terénne skusky vykonal:
(meno, podpis)

Suhlas objednavatera: //va_, @mamm,m“ QETQ

odpis, pediatka
(podpis, p ) Novozdmocki 154, 949 03 NITRA
IC0: 341 32082, 15 Dpi. SK2020407456

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 g-mail; elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk




