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Zakaznik - objedndvatel skisok

Laboratérium nie je akreditované na vykonévanie skisok oznadenych N, SN, TN

Protokol o skuske ¢.: 20/22193

Strana & 1
Vitlagok &, 1

zpofty 1
zpodty 3

Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. . i .
{meno a adresa) Novozamocks 184, 34505 Nitra - Dolné Kr3kany Détum prevzatia vzorky: 22102020
Odosielatel ENERGONET Nitra Détum vykonania skigok od: 22.10.2020
Zmluva / objednévka: 01/2020 do: 02.11.2020
Zakazka: 20-09926 Medzibrod Datum vystavenia protokofu: 02.11.2020
Vzorku odobral: Srank, EL Podet vzoriek: 1
Vysledky skasok

Pé: 1 |Cislovzorky: 20023980 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor

Oznatenle vzorky: Na odtoku z COV zaolejovanych viid

Merana veliéina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skusobna Medza 3 \ Typ

analyt jednotka skusky merania . metéda stanovenia Metqdlcky predpis skisk

nepolame extrahovatefné

litky (NEL UV) mafl 0.04 3% Spekirofoto 001 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolarne extrahovatefné

latky (NEL IC) mg/l 0.06 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A

Skiisobné zariadenia a meradla pouzité na skagky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrelogickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metody
IR Infratervena spekirometria
Spektrofoto Spektrofotometria
Typ skagky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozéirent) kombinovan( neistotu z vysledku skdsky.

Prehlasenie

Skiigobné faboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykaju len predmetu skusok,

Tento protokol méZe byt reprodukovany jedine cely, East' protokolu len so sihlasom sk($obného laboratoria,

Akrediticla laboratéria alebo jeho protakol o skigke sam o sebe neznamend v Zladnom pripade schvalenie virobku organom udefujdcim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamécie .
Reklamovat vistedky laboratarnych skisok mozno do 30 dni od datumu odostania visiedkov zakaznikovi. Akceptované a vybavovane si pisomne
podané reklamacie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz sd vzorky vad likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skiidke vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: Ing. Lucia Seféikova
vedica LPKBM a LVSM vediica LPKBM & LVSM
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax : +42153 4427735 e-mall: elsro@elsro.sk htp:/www. glsro.sk
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Laboratérium nie je akreditované na vykonévanie skiSok oznacenych N, SN, TN

. . Strana & 1 zpoftu 1
Protokol o skuske &.: 20/22192 e vt
VytlaBok &. 1 zpoftu 3
Zakaznik - objednavatel skuisok
Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.c. . . .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94805 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 22102020
Odosielatel: ENERGONET Nitra Datum vykonania skiSok od: 22.10.2020
Zmluva / chjednavka: 01/2020 do: 02.11.2020
Zakazka: 20-09926 Medzibrod Datum vystavenia protokolu: 02.11.2020
Vzorku odobral: Srank, EL Potet vzoriek: 1
Vysledky skisok
P&: 1 |Cislovzorky: 20-023979 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitng vody | Chemickj rozbor
Oznadenie vzorky: Vyustny objekt
Merana veli¢ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | SkiuSobnd Medza I . Typ
analyt jednotka shisky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skisky
biochemické spotreba o v
kyslika (BSK5) mg/| 1.2 20 % A 0.2 STNEN 1899-1,2 {IP 2.2) A
nepolarne extrahovatefné
litiy (NEL UV) mg/l 0.03 3% Spektrofoto 0.01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepoléame extrahovatefné
litky (NEL i€) mg/! 0.07 5% IR 0.01 IP 4.1(STN 83 05404) A

Skii§obné zariadenia a meradla pouZité na skagky boli kalibrované a overené v zmysie platnych metroiogickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metody
IR Infradervena spekfrometria
QA Cdmerna analyza
Spekirofoto Spektrofotometria

Typ skisky:
A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovan, SN - subdodavka neakreditovana, TA - terénna akreditovand,
TN - terénna neakreditovana

Weistota merania
Nelstota merania predstavuje rozsirend kombinovand neistotu z vysledku skisky.

Prehlasenie

Skisobné laboratérium prehlasuje, Ze vysledky skiSok sa tykajd len predmetu skisok,

Tento protokol moZe byt reprodukovany jedine cely, &ast protokolu len so sOhlasom ski3obného laboratbria.

Akreditacia laboratéria alebo jeho protokol o skiiske sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvélenie vyrobku organom udelujicim akreditaciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Reklamacie
Reklamaovat vysledky laboratrnych skiisok moZno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikavi. Akceplované a vybavované sii pisomne

podané reklamdécie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukongeni analyz si vzorky vad likvidované,

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skugke vyhotovil: Ing. Lucia Sefikova Schvilil: Ing. Lucia Sefdikova
vediica LPKBM a LV3M vediica LPKBM-a LVSM
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 Fax:+42153 4427735 e-malil. elsro@elsro.sk hitp:/iwww.elsro.sk
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Laboratérium nie je akreditované na vykenavanie skaSok oznagenjch N, SN, TN

;o - Strana & 1 zpottu 1
Protokol o skiske ¢.: 20/22191 e x P
Vitlaok &, 1 zpoftu 3
Zakaznik - objednavatef skasok
Objednavatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. 5 : .
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krékany Détum prevzatia vzorky: 22102020
Odosielatel" ENERGONET Nitra Datum vykenania skiiSok od: 22.10.2020
Zmluva/ objednavka: 01/2020 do: 30.10.2020
Zakazka: 20-09926 Medzibrod Datum vystavenia protokolu: 30.10.2020
Vzorku odobral: Srank, EL Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
PE: 1 |Cislovzorky: 20-023978 | Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody | Chemicky rozbar
Oznatenie vzorky: Na odtoku z COV splaskovych véd 2 hod. zlievana
Merand veli&ina / parameter / Meracia Vysledok Neistota | Skidobna Medza . " Typ
analyt Jednotka skiiZky merania metdda stanovenia Metodicky predpls shigky
biochemicka spotreba
kyslika (BSK5) mg/t 241 20% OA 0.2 STN EN 1899-1,2 (P 2.2) A

Skagobné zariadenia a meradla pouZité na skidky boii kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis skratiek

| Skratka metody | Nazov metody
CA Qdmernd analyza
Typ skisky:

A - zkreditované, N - neakreditované, SA - subdodéavka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovand

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz&irend kombinovant neistotu z vysledku skisky.

Pozndmky ku vzorkam
20-023978 - odberovy protokol SRA/QV/20/41

Prehlasenie

Skagobné laboratorium prehlasuje, Ze visledky skidok sa tykajl len predmetu skiSok.

Tento protokol mdZe byt reprodukovany jedine cely, ast protokelu len so sihlasorn skisobného laboratoria.

Akreditécia laboratéria alebo jeho protokol o skiiske sam o sebe neznamena v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udefujicim akreditacly,

alebo akymkolvek inym organom.

Rekiamécie
Reklamovat vysledky laboratomych skisok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované si pisomne

podané reklamécie.

Uchovavanie zvySkov vzoriek
Po ukonéeni analyz st vzorky vbd likvidované.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Protokol o skidke vyhotovil: Ing. Lucia Seftikova Schvalil: Ing. kucia Sefélkové
vediica LPKBM a LVSM weflica LPKBM akVSM
Tel: +42153 4424740, +42153 4192322 Fax:+421 534427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:ffwww elsro.sk



EL spol. s r.o., Radlinskeho 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
podla ISO/EC 17025: 2017
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Reg. No. 038/8-025

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/39
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1z 2
Vytlagok: =z 2

1. |Poverena osoba Franti$ek Srank
2. |Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podra poZiadavky objednévatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.i.0.
Adresa: Novozamocka 184
Nazov a adresa zakaznika .
3. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmiuva &islo : 01/2020
Obec (miesto): Medzibrod
Okres (oblast): Banska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Banskobystricky
Organizécia: Slovensk4 elektrizaéna prenosova sustava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikicia miesta odberu ;
5. (v pripade potreby nadrt) NA 0DTOKU z COV ZAOLEJOVANYCH VOD
6. |Typ vzorky Bodova
7. |Spbsob a technika odberu | Manualne
8. |Oznaéenie vzorky ESt Medzibrod
9. [MnoZstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10 1na mieste 0, = mg/!
Cl, = mgfi
11. |Meracie pristroje
12. |Odkaz na plan vzorkovania |$RANO/20/07
13. | Datum odberu vzorky: 22.10.2020 Cas odberu: £ s

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322

e-mail: elsro@eisro.sk hitp:iiwww.elsro.sk




EL spol. s r.o, Radiinskeho 17A, 052 01 Spidska Nova Ves \\\\_/_,51 BISNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA izm//_—\\: Req. No. 038/5.025
podla ISO/IEC 17025: 2017 N g. 7o.

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/20/39  SLhstetorse

Strana: 2z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok:  z 2
Farba:
Zapach:
14. |Vzhlad vzorky ‘
Zakal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st pozadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratoria

20 Datum dodania vzorky do -
" | laboratéria 22.10.2020

18. v chladiacom boxe

Rozbor cdpadovej vody podl'a aktualnej poziadavky
objednavatela:

o4 |Spréva pre skigobné NEL - IG, UV
" | laboratérium
Vyhidsenie :

Tento protokol sa méZe reprodukovat iba ako celok, &ast protokolu len so sithlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit’ do 30 dnl od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované s iba plsomne podané reklamacie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek Srank «¢ {
(meno, podpis)

Terénne skusky vykonal:
{meno, podpis)

Sthlas objednavatefa: m@yET ?

(podpis, pe&iatka) Novozimooks ;smwmg——

1C0: 341 32082, ¢ Dpil: SK2020407686

Tel.: + 42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:fhww, elsro.sk
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AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/40
Typ vzorky: Vody odpadové a iné

SLP-S 1/01-016¢
Verzia: 23.01.20
Strana: 1 2z 2
Vytladok: 2z 2

Poverena osoba

Frantigek Srank

2. |Ciel odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poziadavky objednavatela
Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o0.
Adresa: Novozdmocka 184
Nazov a adresa zakaznika :
8. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo
Objednavka/Zmiuva &islo : 01/2020
Obec (miesto): Medzibrod
Okres (oblast): Banska Bystrica
4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Banskobystricky
Organizacia: Slovenska elektrizaéna prenosova slstava, a.s.
Miynske nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Specifikicia miesta odberu |, ,. .
S1 (v pripade potreby nagr) VYUSTNY OBJEKT.
8. [Typ vzorky Bodova
7. |Spobsob a technika odberu | Manualne
8. |Oznacenie vzorky ESt Medzibrod
9. |MnoZstvo odobratej vzorky [3,25L
teplota vody = °C
Ukazovatele stanovené _
10. 1 ha mieste 0, = mg/
Cly = mg/|
11. { Meracie pristroje
12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/20/08
13. | Datum odberu vzorky: 22.10.2020 Gas odberu: A7

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322

e-mail: eisro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk
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EL spol. s r.o., Redinského 174, 052 01 Spidské Nova Ves N EISNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA ~ SEZEF | o "\ hoe oo

podla ISO/IEC 17025: 2017 KA

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/40  SP:8totaice

Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: z 2

Farba:
Zapach:
14. |Vzhl'ad vzorky
Zakal:
Sediment;
15. | Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie su poZzadované.

18. |Poznamky k odberu

Transport vzoriek do
laboratoéria

20 Datum dodania vzorky do
" |laboratéria 22.10.2020

Rozbor odpadovej vody podfa aktualnej poziadavky
objednavatela:
NEL - IC,UV, BSK5

19. v chladiacom boxe

Sprava pre skisobné

21. laboratérium

Vyhlasenie :

Tento protokol sa moZe reprodukovat' iba ako celok, &ast' protokolu len so sthlasom EL spol. sr.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaja len odobratej vzorky.

Reklamacie v slvislosti s odberorm vzoriek je moZné uplatnit do 30 dnl od détumu odberu vzorky.
Akceptovane a vybavované su iba pisomne podané reklamacie.

/
Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: FrantiSek Srank W
{meno, podpis)

V ﬁl‘ﬁuﬁ S\\
Terénne skusky vykonal: *ﬁ’f@»& % 4 ‘o
(meno, podpis) ¥ %

* & Egﬂ & #
¥ 9 %
Suhlas objednavatefa: @%A NET® {%’:’E‘Maﬂs ‘St:we
dpis, pediatk s PN

{podpis, pediatka) o™ ﬁ;lockamm—- S X Nov©

Ly, m‘.uzmo:'ﬁag

Tel: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.sk http:/fiwww.elsro.sk
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EL spol. s r.o., Radinsiého 174, 052 01 Spisska Novs Ves S ESNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA S;M//ff\\\: Req. No. 038/5.05

podra ISO/IEC 17025; 2017 RIEONN

SLP-S 1/01-016¢c

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/41 Verzia: 23.01.20

... Strana: 1z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlatok: 2z 2
1. |Poverena osoba Frantiek Srank
2. | Ciel odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poZiadavky objednavateta

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocks 184

Nazov a adresa zdkaznika .
& (Objednavatef odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpo_vedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmiuva &islo : 01/2020

Obec (miesto): Medzibrod

Okres (oblast): Banska Bystrica

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Banskobystricky

Organizdcia: Slovenské elektrizaéna prenosova ststava, a.s.
Mlynske nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5. |Specifikacia miesta odberu |\, o0 7 BOV sPLASKOVYCH VOD

(v pripade potreby nadrt)
6. |Typ vzorky e 24ed, shesnna
7. | Spbsob a technika odberu |Manuélne
8. |Oznaéenie vzorky ESt Medzibrod
9. |MnoZstvo odobratej vzorky (1,25L
teplota vody = °C
1. g:ar:ic;vsz:teele stanovené 0, = mg/|
Cly = mg/l

11. { Meracie pristroje

12. | Odkaz na pian vzorkovania |SRANO/20/09

13. | Datum odberu vzorky: 22.10.2020 Gas odberu: §7°~°0%

Tel.: +421 83 4424740, + 421 53 4192322 C e-mail: elsro@elsro.sk . http:/Aowew. elsro.sk



EL spol. s r.o., Radiinského 17A, 052 01 Spidska Nova Ves sxi\\;-//_/{_ g SNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA —mﬁ\m§

podra ISO/IEC 17025: 2017 s LReg No 03875029

PROTOKOL O ODBERE VZORKY & SRA/OV/20/41  SLP-S1tot6e.

. Strana; 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok:  z 2

Farba:
' Zapach:
14, |Vzhlad vzorky .
Zékal:
Sediment:
15. |Vzorkovnice podla IP-6.1.4
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st pozadované.

18. | Poznamky k odberu

Transport vzoriek do

19. laboratéria v chladiacom boxe
20 Datum dodania vzorky do
. =" |laboratdria 22.10.2020
Rozbor odpadovej vody podfa aktudinej poziadavky
objednavatela:
Sprava pre skasobné BSKS
21. L
laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa mdzZe reprodukovat iba ako celok, ast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaji len odobratej vzorky.

Reklamacie v slvislosti s odberom vzoriek je moZné upiatnit' do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované st iba plsomne podané reklamacie.

Odbper vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank
(meno, podpis)

Terénne skasky vykonal:
(meno, podpis)

ENERGONET @
Suhlas objednavatela: %y NTTRA.x.r:.[:.JET

: : Novozdmocks 1 54 A
(podpis, peciatka) 160:341 320 82, 1C. et Saommacvsse

Tel.: + 421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: alsro@elsro.sk http:/iwww.elsro.sk



