EL spoi. s r.o. S,
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves \\ 2
W Stredisko laboratornych prac

Akreditované skigobné laboratéria podfa ISO/IEC 17025, SNAS

EISNAS

Reg. No. 038/S-025

NG
NS

Laboratrium nie je akreditované na vykonavanie skitok oznadenych N, SN, TN

P Strtana & 1 zpotu 1
Protokol o skuske ¢.: 20/24089 Villaboks, 1 zpotts 3

Ziakaznik - objednavatel skdasok

Objednavatel” ENERGONET NITRA, s.r.0. ; .
{meno a adresa) Novozémocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Détum prevzatia vzorky: 19.11.2020
Odosielatel: ENERGCNET Nitra Déatum vykonania ski$ok od: 19.11.2020
Zmluva/ objednavka: (1/2020 do: 27.11.2020
Zakazha: 20-10775 ESt Varin Datum vystavenia protokolu: 27.11.2020
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysiedky skasok

PE: 1 |Cislovzorky: 20-026109 | Typ vaorky: Vody adpadové a osobitné vody | Chemicky rozbor

Oznacenie vzorky: ESt Varin, NadrZ vyéistenej vody, bodova,19.11.2020

Merand veliéina / parameter/ |  Meracia Vysledok Neistota | Skugobna Medza A - Typ

" analyt jednotka skisky merania metoda stanovenia Metodicky predpis skusky

nepolarne extrahovatelné

litky (NEL IC) mgll <0.01 - IR 0.01 [P 4.1(STN 83 0540-4) A

nepolame extrahovatefné

litky (NEL UY) mg/ 0.35 3% Spekirofota 0.0 IP 4.1(STN 83 05404) A

Sk(Sobné zariadenia a meradla pouZité na ski§ky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov

Popis_skrétiek

Skratka metody Nézov metédy

IR Infratervena spektrometria
Spektrofolo Spektrofotometria

Typ skasky:

A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovans, SN - subdodavka neakreditovand, TA - terénna akreditovana,
TN - terénna neakreditovana

Neistota merania
Neistota merania predstavuje roz§irend kombinovani neistotu z vysledku skissky.

Poznamky ku vzorkdm
Odb.prot.&. SRA/OV/20/48

Prehlésenie

Skiidobné laboratdrium prehlasuje, Ze vysledky skidok sa tykajl len predmetu skisok.

Tento protokal méZe byt reprodukavany jedine cely, &ast’ protokolu len so sihlasom skaSobnéhe laboratéria,

Akreditacia laboratéria alebo jehe protokol o skiiske sam o sebe neznamend v Ziadnom pripade schvalenie vyrobku organom udelujicim akreditéciu,

alebo akymkolvek inym organom.

Rekiamacie
Reklamovat vysledky faboratdrnych skiiSok mozno do 30 dni od datumu odoslania vysledkov zakaznikovi. Akceptované a vybavované s pisomne

podané reklamacie.

Uchovévanie zvySkov vzoriek
Po ukonceni analyz st vzorky vod likvidovane.

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0,

Protokol o skiidke vyhotovil: Ing. Lucia Seféikova Schvalil: ing: Lucia Seféikova
vediica LPKBM a LVSM vediea:PKBM a.LVSM
Tel.: +421 53 4424740, +42153 4192322 Fax: +42153 4427735 e-mail: elsro@elsro.sk hitp:/Awww.elsto.sk
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EL spol. s r.o., Radiinského 174, 052 01 Spiska Nové Ves SN B SNAS
AKREDITOVANE SKUSOBNE LABORATORIA  JBG=MEA Reg. No. 038/S-025

podra ISO/IEC 17025; 2017 R

SLP-S 1/01-016¢

PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/20/48 Verzia: 23.01.20

i = =, Strana: 1z 2
Typ vzorky. Vody odpadové a iné Vitladok: 2 z 2
1. |Poveren4 osoba Franti$ek Srank
2. | Cief odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podfa poZiadavky objednavatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika 3
N {Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva &islo : 01/2020

Obec (miesto): Varin

Okres (oblast): Zilina

4. !Miesto odberu vzorky Kraj: Zilinsky

Organizéacia: Slovenska elektrizaéna prenosova slstava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu NADRZ VYCISTENEJ VODY.

(v pripade potreby naért)

6. |Typ vzorky Bodova

7. |Spbsob a technika odberu | Manuaine

8. |Oznacenie vzorky ESt Varin

9. |MnoZstvo odobratej vzorky |2 L
teplota vody = °C

10. ’l::a"zl?evsatzele stanovené 0, = mg/!
Cl, = mg/l

11. | Meracie pristroje

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRANO/20/14

13. | Datum odberu vzorky: 19.11.2020 Cas odberu: 45~

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.sk http:/Avww elsro.sk
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SLP-S 1/01-016¢c

PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/20/48 Verzia: 23.01.20

. . Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitlagok: 2 z 2
Farba:
: Zapach:
14. |Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment;
15. 1Vzorkovnice podia IP-6.1.4
16. |Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie sU poZadované.

18. |Poznamky k odberu

Transpo'rt vzoriek do

laboratdria v chladiacom boxe

18.

Datum dodania vzorky do

2_0' laboratéria ‘ 19.11.2020

Rozbor odpadovej vody podra aktudlnej poZiadavky
objednavatela:

o4 |Sprava pre skusobné NEL - IC, UV
" | laboratérium
Vyhiasenie :

Tento protokol sa mdze reprodukovat iba ako celok, cast protokolu len so suhlasom EL spol. sr.o0.
Vysledky terénnych merani sa tykaji len odobratej vZorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je mo2né uplatnit do 30 dni od datumu odbery vzorky.
Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklamécie.

(meno, podpis)

Terénne skisky vykonal:
{meno, podpis)

, . ESENERGONET ©
Sihlas objednavatefa: %_’_g R INET

(podpis, peciatka)

Novozimocks 183, 948 05 W)TRA
IC0: 34132082, 1C ppgy, SK2020407686

Tel.: +421 53 4424740, + 421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



