EL spol. s r.0.
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

I Akreditované skaSobné laboratéria podia 1SO/IEC 17025: 2017
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Reg. No. 038/S-025

Akreditacia sa nevz{ahuje na skidky typu N

.= » Sfrana: 1 z 1
Protokol o skuske ¢.: 21/23870 Vitatoe 2 z 3
Zakaznik - objednavatel skiiSok
Objednévatel: ENERGONET NITRA, s.r.0. . ]
{meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krikany Dtum prevzatia vzorky: S0:T1:2021
Odoslelate!: ENERGONET Nitra Détum vykonanla skiSok od: 30.11.2021
Zmluva | objedndvka: 132021 do: 03.12.2021
Zakazka: 21-11170 ESt Stupava Détum vydania protokelu: 03.12.2021
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Vysledky skisok
RE: 1 [ Cislo vzorky:  21-027668 [Typ vzorky: Vody odpadové a osobitné vody [ Chemicky rozbor
Oznadenie vzorky: ESt Stupava - Nadrz vy¢istenej vody, bodova vzorka, 29.11.2021
Vysledok Neistota | Skigobna Medza - Typ
Parameter Jednotka skky merania metéda e Metodicky predpis sk
nepolarne extrahovatefné o
litky (NEL I€) mgfl 0.03 24% IR 0.01 iP 4,1(STN 83 0540-4) A
nepoldrne extrahovatelné
latky (NEL UV) mgl 0.07 20 % Spekirofoto 0.01 iP 4.1{STN 83 0540-4) A
SkiiSobné metddy _
| Skratka | Nazov metédy |
IR Infralervené spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

Poudité skratky: 1P - Intemy predpis

Typ skidky: A - akreditovana, N - neakreditovand, T -terenna, § - subdodavka (externa sfuzba)

Neistota merania predstavuje relativnu roz8iren( neistotu z vysledku skisky, koeficient roz8irenia k=2.

Vyhlasenia a upozomenia:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako ceiok, dast protokolu len so sihlasom laboratéria.
Uvedené visledky sa tykajl len testovane] vzorky a nenahradzajl schvélenie skiidaného predmetu prislunym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratdrium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuju na vzorku, ako bola prijaté.
Laborat6rium nezodpoveda za informécie poskyinuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost’ vystedkov.
Miesto vikonu skadok (okrem terénnych a subdodavok] je totozné s adresou uvedenou v zahlavi,
Skigobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skisok mozno do 30 dnf od datumu ich odoslania zakaznlkovi, Akceptované a vybavované sil iba-pfso

Protokol dostane: ENERGONET NITRA, s.1.0.

Protoko! o skiiike vyhotovll:

Mgr. Tatiana Antolova
Vedica LVSM

Schvilil:

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322

e-mail; elsro@elsro.sk

www.elsro.sk
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podfa ISO/IEC 17025: 2017
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/21/54  SLPStiot016

Strana; 1z 2

Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok:  z 2
1. |Poverena osoba Frantigek Srank
2. |Ciefl odberu vzorky Monitoring odpadovej vody podla poziadavky objednévateia

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.o.

Adresa: Novozamocka 184

Nazov a adresa zakaznika .
3. {Objednavaterl odberu vzorky) ICO: 341320 82
Zodpovedny pracpvnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva é&islo . 13/2021

Obec (miesto): Stupava
Okres {(oblast). Malacky

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: Bratislavsky
Organizacia: Slovenska elektrizadna prenosova slstava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

Specifikicia miesta odberu

5. (v pripade potreby nacrt) NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. |Typ vzorky ‘ Bodova

7. |Sposob a technika odberu |Manualne

8. [Oznacenie vzorky ESt Stupava

9. [MnozZstvo odobratej vzorky |2 L

0 Ukazovatele stanovené teplota vody = °C | teplota vzduchu = °C
AR IESEe pH = vofny chiér (Cl) = mg!

11. | Meracie priétroje Teplomer pH meter

12. | Odkaz na plan vzorkovania |SRA/NO/21/01

13. |Datum odberu vzorky: 29 /7 =5/ Cas odberu: _5**
Farba:
Zapach:
14. |Vzhfad vzorky
Zakal:
Sediment:
15. | Vzorkovnice podfa IP-6.1.4

Tel.: + 421 53 4424740, +421 53 4192322 . © e-mail: elsro@elsro.sk ‘ hitp:ifwaw.elsro.sk
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY ¢&. SRA/OV/21/54  SLhstotote

... Strana: 2z 2
Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vytlagok: 2 2
16. | Stabilizacia vzoriek chladenim
17. | Kontrolné vzorky Nie st poZzadované.

18. |Poznamky k odberu

19 Transport vzoriek do

laboratéria v chladiacom boxe

Datum dodania vzorky do

20. [aboratéria

Rozbor odpadovej vody podla aktualnej poZiadavky
objednavatela:

Sprava pre ski$obné NEL -IC,UvV
21, '

laboratérium
Vyhlaseznie :

Tento protokol sa méd2e reprodukovat iba ako celok, ¢ast’ protokolu len so stihlasom EL spol. s r.o.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v suvislosti s odberom vzoriek je mo2né uplatnit do 30 dni od datumu odberu vzorky.
Akceptovangé a vybavované su iba pisomne podané reklamagcie.

Odber vykonal a protokol o odbere schvélil: Frantisek Srank A
{meno, podpis) ! o skildog,, - a:‘*\

Terénne skasky vykonal:
{meno, podpis)

Suhlas objednavatefa:
(podpis, peéiatka)

Nuvﬁzémecka 184, Yoy O3 N[TRA,
00340 320 82, IC Drd: 562020407686

Tel.: +42153 4423740. +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk http:/fwww.elsro.sk



