‘\‘ll|lrl,,
S

Y

EL spol. s r.o. 3 \E-\_:///’,_ E SNAS
Radlinského 17A, 052 01 Spiska Nova Ves im/_z__\m G
- N NN Reg. No. 038/S-025
Akreditované skaSobné laboratoria podfa ISOAEC 17025: 2017 ’4,4@3&‘ 0
Akrediticia sa nevztahuje na skisky fypu N
far o, Strana: 1 z 1
Protokol o skiiske &.: 22/01029 Vitedoke 2 z 3
Zakaznik - objednavatef skusok
Objednévatef: ENERGONET NITRA, s.r.0. .
(meno a adresa) Novozamocka 184, 94905 Nitra - Dolné Krskany Ditum prevzatia vzorky: P
Odosielatef; ENERGONET Nitra Détum vykonania skdSok od: 20.01.2022
Zmluva/ objednavka: 06/2022 do: 28.01.2022
Zakazka: 2200558 ESt PovaZska Bystrica Détum vydania protokoly; 28.01.2022
Vzorku odobral: Srank, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1
Vysledky skigok
PE&: 1 ! Cisio vzorky:  22-001132 ] Typ vzorky; Vody odpadove a osobitné vody [ Charmicky rozbor
Oznadenia vzorky: ESt PovaZskd Bystrica - nadrz vyiistenej vody, bodovi vzorka, 19.01.2022
, ' Vysledok | Nelstota | SkaSobnd | Medza ' : i Typ
Parameter | Jednota | hasky merania | metéda | stanovenia | "erodicky predpls | ihy
nepolire extrahovatefné )
latky (NEL IC) mgh .10 24% IR .01 IP 4.1(STN 83 0540-4) A
nepolime extrahovatefné
Iitky (NEL UV) mgf 0.19 20% Spakirofoto 0.01 IP 4.1{STN 83 05404) A
Skasobné metédy
| Skratka [ Nazov metdy |
iR Infratervena spektrometria
Spektrofoto Spektrofotometria

PouZité skratky: iP - interny predpis
Typ skisky: A - akreditovans, N - neakreditovana, T - terénna, § - subdodéavka (extemna sluzba)
Nelstota merania predstavuje relativnu roz§frend neistotu z visledku skisky, koeficient roziirenia k=2.

Vyhidsenia a upozornenia:
Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, Gast protokolu len so sthlasom laboratéria.
Uvedene vysledky sa tykaji len testovanej vzorky a nenahradzaji schvélenie ska$aného predmetu prislu§nym orgénom,
Ak vzorku dodal zékaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuju na vzorku, ako bola prijata.
Laboratbrium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov.
Miesto vykonu skiiSok (okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi,
Skasobné zariadenia a meradia boll kalibrované a overens v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skisok mozno do 30 dnf od datumu ich odoslania zakaznlkovi, Akceptované a vybavované si iba-plsomne podané reklamacie.

Protokel dostane: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Protokol o skii§ke vyhotovil: Magr. Tatiana Antolova Schvélil: Mgr. Tatiana Antolova
Vediica LVSM Veduca L VEM
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Typ vzorky: Vody odpadové a iné Vitladok:  z 2
1. |Poverenaosoba - Frantidek Srank
2. |Ciel odberu vzorky | Monitoring odpadovej vody podl'a poZiadavky objednévatela

Nazov: ENERGONET NITRA, s.r.0.

Adresa: Novoéémocké 184

~ | Nazov a adresa zakaznika :
3. (Objednavatel odberu vzorky) ICO: 341 320 82
Zodpovedny pracovnik: Jan Korgo

Objednavka/Zmluva &islo : 06/2022

Obec (miesto). PovaZské Bystrica

Okres (oblast): PovaZska Bystrica

4. |Miesto odberu vzorky Kraj: 7ree1 Eiiups i

Organizacia: Slovenska elektrizaéné prenosova slstava, a.s.
Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

5 Specifikacia miesta odberu

(v pripade potreby naért) NADRZ VYCISTENEJ VODY.

6. {Typ vzorky bodova

7.- Spédsob a technika odberu | Manuéalne

8. |Oznacenie vzorky ESt PovaZska Bystrica

- 9. |MnozZstvo odobratej vzorky |2 L

= Ukazovatele stanovené teplota vody = °C |teplota vzduchu = °C
& Miegre pH= volny chiér (Cly) = mg/!

11. Merégi'é bris,t}fé’je © . | Teplomer .. pHmeter

12. |Odkaz na plan vzorkovania | SRANO/22/15

13. | Détum odberu vzorky: 19.01.2022 . - © &as odberu: /3
| | |Farba: |
, - a= 15 - | Z&pach:
-1 14. {VzhFad vzorky - k
Zakal:
Sediment:
: ._'15_. Vzorkovnice - - ] podra IP-68.1.4
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PROTOKOL O ODBERE VZORKY &. SRA/OV/22/01 ©sestonoie
Typ vzorky Vody odpadove a me L 3;27:‘?“ ? :g

16. |Stabilizacia vzoriek -chladenim

17. |Kontrolné vzorky - Nie sU poZadované.

18. | Poznamky k odberu

19 Transport vzoriek do v chladiacom boxe

' | laboratéria
20 Datum dodania vzorky do
" | laboratéria
Rozbor odpadovej vody podfa aktualnej poZiadavky
objednavatefa:
21 Sprava pre skiusobné NEL -IC,uv
" | laboratérium
Vyhlasenie :

Tento protokol sa mézZe reprodukovat iba ako celok, dast protokolu len so sthlasom EL spol. s r.0.
Vysledky terénnych merani sa tykaju len odobratej vzorky.

Reklamacie v stvislosti s odberom vzoriek je mozné uplatnit' do 30 dnf od datumu odberu vzorky.
Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamacie.

/
~Odber vykonal a protokol o odbere schvalil: Franti$ek Srank W
{meno, podpis)

Terénne skusky vykonal:
{meno, podpis)

Sihlas objednavatefa:
{podpis, petiatka)

gag 05 NITRA
82, }éw:)PH SK20204(7686

Movozbmec!
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